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Prólogo  

Después de un largo recorrido, hoy, como presidente de la Fundación Relevando Peligros 

organización impulsora de la ley, les dejo el legado a cada uno de ustedes, confiando que en 

cada capacitación y cada examen formen un camino hacia las instalaciones seguras. 

 

La aplicación definitiva de la Ley de Seguridad Eléctrica implica un profundo compromiso con 

la vida y un paso enorme hacia un proceso de construcción social, del cual son parte. A partir 

de ahora, gracias a la normativa y a su accionar, podremos hablar de instalaciones lícitas, 

lugares seguros y vidas salvadas. 

 

Ustedes, como profesionales encargados de llevar la seguridad eléctrica tanto a la vía pública 

como a hogares e instituciones públicas y privadas, son quienes deben, con su trabajo, 

dedicación, responsabilidad, compromiso y profesionalismo, poner de manifiesto estos 

valores esenciales y llevar a la Ley a su m§xima expresi·n de ñcuidar la vida de las 

personasò. 

 

Siempre agradecida; 

 

 

 

 

Sandra Meyer 

Presidente | Fundación Relevando Peligros 
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MÓDULO I  
CONCEPTOS BÁSICOS ASOCIADOS A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 

Definición de Magnitudes. Conceptos y Unidades.  

1.1. Sistema Métrico Legal Argentino  

El Sistema Métrico Legal Argentino o también llamado SIMELA es el sistema de unidades de 

medida vigente en Argentina, de uso obligatorio y exclusivo en todos los actos públicos o 

privados. 

Está constituido por las unidades, múltiplos y submúltiplos, prefijos y símbolos del Sistema 

Internacional de Unidades (SI) y las unidades ajenas al SI que se incorporan para satisfacer 

requerimientos de empleo en determinados campos de aplicación. Fue establecido por la ley 

19511 de 1972. 

Unidades de base 

El SIMELA adopta las siete unidades de base del SI, que por convención se consideran 

dimensionalmente independientes: 

Tabla Nº 1  

 

Unidades derivadas: son las que resultan de productos, cocientes, o productos de potencias 

de las unidades SI de base, y tienen como único factor numérico el 1, formando un sistema 

coherente de unidades. Algunas unidades derivadas tienen nombres especiales y símbolos 

particulares. 



 
 

  

MANUAL DEL INSTALADOR ELECTRICISTA | CATEGORÍA III  9 

 

 

Tabla N º2  

Unidades del SIMELA que no se encuentran en el SI: estas unidades, que provienen de 

distintos sistemas, constituyen un conjunto heterogéneo que por ser no coherente hace 

necesario el uso de factores de conversión distintos de 1 para relacionarlas entre sí. No 

deben ser empleadas fuera del campo de aplicación para el cual han sido indicadas. 

Tabla Nº 3  
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1.2. Definiciones de Magnitudes  

 

Fuerza: magnitud física que se manifiesta de manera lineal y representa la intensidad de 

intercambio entre dos partículas o cuerpos (sistema de partículas). A partir de la fuerza, se 

puede modificar el movimiento o la forma de los cuerpos. La fuerza, como magnitud tiene 

una dirección y sentido. En el sistema internacional de unidades se define con el Newton ï N. 

Trabajo: es desarrollado por una fuerza cuando ésta logra modificar el estado de movimiento 

que tiene un objeto. El trabajo mecánico equivale, por lo tanto, a la energía que se necesita 

para mover el objeto en cuestión. Se representa con la letra W, W = F x d. Su uni dad en el 

SI es Joule ï J.  

Figura Nº 1 

 

Potencia: es la cantidad de trabajo que se realiza por unidad de tiempo. P = W/t. Su unidad 

es el Watt ï W. 

Energía: se define como la capacidad de realizar un trabajo. Energía y trabajo son 

equivalentes y, por tanto, se expresan en las mismas unidades. Su unidad es J = W. S 

 

1.3. Matemática  

 

Es el estudio de las relaciones entre cantidades, magnitudes y propiedades, y de las 

operaciones lógicas utilizadas para deducir cantidades, magnitudes y propiedades 

desconocidas. En el pasado la matemática era considerada como la ciencia de la cantidad, 

referida a las magnitudes (como en la geometría), a los números (como en la aritmética), o a 

la generalización de ambos (como en el álgebra). Hacia mediados del siglo XIX la matemática 

se empezó a considerar como la ciencia de las relaciones, o como la ciencia que produce 
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condiciones necesarias. Esta última noción abarca la lógica matemática o simbólica, ciencia 

que consiste en utilizar símbolos para generar una teoría exacta de deducción e inferencia 

lógica basada en definiciones, axiomas, postulados y reglas que transforman elementos 

primitivos en relaciones y teoremas más complejos. 

En paralelo con los estudios sobre matemática pura se llevaron a cabo estudios de óptica, 

mecánica y astronomía. Muchos de los grandes matemáticos, como Euclides y Arquímedes, 

también escribieron sobre temas astronómicos. A principios del siglo II a.C., los astrónomos 

griegos adoptaron el sistema babilónico de almacenamiento de fracciones y, casi al mismo 

tiempo, compilaron tablas de las cuerdas de un círculo. Para un círculo de radio determinado, 

estas tablas daban la longitud de las cuerdas en función del ángulo central correspondiente, 

que crecía con un determinado incremento. Eran similares a las modernas tablas del seno y 

coseno, y marcaron el comienzo de la trigonometría. En la primera versión de estas tablas ð

las de Hiparco, hacia el 150 a.C.ð los arcos crecían con un incremento de 7,5°, de 0° a 

180°. En tiempos del astrónomo Tolomeo, en el siglo II d.C., la maestría griega en el manejo 

de los números había avanzado hasta tal punto que Tolomeo fue capaz de incluir en su 

Almagesto una tabla de las cuerdas de un círculo con incrementos de 1° que, aunque 

expresadas en forma sexagesimal, eran correctas hasta la quinta cifra decimal. 

 

1.4. Aritmética  

 

Significa literalmente, arte de contar. La palabra deriva del griego arithmetike, que combina 

dos palabras: arithmos, que significa ón¼meroô, y techne, que se refiere a un arte o habilidad 

(técnica). 

Los números usados para contar son los naturales o enteros positivos. Se obtienen al añadir 

1 al número anterior en una serie sin fin. Las distintas civilizaciones han desarrollado a lo 

largo de la historia diversos tipos de sistemas numéricos. Uno de los más comunes es el 

usado en las culturas modernas, donde los objetos se cuentan en grupos de 10. Se le 

denomina sistema en base 10 o decimal. 

En el sistema en base 10, cuenta con diez símbolos o dígitos que permiten contar desde el 

cero hasta el 9. A partir de este último, es necesario combinar dos dígitos hasta la unidad 99. 

Desde allí hace falta combinar 3 dígitos y así sucesivamente. 
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La aritmética se ocupa del modo en que los números  se pueden combinar mediante 

operaciones llamadas suma  o adición , resta  o sustracción , multiplicación  o producto  

y división  o cociente . Asimismo, se pueden considerar dos operaciones más: la 

potenciación  y la radicación . Aquí la palabra número se refiere también a los números 

negativos, irracionales, algebraicos y fracciones que se definirán más adelante.  

 

1.5. Concepto de Números  

 

Los números más sencillos son los números naturales , 1, 2, 3 é; tambi®n se denominan 

enteros positivos , racionales enteros positivos  o números cardinales . Los números 

naturales tienen la propiedad uniforme para la adición y la multiplicación, es decir, la suma y 

el producto de dos números naturales es siempre un número natural. Sin embargo, algunos 

casos de resta (por ejemplo 9 ï 15), no dan resultado positivo. Eso hizo surgir los números 

negativos . Por otra parte, dado que el cociente (resultado de dividir) de dos números 

naturales no siempre es un número natural, es conveniente introducir una nueva clase de 

números: los quebrados  o fracciones positivas , que representan el cociente de cualquier 

pareja de números naturales. Todo número natural n  puede identificarse con la fracción 

n/1 . De la misma manera, puesto que la diferencia de dos fracciones positivas no siempre 

es una fracción positiva, conviene añadir las fracciones negativas (incluyendo los enteros 

negativos) y el número cero (0). Los enteros y quebrados positivos y negativos junto con el 

número cero forman el sistema de los números racionales.  

La suma, la diferencia, el producto y el cociente de dos números racionales es siempre un 

número racional, aunque la división por cero no está permitida. 

Cualquier número racional se puede representar como un decimal periódico, es decir, como 

un número en notación decimal que a partir de cierta posición decimal está formado por la 

repetición infinita de un conjunto de dígitos llamado período; igualmente, todo decimal 

periódico se puede representar como un número racional. Por ejemplo, 617/50 =  12,34000é 

y 2317/990 =  2,34040é El primer n¼mero se suele escribir como 12,34, prescindiendo del 

periodo, que sólo contiene la cifra 0. El segundo número se escribe normalmente como  
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para indicar que el periodo, con los dos dígitos 4 y 0, se repite indefinidamente. El primer 

tipo de número, en el que el periodo está formado por el dígito 0, se denomina decimal finito 

o no periódico, y el segundo se denomina decimal periódico. 

 

1.6. Los Números Racionales  

 

Durante el desarrollo de la geometría se sugirió la necesidad de un nuevo tipo de números 

reales. La longitud de la diagonal de un cuadrado de lados la unidad de longitud no se puede 

expresar utilizando números racionales. De la misma manera, la proporción entre la 

circunferencia y el diámetro de un círculo no es un número racional. Estos y otros casos 

muestran la necesidad de introducir los números irracionales. Ninguna de las expresiones 

decimales mencionadas en el párrafo anterior puede representar a un número irracional. Por 

ejemplo,  y ɸ=3,1415926535é son n¼meros irracionales, y sus 

expresiones decimales son necesariamente infinitas y no periódicas. 

El conjunto de los números racionales junto con el de los irracionales forman el conjunto de 

los números  reales . Existe otra clase de números que se denominan números 

imaginarios , que surgieron de la necesidad de extraer raíces de índice par de números 

negativos, a lo que se hará mención más adelante. Finalmente, del conjunto de los números 

reales con los números imaginarios, surgen los números complejos . 

 

1.7. Los Números Enteros Positivos y Negativos  

 

a) Números Enteros Positivos : Se llaman así a todos los números que representen una 

cantidad. Los números naturales son los enteros positivos, con la única diferencia que a la 

hora de representar un entero positivo puede anteponérsele el signo +. El número 8 es un 

entero positivo y se puede representar como 8 o como +8 El número 24 que también es un 

entero positivo, se puede representar como 24 o como +24 Los números 11, +32, +7, 35 

son todos enteros positivos (no es necesario anteponer +). 

b) Números Enteros Negativos : Los enteros negativos representan una cantidad en 

contra o algo que se tiene y necesariamente debe anteponérseles el signo -. El número -8 es 
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un entero negativo. El número -24 es un entero negativo. Los números -11, -32, -7, -35 son 

todos enteros negativos y por ello llevaran necesariamente el signo -. 

La idea de los números negativos se comprende más fácilmente si primero se toman los 

números más familiares de la aritmética, los enteros positivos, y se colocan en una línea 

recta en orden creciente hacia el sentido positivo. Los números negativos se representan de 

la misma manera empezando desde 0 y creciendo en sentido contrario. La recta numérica 

que se muestra a continuación representa los números positivos y negativos: 

Figura Nº 2 

c) Valor Absoluto : El valor absoluto será la distancia que haya entre determinado número 

al origen de la recta numérica. En la práctica el valor absoluto es simplemente el valor 

indicado por el número, sin importar el signo positivo o negativo. En notación simbólica, el 

valor absoluto de un número cualquiera a se representa |a|. Para indicar el valor absoluto de 

ï33 se escribe: 

| -33| = 33  

y para indicar el valor absoluto de +15 se escribe:  

|+15| = 15  

 

1.8. Suma o Adición  

 

La suma o adición es una operación que tiene por objeto reunir o agrupar varias cantidades 

en una sola. Para esto, las diferentes cantidades se van añadiendo la una a la otra. Esta 

representada por el signo + (más). Se indica con el signo más (+) y es una manera de 

contar utilizando incrementos mayores que 1. Por ejemplo, cuatro manzanas y cinco 

manzanas se pueden sumar poniéndolas juntas y contándolas a continuación de una en una 

hasta llegar a 9. La adición, sin embargo, hace posible calcular sumas más fácilmente. En 

aritmética, es posible sumar largas listas de números con más de una cifra si se aplican 

ciertas reglas que simplifican bastante la operación. Los términos de la suma se llaman 

sumandos. 
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La suma tiene elemento neutro. El cero es el elemento neutro de la suma porque siempre se 

cumple que a + 0 = a.  

La suma tiene elemento simétrico. El elemento simétrico de un número es otro que sumado 

al anterior da el elemento neutro. El elemento simétrico  de a es -a, porque a + ( -a) = 0  

Propiedades de la Suma o Adición  

Propiedad conmutativa : a + b = b + a . Esto significa que, si se cambia el orden de los 

sumandos, el resultado no se altera. 

Propiedad asociativa : Si se deben sumar varios números se puede hacerlo por partes. Si 

se tiene que sumar a, b, c y d, se puede sumar primero a + b , después c + d  y después 

sumar los dos resultados anteriores, o se puede sumar a + c , después b + d  y después 

sumar los dos resultados anteriores o se puede sumar a + b  y al resultado sumarle c y al 

resultado sumarle d.  

 

1.9. Resta o Sustracción  

 

La resta o sustracción es una operación que tiene por objeto quitarle una parte determinada 

a una cantidad. Se indica con el signo menos (-) y es la operación opuesta, o inversa, de la 

adición. De nuevo, se podría restar 23 de 66 contando al revés 23 veces empezando por 66 

o eliminando 23 objetos de una colección de 66, hasta encontrar el resto, 43. Sin embargo, 

las reglas de la aritmética para la sustracción nos ofrecen un método más sencillo para 

encontrar la solución. Los términos de la resta se llaman minuendo y sustraendo. 

Propiedades de la Resta o Substracción  

La resta no tiene la propiedad conmutativa (no es lo mismo a - b que b - a) y asimismo, no 

es posible hablar de propiedad asociativa, ya que sólo tiene dos términos y asociarlos 

significaría encontrar el resultado. 

Números Negativos  

El cálculo de la sustracción aritmética no es difícil siempre que el sustraendo sea menor que 

el minuendo. Sin embargo, si el sustraendo es mayor que el minuendo, la única manera de 

encontrar un resultado para la resta, como ya se vio, es la introducción del concepto de 

números negativos. 
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Conceptos de término y de miembro:  los números que forman una suma o una resta 

(sumandos, minuendo o sustraendo) reciben, en general, el nombre de términos . Cada uno 

de ellos está identificado por su valor absoluto y por su signo. Cada término está separado 

de otro por los signos de suma o de resta. Se debe destacar que los signos de multiplicación 

y de división no separan términos . 

Por otra parte, todos los términos que están a cada lado del signo de igualdad constituyen 

un miembro . El de la izquierda se llama primer miembro y el de la derecha se llama 

segundo miembro. 

 

 

1.10. Adición y Sustracción de Números Enteros  

 

Se tienen dos posibilidades, las cuales son: 

a) Números de igual signo : Cuando se tienen dos o más números de igual signo, se 

suman las cantidades y al resultado se le antepone el mismo signo. Ejemplos: 

35 + 46 + 11 = + 92  

-12 - 28 ï 21 = -(12 + 28 + 21)= -61 

b) Números de signos diferentes : Si tenemos números de diferentes signos, se resta el 

número mayor menos el número menor y el resultado llevará el signo del número mayor. 

Ejemplos: 

35 ï 46 = - (46-35) = - 11 

-12 + 28 = + (28 ï 12) = + 16  

Símbolos de agrupación: cuando se desea indicar que algunas operaciones deben 

realizarse previo a obtener el resultado final, se las encierra entre paréntesis, corchetes y/o 

llaves. Por ejemplo: 
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{a + b + [c ï (d + e) + f] + g } =  

Se verá un ejemplo numérico: 

10 + {8 + 5 + [4 ï (2 + 6) + 7] ï 3} =  

 

Una forma de resolver esta expresión es resolviendo en primer lugar la suma contenida 

dentro de los paréntesis, luego la contenida dentro de los corchetes y finalmente la 

contenida dentro de las llaves, efectuando las operaciones que resten: 

 

10 + {8 + 5 +  [4 ï8 + 7] ï 3} =  

10 + {8 + 5 + 3 ï 3} =  

10 + 13 = 23  

Otra forma es aplicando la siguiente regla de supresión de símbolos de agrupación: ñse 

pueden suprimir los paréntesis, los corchetes y las llaves, quitando esos símbolos de 

agrupación y manteniendo los signos de los términos interiores si los símbolos de agrupación 

están precedidos por el signo + y cambiando todos los signos de los términos interiores si los 

símbolos de agrupación están precedidos por el signo ïñ. Los símbolos de agrupación deben 

ser suprimidos de a un par por vez, comenzando desde los más interiores hacia el exterior, o 

sea suprimiendo primero los paréntesis, luego los corchetes y finalmente las llaves. 

En el ejemplo anterior resulta:  

10 + { 8 + 5 + [ 4 ï ( 2 + 6 ) + 7 ] ï 3 } =  

10 + { 8 + 5 + [ 4 ï 2 ï 6 + 7 ] ï 3 } =  

10 + { 8 + 5 + 4 ï 2 ï 6 + 7 ï 3 } =  

10 + 8 + 5 + 4 ï 2 ï 6 + 7 ï 3 = 23  

que es el mismo resultado obtenido anteriormente 

Suma algebraica: Se denomina suma algebraica a una sucesión se sumas o restas en 

cualquier orden y cantidad de términos:  

a + b + c ï d + e ï f ï g =  



 
 

  

MANUAL DEL INSTALADOR ELECTRICISTA | CATEGORÍA III  18  

 

Resolver una suma algebraica significa encontrar el valor después de realizar las operaciones 

indicadas. En efecto, el resultado se puede obtener sumando a la cantidad a la cifra b, al 

resultado se le suma c, al nuevo resultado se le resta d obteniéndose un nuevo valor al que 

se le suma e, luego se resta f  y finalmente se resta g. 

Propiedad co nmutativa de la suma algebraica : establece que se puede cambiar el 

orden de los términos sin que se altere el resultado, con tal que al conmutar la posición de 

los términos se lo haga respetando los correspondientes signos. De acuerdo con esto, es 

posible escribir la expresión anterior de la siguiente manera: 

a + b + c + e ï d ï f ï g =  

Teniendo en cuenta la regla anterior de supresión de paréntesis, pero aplicándola en sentido 

inverso, se puede poner: 

( a + b + c + e ) ï ( d + f + g ) =  

O sea que una suma algebraica se puede resolver haciendo la resta entre la suma de los 

términos positivos y la suma de los términos negativos: 

10 + 8 + 5 + 4 ï 2 ï 6 + 7 ï 3 =  

( 10 + 8 + 5 + 4 + 7 ) ï ( 2 + 6 + 3 ) =  

34  ï  11 =  23  

 

1.11. Transposición de Términos  

 

En toda igualdad, se puede transponer (ñpasarò) un t®rmino de un miembro a otro sin que 

altere la igualdad, cambiándole el signo. Si un término figura con signo positivo en uno de 

los miembros, puede pasar al otro con signo negativo y viceversa. Se debe tener en cuenta 

que el valor de cada miembro cambia, pero subsiste la igualdad. 

a + b ï c = d  

a + b = d + c  

a = d + c ï b 
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Ejemplo numérico: 

3  +  9  -  2  =  10  

Si se resuelve el primer miembro, se observa que se verifica la igualdad: 

10 = 10  

Si se transponen términos, resulta:  

3  +  9  =  10  +  2  

3  =  10  +  2  -  9 

3  =  3  

y como se ve, la igualdad se mantiene, aunque ahora el valor de cada uno de los miembros 

es 3 en lugar de 10. 

Otro ejemplo:  

26  -  15  =  6  -  18  +  23  

                                               11  =  11  

Transponiendo términos: 

                             26  -  15  +  18  =  6  +  23  

                                                 29  =  29  

1.12. Multiplicación o Producto  

 

La operación aritmética de la multiplicación se indica con el signo por (×). Algunas veces se 

utiliza un punto para indicar la multiplicación de dos o más números, y otras se utilizan 

paréntesis. Por ejemplo, 3 × 4 ; 3 . 4  y (3) (4)  representan todos el producto de 3  por 4 . La 

multiplicación es simplemente una suma repetida. La expresión 3 ×  4 significa que 3 se ha 

de sumar consigo mismo 4 veces, o también que 4 se ha de sumar consigo mismo 3 veces, o 

sea: 3 + 3 + 3 + 3 o bien 4 + 4 + 4. En ambos casos, la respuesta es la misma. Pero 

cuando se multiplican números con varias cifras estas sumas repetidas pueden ser bastante 

tediosas; sin embargo, la aritmética tiene procedimientos para simplificar estas operaciones. 

Los términos de la multiplicación se llaman multiplicando (el número que se suma) y 

multiplicador (el número de veces que se suma). 
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La multiplicación tiene elemento neutro. El uno es el elemento neutro de la multiplicación 

porque siempre se cumple que a . 1 = a.  

Propiedades d e la multiplicación  

Propiedad conmutativa : a . b = b . a . Esta propiedad indica que si se intercambian los 

factores, el resultado no se altera. 

Propiedad asociativa : Si se tiene que multiplicar varios números se puede hacerlo 

agrupando en cualquier orden. Si se tiene que multiplicar a, b, c y d, se puede multiplicar 

primero a . b , después c . d  y después multiplicar los dos resultados anteriores, o se puede 

multiplicar a . c , después b . d  y después multiplicar los dos resultados anteriores o se puede 

multiplicar a . b  y multiplicar el resultado por c y después multiplicarlo por d.  

Multiplicación de Números Enteros  

Cuando se tienen que multiplicar dos o más números enteros, lo primero que se debe hacer 

es proceder a multiplicar los números sin importar el signo que estos tengan. Una vez que se 

ha hallado el resultado, se coloca el signo que corresponda de acuerdo a la siguiente Ley de 

Signos: 

(+) x (+) = (+)  El resultado de multiplicar dos números positivos es un número positivo             

(+) x ( -) = ( - )  
El resultado de multiplicar un número positivo por otro negativo es un 

número negativo 

( - ) x (+) = ( - )  
El resultado de multiplicar un número negativo por otro positivo es un 

número negativo 

( - ) x ( - ) = (+)  El resultado de multiplicar dos números negativos es un número positivo 

 

Por ejemplo, si se quiere multiplicar -20 x 5 

-20 x 5  Tener en cuenta que cuando un número no lleva signo, es positivo. 

( -20) x (+ 5)  En esta operación 20 es un número negativo y 5 es un número 
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positivo. 

20 x 5 = 100  Se calcula el producto 20 x 5 = 100 

-20 x 5 = -100  
Como se tiene un número negativo y otro positivo, el resultado 

será un número negativo 

Se debe emplear el mismo procedimiento para cualquier caso de multiplicación de números 

enteros o con signo que se presente. 

 

1.13. División o Cociente  

 

La división es la operación inversa a la multiplicación. Un número llamado dividendo, divido 

por otro llamado divisor es otro número llamado cociente tal que multiplicado por el divisor 

resulte igual al dividendo. En símbolos: 

a ÷ b = c     si      c · b =  a 

18 ÷ 3 = 6    porque   6 x 3 = 18  

Es evidente que la división no goza de la propiedad conmutativa (no se puede cambiar 

dividendo por divisor) y no tiene sentido hablar de propiedad asociativa. 

Se dice que la división es exacta cuando el dividendo contiene al divisor un número exacto 

de veces. 

 

Múltiplos y Divisores  

a) Múltiplos : Decimos que un número es múltiplo de otro cuando se puede dividir entre 

este. Por ejemplo, 8 es múltiplo de 2, porque si dividimos 8÷2 nos da resultado exacto.  

A continuación, presentamos algunos ejemplos: 20 es múltiplo de 5, porque 20÷5 nos da 

resultado exacto     28 es múltiplo de 7, porque 28÷7 nos da resultado exacto 81 es múltiplo 

de 3, porque 81÷3 nos da resultado exacto.  

b) Divisores: El divisor, también llamado submúltiplo, es lo inverso al múltiplo. Por ejemplo, 

4 es divisor de 24, ya que 24 se puede dividir entre 4.  
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Algunos ejemplos de divisores: 5 es divisor de 20, porque 20 se puede dividir entre 5 .7 es 

divisor de 28, porque 28 se puede dividir entre 7 .3 es divisor de 81, porque 81 se puede 

dividir entre 3.  

 

División de Números Enteros  

Cuando se tiene que dividir números enteros, lo primero que se debe hacer es proceder a 

dividir los números sin importar el signo que estos tengan. Una vez hallado el resultado, se 

coloca el signo que corresponda de acuerdo a la siguiente Ley de Signos (que es 

prácticamente la misma que la que vista para la multiplicación):  

(+) ÷ (+) = (+)  El resultado de dividir dos números positivos es un número positivo 

(+) ÷ ( - ) = ( -)  
El resultado de dividir un número positivo entre otro negativo es un 

número negativo 

( - ) ÷ (+) = ( -)  
El resultado de dividir un número negativo entre otro positivo es un 

número negativo 

( - ) ÷ ( -) = (+)  El resultado de dividir dos números negativos es un número positivo 

Por ejemplo, si se quiere dividir (-80) ÷ ( -5) 

( -80) ÷ ( -5)  En esta operación tanto -80 como -5 son números negativos. 

80 ÷ 5 = 16  Se calcula el cociente 80 ÷ 5 = 16  

-80) ÷ ( -5) = +16  
Como se tienen dos números negativos dividiéndose, el resultado 

será un número positivo 

( -80) ÷ ( -5) = 16  
Recordando siempre que cuando un número es positivo no es 

necesario ponerle signo 

El mismo procedimiento se empleará para cualquier caso de división de números enteros o 

con signo que se presente. 
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Comparación de Números Enteros  

Para comparar números enteros se debe tener en cuenta que: 

a) Cualquier número positivo es mayor que cualquier número negativo. Por ejemplo: 4 es 

mayor que -1, ya que 4 es un entero positivo y -1 es un entero negativo. +3 es mayor   que 

ï18, ya que +3 es un entero positivo y -18 es un entero negativo. Estas desigualdades se 

expresan simbólicamente de la siguiente manera: 

4 > - 1      que se lee cuatro es mayor que menos uno 

+3 > - 18      que se lee más tres es mayor que menos dieciocho 

b) Entre números positivos será mayor el que represente mayor cantidad. Por ejemplo: +5 

es mayor que +3, ya que 5 representa mayor cantidad que 3. 16 es mayor que 8, ya que 16 

representa mayor cantidad que 8. +13 es mayor que +12, ya que 13 representa mayor 

cantidad que 12. 

                                     +5 > +3      que se lee cinco es mayor que tres 

                                     16 > 8         que se lee dieciséis es mayor que ocho 

                                   +13 > +12     que se lee trece es mayor que doce 

c) Entre números negativos será mayor el que represente menor cantidad (o sea el que 

tenga menor valor absoluto). Por ejemplo: -2 es mayor que -5, ya que 2 representa menor 

cantidad que 5. -11 es mayor que -13, ya que 11 representa menor cantidad que 13 

-2 > -5      que se lee menos dos es mayor que menos cinco 

                      -11 > -13    que se lee menos once es mayor que menos trece 

Teoría de los Divisores  

Antes de pasar a las fracciones, se deben mencionar algunos detalles sobre otras clases de 

números. Un número par  es aquél que es divisible por 2. Un número impar  es aquél que no 

es divisible por 2. Un número primo  es cualquier entero positivo mayor que 1 y que sólo es 

divisible por sí mismo y por 1. Algunos ejemplos de números primos son 2, 3, 5, 7, 11, 13, 

17, 19é El ¼nico n¼mero primo par es el 2. Los enteros que no son primos se denominan 

compuestos , y todos se pueden expresar como producto de números primos. 
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1.14. Fracciones  

 

Los números que representan partes de un todo se denominan números racionales, 

fracciones o quebrados. En general, las fracciones se pueden expresar como el cociente de 

dos números enteros a y b: 

 

 

Una fracción está en su forma reducida o canónica si el numerador y el denominador no 

tienen un factor común. Por ejemplo:  

 

no está en su forma reducida pues ambos, 6 y 8, son divisibles por 2: 

 

sin embargo, es una fracción en su forma canónica. 

Existen dos tipos de fracciones, propias e impropias. Una fracción propia es aquella en la que 

el numerador es menor que el denominador; son fracciones propias.  

Una fracción impropia es aquella en que el numerador es mayor que el denominador;   

son fracciones impropias. Las fracciones impropias se pueden convertir en números  

mixtos o en enteros (por ejemplo,  si se divide el numerador por el  

denominador y el resto se expresa como una fracción del denominador. 

 

Números Decimales  

El concepto de valores posicionales se puede extender para incluir a las fracciones. En vez de 

escribir  o dos décimos, se puede utilizar una coma decimal (,) de manera que 0,2  

representa también a la misma fracción. Del mismo modo que las cifras a la izquierda de la 

coma representan las unidades, decenas, centenasé, aqu®llas a la derecha de la coma 
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 representan los lugares de las décimas (  ) , centésimas (   ), milésimas (    ) y así 

sucesivamente. Estos valores posicionales siguen siendo potencias de 10, que se escriben 

como 10
-1

, 10
-2

, 10
-3
é En general, un n¼mero como 5.428,632 se denomina quebrado o 

fracción decimal, (que se lee como: ñcinco mil cuatrocientos veintiocho enteros con 

seiscientos treinta y dos milésimas). La parte decimal es 0,632 y representa: 

 

1.15. Transposición de Factores  y Divisiones  

 

En toda igualdad, se puede transponer (ñpasarò) un factor de un miembro a otro sin que 

altere la igualdad, como divisor y viceversa, todo divisor se puede transponer al otro 

miembro como factor. En ningún caso cambia el signo del número transpuesto. En este caso 

también se debe tener en cuenta que el valor de cada miembro cambia, pero subsiste la 

igualdad. 

 

Ejemplo numérico: 

 

Si se resuelve el primer miembro, se observa que se verifica la igualdad: 

3 = 3  

Si se transpone el divisor 4, resulta:  

12 = 3 x 4  

                                              12 = 12  

y como se ve, la igualdad se mantiene, aunque ahora el valor de cada uno de los miembros 

es 12 en lugar de 3. Otro ejemplo:  

34 = 17 x 2  
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34 = 34  

Transponiendo el factor 2 del segundo miembro como divisor al primero: 

 

                                                            17 = 17  

 

1.16. Ecuaciones  

 

Se llama ecuación a toda igualdad que se cumple solamente para determinados valores de 

una de sus letras, llamada incógnita. Cuando el mayor exponente de esa incógnita es 1, se 

dice que la ecuación es de primer grado. Ejemplo: 

2 · x + 5 = 9  

es una ecuación ya que, si a x se le asigna cualquier valor distinto de 2, no se cumple la 

igualdad. 

Este tipo de ecuaciones se resuelve mediante transposiciones de términos. En efecto, si 

dejamos al término 2 · x solo en el primer miembro, se obtiene:  

 

Transponiendo el factor 2 del primer miembro como divisor de todo el segundo miembro, 

resulta: 

 

 

El valor encontrado para la incógnita, en este caso el 2, se llama raíz de la ecuación. 

Otros ejemplos: 
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1.17. Operaciones con Fracciones  

 

Suma y resta de fracciones:  Se pueden presentar dos casos: a) que las fracciones tengan 

el mismo denominador y b) que las fracciones tengan distintos denominadores. 

 

 

 

 

a) Suma y resta de fracciones de igual denominador: la suma o la resta de fracciones 

de igual denominador da como resultado una fracción con el mismo denominador cuyo 

numerador es la suma o la resta de los numeradores respectivamente. Ejemplos: 

Suma : 

 

 

 

Resta : 

 

 

 

 

b) Suma y resta de fracciones de distinto denominador:  Para sumar o restar 

fracciones de distinto denominador se debe transformar las fracciones a fracciones de igual 

denominador. La manera más sencilla de hacer esto es multiplicando numerador y 

denominador de cada fracción por los denominadores de las restantes fracciones. Una vez 
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transformadas todas las fracciones a común denominador, se las suma o resta como en el 

caso a). Ejemplos: 

 

 

 

Una forma resumida de operar es la siguiente: se hace el producto de todos los 

denominadores y se coloca como nuevo denominador. A continuación, se divide este nuevo 

denominador por el denominador de la primera fracción y al resultado se lo multiplica por el 

numerador de dicha fracción colocándose el resultado como primer sumando del nuevo 

numerador. Se continúa con las siguientes fracciones y se resuelve como en el caso anterior. 

Ejemplos: 

 

En el caso de las restas, el procedimiento es similar. Ejemplos: 

 

 

o bien: 

 

Producto o multiplicación de fracciones:  El producto o multiplicación de fracciones da 

como resultado otra fracción cuyo numerador y cuyo denominador es el producto de los 

numeradores y denominadores de los factores respectivamente. Ejemplos: 
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Cociente de fracciones:  Para efectuar el cociente o división de dos fracciones, se 

transforma la operación en un producto de la fracción dividendo por la fracción divisor 

invertida:  

 

 

Fracciones equivalentes:  Se denominan fracciones equivalentes a aquellas que 

representan el mismo número, por ejemplo:  

 

  

 

Una fracción es equivalente a otra cuando el numerador y el denominador de la segunda son 

múltiplos (o submúltiplos) del numerador y del denominador respectivamente de la primera  

 

1.18. Propiedades Distrib utivas del Producto y del Cociente con Respecto a la 

Suma y a la Resta  

 

Propiedad distributiva del producto con respecto a la suma : El producto de una suma 

por un número es igual a la suma de los productos de cada uno de los términos de la suma 

por dicho número. En símbolos: 

(a + b + c) . d = a . d + b . d + c . d  

Ejemplo numérico: 

(4 + 3 + 5) . 2 = 4 . 2 + 3 . 2 + 5 . 2  

Resolviendo cada uno de los miembros de la igualdad anterior, resulta: 
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12 . 2 = 8 + 6 + 10  

24 = 24  

Propiedad distributiva del produ cto con respecto a la resta : El producto de una resta 

por un número es igual a la resta del producto del minuendo por dicho número menos el 

producto del sustraendo por dicho número. En símbolos: 

(a ï b) . c = a . c ï b . c  

Ejemplo numérico: 

(7 ï 3) . 2 = 7  . 2 ï 3 . 2 

Resolviendo cada uno de los miembros de la igualdad anterior, resulta: 

4 . 2 = 14 ï 6  

8 = 8  

De las dos propiedades anteriores, se puede obtener la siguiente propiedad general: 

Propiedad distributiva del producto con respecto a la suma algebraica : El producto 

de una suma algebraica por un número es igual a la suma algebraica de los productos de 

cada uno de los términos de la suma por dicho número, teniendo en cuenta en cada 

producto, la regla de los signos para la multiplicación. En símbolos: 

(a + b ï c) . d = a . d + b . d ï c . d  

Ejemplo numérico: 

(4 + 3 ï 5) . 2 = 4 . 2 + 3 . 2 ï 5 . 2  

Resolviendo cada uno de los miembros de la igualdad anterior, resulta: 

2 . 2 = 8 + 6 ï 10  

4 = 4  

1.19. Potenciación  

 

En numerosas ocasiones se tiene que multiplicar un número por sí mismo una cantidad dada 

de veces, por ejemplo: 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5  

Una forma de representar esta operación es 57 (esto quiere decir que hay que multiplicar 5 

por sí mismo 7 veces). 
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El número inferior se llama base y el superior exponente. Cuando el exponente es 2, se dice 

que la potencia es al cuadrado y si el exponente es 3, la potencia es al cubo. 

Propiedades de la Potenciación:  

Producto de potencias de igual base : El producto de potencias de igual base es otra 

potencia de la misma base cuyo exponente es la suma de los exponentes dados: 

am.an = a m+n  

22 x 23 = 2 2 + 3  

4 x 8 = 2  5 

32 = 32  

Cociente de potencias de igual base : El cociente de potencias de igual base es otra 

potencia de la misma base cuyo exponente es la suma de los exponentes dados. 

 

 

 

Potencia de exponente uno : La potencia uno de cualquier número es igual al mismo 

número: 

a1 = a  

Potencia de exponente cero : La potencia cero de cualquier número es igual a 1: 

a0 = 1  

Este concepto de deriva a partir de la propiedad anterior.  
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En efecto, al dividir dos cantidades iguales entre si se obtiene el cociente 1. Por otro lado, al 

aplicar la propiedad anterior, se obtiene una potencia de exponente cero. Si los primeros 

miembros de una igualdad son iguales, los segundos también deben serlo. 

Potencia de una potencia : La potencia de una potencia es igual a otra potencia de igual 

base cuyo exponente es el producto de los exponentes dados: 

(a m) n = a m.n  

(23)2 = 2 3 x 2 

82 = 2 6 

64 = 64  

Prop iedad distributiva de la potenciación con respecto al producto : La potencia 

enésima de un producto de varios factores es igual al producto de las potencias enésimas de 

cada uno de los factores: 

(a.b.c) n = a n . b n .cn 

(2 x 3 x 4) 2 = 2 2 x 32 x 42 

242 = 4 x 9 x 16  

576 = 576  

Propiedad distributiva de la potenciación con respecto al cociente : La potencia 

enésima de un cociente es igual al cociente de las potencias enésimas del dividendo y del 

divisor: 

(a/b) n = a n/b n 

(6/3) 2 = 6 2 / 3 2 

22    = 36/9  

4 = 4  

Potencias de exponente negativo : Toda potencia de exponente negativo es igual a una 

fracción cuyo numerador es la unidad y cuyo denominador es la misma potencia con 

exponente positivo: 
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Esto se puede demostrar partiendo del concepto de potencia de exponente cero. Como ya se 

vio, a0 = 1, por lo que se puede escribir:  

 

Potenciación de Números Enteros  

Ya se ha definido previamente lo que es la potenciación, por lo cual en esta sección solo se 

considerará el signo llevará la respuesta de una potencia. 

Si el exponente es un número positivo (recordando que cuando no tiene signo es número 

positivo también), se puede afirmar que de acuerdo al signo de la base y si el exponente es 

número par o impar, se tendrá:  

(+) impar  = (+)  
Cualquier número positivo elevado a exponente impar tiene 

resultado positivo 

(+) par  = (+)  
Cualquier número positivo elevado a exponente par tiene 

resultado positivo 

( -) impar  = ( - )  
Cualquier número negativo elevado a exponente impar tiene 

resultado negativo 

( -) par  = (+)  
Cualquier número negativo elevado a exponente par tiene 

resultado positivo 

Por ejemplo: 

163 = 16 x 16 x 16 = 4096  

(-14)2 = ( -14) x ( -14) = 196  

(-17)3 = ( -17) x ( -17) x ( -17) = -4913 

Ahora, pasara diferente si el exponente es negativo. Cuando se encuentre un exponente 

negativo se hace lo siguiente: 

5 -3 En este caso se tiene exponente negativo: -3 
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1 

53 

Se escribe una fracción con numerador 1 y denominador la misma base 

elevada ahora a exponente positivo 

1  

125  

Se resuelve la potencia del denominador y el resultado será un número 

fraccionario  

Notación Científica:  Cuando se calcula las sucesivas potencias positivas del número 10, se 

obtiene un resultado particular: siempre es la unidad seguida de tantos ceros como lo 

indique el exponente de la potencia: 

102 = 100  

103 = 1.000  

104 = 10.000  

105 = 100.000  

106 = 1.000.000  

107 = 10.000.000  

............................  

Por otra parte, las potencias de exponente negativo de 10 resultan un número decimal cuya 

parte entera es nula y cuya parte decimal tiene un 1 precedido de tantos ceros como el valor 

absoluto del exponente menos una unidad. En efecto, tal como ya se vio: 

 

........................................  
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El aprovechamiento de la particularidad anterior permite simplificar la notación de números 

grandes, que implican la utilización de gran cantidad de dígitos. Por ejemplo, el número 

3.450.000.000.000  (que se lee tres billones 450 mil millones) puede ser escrito de la 

siguiente manera: 

345 x 10.000.000       o bien       345 x 10 7 

Asimismo, teniendo en cuenta que  

345 = 3,45 x 100 = 3,45 x 10 2 

la expresión anterior puede ser escrita así: 

3,45 x 102 x 10.000.000 = 3,45 x 10 2 x 107 = 3,45 x 10 9 

O sea que, en definitiva, se tiene: 

3.450.000.000.000 = 3,45 x 10 9 

El resultado es un número decimal cuya parte entera siempre tiene un solo dígito, sus 

decimales son los que le correspondan teniendo en cuenta que se puede recurrir a las reglas 

habituales de redondeo. De este modo, un número con gran cantidad de dígitos puede ser 

escrito en forma sencilla sin perder exactitud. A esta forma de escribir un número se la 

denomina ñnotación científica ò. Otros ejemplos son los siguientes: 

1.234.567.046.098.103.045 = 1,2346 x 10 18     (redondeado a las diez milésimas) 

-981761587,689752 = -9,82 x 108     (redondeado a los centésimos) 

De lo visto se puede deducir la siguiente regla: para expresar un numero cualquiera cuyo 

valor absoluto sea mayor que uno en notación científica, se escribe un número decimal de un 

solo digito entero, que es el primero de número dado, seguido de tantos decimales como se 

desee y multiplicado por una potencia de diez cuyo exponente es igual al número de dígitos 

enteros dados menos 1. El signo es el mismo que el del número dado. 

Si el número dado es menor que 1, por ejemplo 0,0000789  es fácil admitir que puede ser 

escrito de la siguiente manera: 

0,0000789 =  

Asimismo: 

789 = 7,89 x 10 2 
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de donde: 

789 x 10-7 = 7,89 x 10 2 x 10-7 = 7,89 x 10 2-7 = 7,89 x 10 -5 

o sea que: 

0,0000789 = 7,89 x 10 -5 

En este caso también es posible enunciar una regla: para escribir un número de valor 

absoluto menor que 1 en notación científica se escribe un número decimal cuya parte entera 

es el primer dígito significativo (distinto de cero) del número dado, seguido de  tantos 

decimales como se desee y multiplicado por una potencia negativa  de diez cuyo exponente 

es igual al número de ceros decimales del número dado más 1. El signo es el mismo que el 

del número dado. 

Otros ejemplos son los siguientes: 

                                0,345 = 3,45 x 10 -1 

-0,09653893452 = -9,65 x 10-2     (redondeado a los centésimos) 

1.20. Radicación  

 

Es una operación inversa de la potenciación y se representa por , donde n es el índice o 

grado del radical, es el signo radical y dentro de este último irá un número denominado 

cantidad subradical o radicando. 

El resultado de una raíz es un número, precisamente llamado raíz que elevado a un 

exponente igual al índice del radical da como resultado el radicando: 

 

 

Cuando el índice es 2 se dice que se trata de una raíz cuadrada y cuando el índice es 3, se 

trata de una raíz cúbica. 

Regla de los Signos de la Radicación  

Como ya se vio, en la radicación se busca un número que elevado a un exponente igual al 

índice del radical dé como resultado el radicando, que podrá ser un número positivo o 

negativo. 
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Al resolver se puede encontrar cualquiera de los siguientes casos: 

impar̽(+) = (+) Raíz impar de un número positivo dará otro número positivo 

par̽(+) = (+) y (- ) 
Raíz par de un número positivo dará un número positivo y otro 

negativo. 

par̽(- ) = no se puede  Raíz par de un número negativo no se puede determinar 

impar̽(- ) = ( -) Raíz impar de un número negativo dará otro número negativo 

Veamos el caso de  

 El índice 2 se omite, es decir, cuando no se escribe ningún índice, éste es 2. 

 Se busca un número que elevado a potencia 2 de 25. 

 Se cumple: 52 = 25, entonces la respuesta será 5 (respuesta positiva) 

 Se cumple: -52 = 25, entonces la respuesta será -5 (respuesta negativa) 

 

Se tiene dos respuestas en este caso, una positiva y otra negativa, que 

generalmente se escribe ±5 

En cambio, la raíz cúbica de 25, solamente puede ser +5 mientras que la raíz cúbica de ï25 

solo puede ser ï5 

Propiedades distributivas de la radicación con respecto al producto y con respecto 

al cociente:  La radicación es distributiva con respecto al producto y al cociente, pero no es 

distributiva con respecto a la suma ni con respecto a la resta. 
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1.21. Porcentaje  

 

Un porcentaje es una parte del total, representada por una fracción cuyo numerador es el 

valor del porcentaje y cuyo denominador es 100. Así, por ejemplo, un 27 por ciento (que se 

simboliza 27%) es la fracción: 

 

o bien 0,27 expresada en números decimales 

 

De tal modo, que cuando se desea calcular un porcentaje de un número, se debe multiplicar 

la fracción porcentaje/100  por dicho número. Ejemplo: sea calcular el 54% de 275. Se 

debe hacer: 

  o sea:     148,5  

 

1.22. Geometría  

 

La Geometría es una parte de la Matemática cuyo objeto es el estudio de ciertos conjuntos 

de puntos llamados figuras geométricas; éstas pueden ser planas, si todos sus puntos se 

encuentran en un mismo plano; o espaciales, si sus puntos no se encuentran todos en un 

mismo plano. 

Tres son las figuras elementales de la Geometría: el -punto , la recta  y el plano .  Se las 

llama elementales porque con ellas, combinándolas convenientemente, se obtienen todas las 

figuras que interesan en esta ciencia. 

Punto:  El punto es tan familiar que cualquier explicación que pretenda darse de él no 

mejorara el conocimiento que ya se tiene debido a la intuición y la experiencia. 

Será suficiente entonces, decir que el punto se representa mediante una pequeña señal que 

pueda dejar la punta de un lápiz bien afilado; y tanto mejor será esa representación cuanto 

más afilada está la punta del lápiz.  El punto carece de área, ya que es, simplemente, una 

posición en el espacio. 

Se designa un punto con una letra mayúscula de imprenta; así se dice punto A, punto B, 

punto C. 
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Es fácil admitir que se pueden imaginar tantos puntos distintos como se quiera, o dicho de 

otro modo: en el espacio existen infinitos puntos. 

Recta:  La línea recta es un conjunto de puntos; se la representa sobre una superficie plana 

aplicando una lapicera de pluma muy fina, o un lápiz muy afilado, sobre el borde de una 

regla, y haciéndola deslizar en forma continua de modo de obtener un trazo, el cual da una 

imagen de la línea recta tanto más correcta, cuanto más fina es la punta que marca y más 

lisa la superficie sobre la cual se desplaza. 

El conjunto de puntos pertenecientes a una recta es infinito, o sea que se puede imaginar 

que la recta contiene tantos puntos como se desee. 

Por un punto del plano se pueden trazar tantas rectas como se quiera; es decir: por un 

punto del plano pasan infinitas rectas, que lo contienen, 

Pero, dados dos puntos, por ambos pasa una sola recta que los contiene. 

En el espacio existen infinitas rectas. 

Es muy importante observar que, aplicada la regla para dibujar una recta, se puede iniciar el 

trazo en cualquier punto de la regla para terminarlo en cualquier otro punto de la misma; 

esto significa que una vez dibujada una parte de la recta, se podría comenzar el trazo un 

poco más a la izquierda y terminarlo un poco más a la derecha, sin por ello pensar que se 

trata de una recta distinta de la anterior.  Esto equivale a afirmar que la re cta no tiene 

puntos extremos, es decir, teóricamente, es una figura indefinida, ilimitada y sólo la 

imposibilidad práctica del dibujo nos impide representarla en toda su integridad.  

 

a 

 

                          A                                                B 

Figura Nº 3 

En la figura se ha dibujado una parte de la recta AB en trazo grueso y este dibujo es 

suficiente para representarla, pero si luego, con trazo más delgado, se dibuja otra porción de 

la recta a continuación de la anterior, el conjunto r epresenta la misma recta; lo mismo 

sucede si a continuación se agregan otros trazos.  Es decir, se pueden prolongar los trazos 

indefinidamente y siempre se trata de la misma recta.  
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Las rectas se identifican con una letra minúscula. 

Semirrecta -  Rayo:  es un subconjunto de puntos de una recta. Es una recta o un 

segmento de recta que tiene un origen, una dirección y un sentido.  

 

Segmento:  es una porción de una recta. 

 

Plano: El plano es la tercera figura elemental de la Geometría.  Es una superficie que 

contiene infinitos puntos e infinitas rectas; una de sus propiedades características es que: la 

recta determinada por dos puntos del plano pertenece al plano. 

Un plano se representa dibujando un paralelogramo, el cual da de él una idea limitada, pero 

se entiende que debe considerarse ilimitado en todas las posibles direcciones, ya que en 

cada una de ellas existen rectas que contienen dos puntos comunes con el plano al cual 

pertenecen íntegramente. 

Se sabe que las rectas son ilimitadas, por tanto, el plano que las contiene íntegramente 

también es ilimitado. 

 

 

 

 

 

                          

                                                  Figura Nº 4 

Los planos se designan con letras griegas min¼sculas: Ŭ; ȁ; Ȃ; ɸ; etc. 

 

1.23. Triángulos  

 

Triángulo:  como su nombre lo indica, se trata de figuras planas cerradas con tres lados, y 

en consecuencia, con tres ángulos interiores y tres vértices: 

A; B y C: Vértices 
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a; b y c: lados  

 y ángulos interiores 

Clasificación:  Los triángulos se clasifican: 

a)  Según sus lados en: 

i) Escaleno , si sus tres lados tienen distinta magnitud.  

ii) Isósceles , si tiene dos lados congruentes.  Al tercer lado se le denomina base . 

iii) Equilátero , si sus tres lados son congruentes.  

Figura Nº 5 

b)  Según sus ángulos en: 

i) Acutángulo , si sus tres ángulos interiores son agudos. 

ii) Rectángulo , si un ángulo interior es recto. Al lado opuesto a ese ángulo recto se le 

llama hipotenusa  y a los otros dos lados catetos . 

iii) Obtusángulo , si un ángulo interior es obtuso.  

 

Figura Nº 6 

1.24. Teorema de Pitágoras  

 

Un de las propiedades de los tri§ngulos rect§ngulos es la enunciada en el llamado ñTeorema 

de Pit§gorasò que dice: ñen todo tri§ngulo rect§ngulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual 

a la suma de los cuadrados de los catetosò: 
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De lo visto se deducen las siguientes reglas: 

a) En todo triángulo rectángulo, la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma 

de los cuadrados de los catetos 

b) En todo triángulo rectángulo, un cateto es igual a la raíz cuadrada de la diferencia 

entre el cuadrado de la hipotenusa y el cuadrado del otro cateto.  

 

1.25. Polígonos y Figuras Planas Redondas  

 

Son figuras geométricas cerradas, formadas por segmentos de recta. Si todos los lados y 

todos los ángulos del polígono son iguales el polígono se llama polígono regular. 

Los polígonos más importantes son, el triángulo, ya estudiado, y los cuadriláteros. 

Cuadriláteros:  Son polígonos que tienen cuatro lados. Entre los principales de ellos se 

distinguen: 

Paralelogramos:  Son cuadriláteros que tienen sus lados paralelos dos a dos. Son 

paralelogramos el rectángulo, el cuadrado y el rombo. 

 

Figura Nº 7 
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Trapecio:  es un cuadrilátero que tiene dos lados paralelos.  

Figura Nº 8 

Circunferencia y círculo:  Otra de las figuras planas de interés, que no es un polígono, es 

la circunferencia , que es una línea cerrada que tiene la propiedad de que todos los puntos 

de esa línea están a la misma distancia de un punto fijo (centro).  

El segmento de recta que va desde el centro hasta la circunferencia se llama radio. El 

segmento de recta que va desde un punto de la circunferencia a otro pasando por el centro 

se llama diámetro. 

Figura Nº 9 

Las circunferencias tienen una propiedad muy notable: Si se mide la longitud de una 

circunferencia y se la divide por su diámetro siempre da el mismo número. A ese número se 

le ha dado el nombre de ɸ (pi). 

La longitud de la circunferencia es 2 ɸr. 

La superficie interior limitada por la circunferencia se llama círculo . El área del círculo es ɸr2. 
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Áreas de figuras planas:  Las áreas de las figuras planas más usuales son las siguientes: 

Tabla Nº 4  

 

1.26. Ejes Coordenados Cartesianos  

 

Unos ejes de coordenadas  lo forman dos ejes perpendiculares entre sí, que se cortan en el 

origen. 

 

El eje horizontal se llama eje X  o eje de abscisas . 

El eje vertical se llama eje Y  o eje de ordenadas . 
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El punto  O, donde se cortan los dos ejes, es el origen de coordenadas . 

Las coordenadas de un punto cualquiera P se representan por (x, y) . 

 

La primera coordenada  se mide sobre el eje de abscisas, y se la 

denomina coordenada  x del punto o abscisa del punto . 

La segunda coordenada  se mide sobre el eje de ordenadas, y se le llama coordenada  y 

del punto u ordenada del punto . 

Los ejes de coordenadas dividen al plano en cuatro partes iguales y a cada una de ellas se 

les llama cuadrante. 
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Signos  

 Abscisa  Ordenada  

1er  cuadrante  +  +  

2º cuadrante  ˵ +  

3er  cuadrante  ˵ ˵ 

4º cuadrante  +  ˵ 

El origen de coordenadas,  O, tiene de coordenadas: O (0, 0) : 

 

 Los puntos  que están en el eje de ordenadas  tienen su abscisa igual a 0 : 
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Los puntos  situados en el eje de abscisas  tienen su ordenada igual a 0 : 

 

 

 

 

 

 

 

Los puntos situados en la misma línea horizontal (paralela al eje de abscisas) tienen 

la misma ordenada : 

 

Los puntos situados en una misma línea vertical (paralela al eje de ordenadas) tienen 

la misma abscisa : 
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A(1, 4), B(-3, 2), C(0, 5), D( -4, -4), E(-5, 0), F(4, -3), G(4, 0), H(0, -2) 

 

1.27. Representación de una onda  

 

Onda senoidal (senoide o sinusoide): A partir de un punto que se desplaza sobre un círculo, 

es posible trazar una representación cartesiana, suponiendo que se hace girar un radio de 

dicho círculo en sentido contrario a las agujas del reloj, y trasladando las distancias entre el 

extremo del radio y el eje horizontal, según muestra el dibujo siguiente:  

Figura Nº 10 

 

La onda obtenida se llama sinusoide o senoide y, en electricidad, es usada para representar 

las ondas de tensiones o de corrientes alternadas. 



 
 

  

MANUAL DEL INSTALADOR ELECTRICISTA | CATEGORÍA III  49  

 

En la representación anterior se dibujó un solo ciclo de la onda, pero dado que existen 

ángulos de más de un giro (más de 360º), la forma general de la onda es la que se muestra 

a continuación:  

Figura Nº 11 

1.28. Escalas Normalizadas  

 

Concepto 

La representación de objetos a su tamaño natural no es posible cuando éstos son muy 

grandes o cuando son muy pequeños. En el primer caso, porque requerirían formatos de 

dimensiones poco manejables y en el segundo, porque faltaría claridad en la definición de los 

mismos. 

Esta problemática la resuelve la ESCALA, aplicando la ampliación o reducción necesarias en 

cada caso para que los objetos queden claramente representados en el plano del dibujo. 

Se define la ESCALA como la relación entre la dimensión dibujada respecto de su dimensión 

real, esto es: 

 

Que en su forma abreviada seria:  

 

Escala 

Si el numerador de esta fracción es mayor que el denominador, se trata de una escala de 

ampliación, y será de reducción en caso contrario. La escala 1:1 corresponde a un objeto 

dibujado a su tamaño real (escala natural). 
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Escalas normalizadas 

Aunque, en teoría, sea posible aplicar cualquier valor de escala, en la práctica se recomienda 

el uso de ciertos valores normalizados con objeto de facilitar la lectura de dimensiones 

mediante el uso de reglas o escalímetros. 

Estos valores son: 

Tabla Nº 5  

No obstante, en casos especiales (particularmente en construcción) se emplean ciertas 

escalas intermedias tales como: 1:25, 1:30, 1:40, etc.  

Ejemplos prácticos: 

EJEMPLO 1 

Se desea representar en un formato A3 la planta de un edificio de 60 x 30 metros. 

La escala más conveniente para este caso sería 1:200 que proporcionaría unas dimensiones 

de 30 x 15 cm, muy adecuadas al tamaño del formato. 

EJEMPLO 2: 

Se desea representar en un formato A4 una pieza de reloj de dimensiones 2 x 1 mm. 

La escala adecuada sería 10:1 

EJEMPLO 3: 

Sobre una carta marina a E 1:50000 se mide una distancia de 7,5 cm entre dos islotes, ¿qué 

distancia real hay entre ambos? 

Se resuelve con una sencilla regla de tres: 

si 1 cm del dibujo son 50000 cm reales 

7,5 cm del dibujo serán X cm reales 

X = 7,5 x 50000 / 1 é y esto da como resultado 375.000 cm, que equivalen a 3,75 km. 
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Aplicación de E scala a las Superficies  

Cada una de las medidas de longitud se verá afectada por la escala, y aplicando la definición 

de escala, tendremos que si llamamos SR a la superficie real y SD a la superficie del dibujo: 

 

Como , sustituyendo los valores de D1 y D2 obtendremos: 

 

Teniendo en cuenta que:      

Obtendremos la expresión:    

 

Lo cual nos da para la escala de superficies la expresión: 

 

1.29. Nomenclatura y Simbología de Planos Eléctricos  

 

La nomenclatura es un conjunto de reglas y símbolos para representar en el plano los 

elementos y componentes eléctricos que intervienen en una instalación. 

Los símbolos pueden ser letras, números, pequeños gráficos, y/o una combinación de ellos. 
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En la siguiente tabla se detallan los símbolos de bocas, interruptores y otros elementos 

utilizados en la confección del croquis o corte de planta.  

Tabla Nº 6  

Nomenclatura de circuitos y componentes eléctricos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 7  
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Símbolos y definiciones de aparatos de maniobra: interrupción y seccionamiento 

Tabla Nº 8  
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Tabla Nº 9  

 

 

Símbolos empleados en los ECT.    

Tabla Nº 10  
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Tabla Nº 11  
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Tabla Nº 12   



 
 

  

MANUAL DEL INSTALADOR ELECTRICISTA | CATEGORÍA III  57  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº13  
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1.30. Esquema Unifilar o Diagrama Unifilar  

 

Consiste en la representación de la instalación eléctrica real sobre el plano del papel. Para 

ello se utiliza los símbolos normalizados de los componentes eléctricos vistos anteriormente, 

y se los ubica en un orden decreciente de la potencia, es decir desde el ingreso de la energía 

al local o vivienda hasta los circuitos finales con sus tomacorrientes y /o cargas fijas si las 

hubiere. 

Se parte del medidor y aguas abajo se encuentran las protecciones automáticas y 

diferenciales según los circuitos existentes, se indica sus valores de calibración y las 

secciones de los conductores hasta llegar a los tomacorrientes y cargas o receptores que 

pueden ser lámparas, motores, alarma, etc.  

También se lo denomina cuadro eléctrico. A continuación, un ejemplo de unifilar.  

Figura Nº 12 

Veamos otros ejemplos de unifilares de tableros:  
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Figura Nº 13 

1.31. Croquización  

 

La croquización pretende que el instalador electricista categoría 3 logre representar el local 

donde realizará una instalación eléctrica. Para ello debe representar en una hoja A4 por 

ejemplo, una vista o corte de la planta del local donde realizará dicho trabajo, y que deberá 

presentar junto con el certificado de instalación apta.  

El croquis lo realizará con líneas rectas tal como está indicado en la Guía de 10 kW de la 

reglamentación de la AEA señalizando las puertas y las ventanas. Si bien el croquis no es 

necesario que sea a escala real, debe conservar una proporción entre sus medidas de los 

lados, y largo y ancho de la planta. Para ello deberá colocar las cotas con las medidas reales 

sobre el plano. Como recomendación, las rectas de las caras de las habitaciones van de color 

negro más oscuro y trazo grueso, mientras que las cotas de color negro más claro y trazo 

fino.  

Tal como indica la reglamentación, puede copiar el plano de un plano de arquitectura o de 

un plano catastral. Y si no existe deberá tomar las medidas reales del local y representarla en 

el papel. 

Es importante ubicar a la derecha en el ángulo inferior un pequeño rótulo con los datos del 

local o vivienda (nombre del titular, dirección del local, y nombre del electricista responsable 

con su n¼mero de habilitaci·n. Indicar ñcroquis sin escalaò. 
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Figura Nº 14 

Los formatos de las hojas que se utilizan están dados en la siguiente tabla nº 14. 

Tabla Nº 14  

Ejemplo de formato A3 con las medidas de rótulo. 

Figura Nº 15 

A partir de aquí se sugiere seguir con la Guía de 10 kW de la AEA  para aprender a 

representar las bocas y cañerías sobre el croquis.  
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MÓDULO II  
PARÁMETROS ELÉCTRICOS DE LAS INS TALACIONES ELÉCTRICAS  

 

2.1. Conceptos Fundamentales  

 

Se verá a continuación una serie de conceptos elementales necesarios para el conocimiento 

del transporte de cargas eléctricas en conductores y sus aplicaciones en la electrotecnia. 

Considerando los conceptos básicos sobre la composición íntima de la materia, se admite la 

existencia de corpúsculos constituyendo el átomo; las dos clases de corpúsculos representan 

las cargas positivas y negativas de electricidad. Los corpúsculos positivos están ubicados en 

la región central del átomo, adosados al núcleo o neutrón; por cuyo motivo es muy difícil 

sacarlos de su lugar. Se ha llegado a liberar protones mediante complicados experimentos 

físicos, de modo que en la técnica carece de importancia el estudio del movimiento de los 

mismos. 

Los corpúsculos negativos o electrones, en cambio, son de más fácil 

liberación, debido a su ubicación periférica en el átomo, por lo menos 

algunos de ellos (los móviles).  

En esta forma se puede describir los procesos de electrización de un 

cuerpo, diciendo que consiste en la adición o sustracción de electrones móviles a los átomos 

del mismo. Si se resta un cierto n¼mero de electrones, queda en los §tomos excesos ñde 

cargasò positivas y el cuerpo estar§ electrizado positivamente. Viceversa, si se le agregan 

electrones, quedará con carga eléctrica negativa. 

Se tratará a continuación el movimiento de la carga de un conductor cuando se mantiene un 

campo eléctrico dentro del mismo. Este movimiento constituye una corriente eléctrica. 

Un conductor es un cuerpo en cuyo interior hay cargas libres que se mueven por la fuerza 

ejercida sobre ellas por un campo eléctrico. Las cargas libres en un conductor metálico son 

electrones negativos. Las cargas libres en un electrolito son los iones, positivos o negativos. 

Un gas en condiciones adecuadas, como el de un anuncio luminoso de neón o el de una 

lámpara fluorescente, es también un conductor y sus cargas libres son iones positivos y 

negativos y electrones negativos. 
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Se ha visto que cuando un conductor aislado se coloca en un campo eléctrico, las cargas 

dentro del conductor se reagrupan de modo que el interior del conductor sea una región libre 

de campo, en toda la cual el potencial es constante. El movimiento de las cargas en el 

proceso de reagrupación constituye una corriente; pero es de corta duración y se denomina 

corriente transitoria. Si se desea que circule una corriente permanente en un conductor, se 

deberá mantener continuamente un campo dentro de él. Si el campo tiene siempre el mismo 

sentido, aunque pueda variar de intensidad, la corriente se denomina continua. Si el campo 

se invierte periódicamente, el flujo de carga se invierte también, y la corriente es alterna.  

Todo el proceso de cargar un cuerpo de electricidad consiste pues, en el movimiento de 

inmigración o emigración de electrones o cargas eléctricas elementales negativas. La razón 

de que se haya designado "negativa" la carga eléctrica del electrón y positiva la del ''protón'', 

es puramente convencional y da origen a una confusión si no se recurre a nuevas 

convenciones.  

Las cargas eléctricas gozan de cierta movilidad en la masa de los cuerpos que las contienen, 

movilidad que les permite trasladarse a todas partes dentro de estos. También sabemos que 

el desplazamiento de cargas eléctricas en los cuerpos se rige por la naturaleza de los 

mismos, ofreciendo algunas mayores facilidades que otros a ese movimiento. Se dividen así 

los cuerpos en conductores y aisladores de la electricidad. 

Hay cierto número de dispositivos eléctricos que tienen la propiedad de mantener 

constantemente sus bornes a potenciales diferentes. Los más conocidos son la pila seca, la 

batería de acumuladores y la dínamo. Si los extremos de un hilo metálico se conectan a los 

bornes de cualquiera de estos dispositivos, se mantiene un gradiente de potencial, o sea un 

campo eléctrico, dentro del hilo y habrá un movimiento continuo de carga a través de él.  

Para la técnica interesa especialmente el movimiento de cargas eléctricas en los cuerpos 

conductores. Estas cargas son negativas, puesto que se trata de electrones liberados, de 

modo que, si suponemos dos puntos de un cuerpo conductor, uno de los cuales está a un 

cierto potencial positivo y el otro a potencial negativo, los electrones deben dirigirse, por 

efecto de las fuerzas actuantes, del negativo al positivo. Esto es evidente, puesto que las 

cargas negativas serán rechazadas del punto de potencial negativo y atraídas por el punto de 

potencial positivo.  
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Sin embargo, ya sea porque el estudio de la naturaleza íntima de la materia es más reciente 

que la mayor parte de la experimentación con electricidad ya sea porque no se quiere 

modificar un criterio generalizado, se utiliza una convención que difiere fundamentalmente 

de las consideraciones precedentes:  

Se admite que la circulación de cargas eléctricas se lleva a cabo desde los puntos de 

potencial positivo a los puntos de potencial negativo. Extendiendo este criterio, diremos que 

el transporte de cargas se realiza siempre desde el potencial mayor hacia el menor.  

Sentado esto, es cuestión de indicar en los circuitos un sentido de circulación de las cargas 

eléctricas, admitirlo como exacto sin considerar la naturaleza de tales cargas y se 

comprobará que las leyes generales se cumplen, aunque tal sentido fuera contrario.  

 

2.2. Intensidad de Corriente  

 

Se considerará un cuerpo conductor en el cual se realiza un transporte de cargas eléctricas, 

debido a que los dos extremos del mismo están unidos a dos puntos de un campo eléctrico 

que están a distinto potencial. Se puede considerar que el conductor tiene la forma de un 

alambre metálico, lo que no quita la generalidad de la definición que sigue. El transporte de 

cargas de un extremo del conductor hacia el otro se realiza con cierta velocidad, de modo 

que, si se considera una sección cualquiera ubicada en un punto entre los dos extremos, por 

ella pasará un cierto número de electrones por segundo, o, lo que es lo mismo, una cierta 

cantidad de electricidad por segundo.  

El transporte de cargas en sí, a través del conductor se denomina: "corriente eléctrica ò, 

siendo aplicable tal designación a todos los casos en que una cierta cantidad de electricidad 

circula por un cuerpo.  

La cantidad do electricidad que pasa por el conductor en un segundo se denomina 

"Intensidad De Corriente Eléctrica ò, y está expresada por el cociente entre la cantidad 

total de cargas que han pasado por el conductor en un cierto tiempo y este tiempo:  
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Tomando la cantidad de electricidad expresada en la unidad práctica (Coulomb) y el tiempo 

en segundos, la intensidad de corriente resulta dada en Ampere (A), que es la unidad 

práctica electrostática, en honor del físico francés André Marie Ampere (1775-1836), quien 

introdujo muchos de los conceptos de electricidad y magnetismo. Por definición, cuando a   

través de una sección de un conductor pasa una cantidad de electricidad de un Coulomb 

durante un segundo, la intensidad de corriente vale un Ampere.  

Como se ve, el concepto de corriente eléctrica tiene cierta analogía con el de corriente 

líquida en una cañería, y el de intensidad de corriente representa el caudal líquido que pasa 

por el caño en la unidad de tiempo, en dicha analogía. La unidad símil en el caso comparado 

ser²a el litro para la cantidad de l²quido y el litro por segundo para la ñintensidad de corriente 

l²quidaò, correspondiendo al Coulomb y al Ampere, respectivamente. La velocidad con que se 

realiza el transporte de cargas de un extremo al otro del conductor es enorme, próxima a los 

300.000 kilómetros por segundo, que es la velocidad de la luz. 

Bajo la influencia del campo eléctrico, los electrones libres de un hilo metálico experimentan 

una fuerza de sentido opuesto al del campo, y son acelerados en el en el sentido de esta 

fuerza. (Los otros electrones y los núcleos positivos son también accionados por el campo, 

pero no son acelerados, por impedirlo las fuerzas de ligadura que mantienen estos electrones 

unidos al núcleo y los núcleos unidos entre sí formando un sólido). Los choques con las 

partículas que quedan fijas en el metal frenan pronto a los electrones libres o los detienen, 

después de lo cual vuelven a ser acelerados, y así sucesivamente. Su movimiento es, por 

tanto, una sucesión de aceleraciones y frenados, pero adquieren cierta velocidad media en 

sentido opuesto al campo, y supondremos que se mueven uniformemente con esta velocidad 

media. Los electrones libres participan también de la energía térmica del conductor, pero su 

movimiento de agitación térmica es un movimiento al azar y para este propósito presente 

puede no ser tenido en cuenta.  

La figura siguiente representa una porción de un hilo metálico en el cual hay un campo hacia 

la izquierda y, en consecuencia, un movimiento de electrones libres hacia la derecha.  

Figura Nº 16 
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2.3. Diferencia de Potencial o Tensión Eléctrica  

 

Cuando una carga positiva se coloca en un campo eléctrico, éste ejerce una fuerza de 

repulsión sobre la carga. Para mover la carga debe realizarse un trabajo, venciendo la fuerza 

de repulsión del campo. Inversamente, el trabajo puede ser realizado por la carga positiva si 

ésta se mueve en la dirección de la fuerza ejercida por el campo. La diferencia de potencial 

eléctrico entre dos puntos de un campo representa el trabajo (W) requerido para mover una 

unidad positiva de carga, desde un punto al otro contra la dirección del campo (o fuerza), o 

también, el trabajo realizado por la unidad de carga, que se mueve desde un punto al otro 

en la dirección del campo. Las cargas positivas siempre se mueven convencionalmente desde 

un punto de potencial mayor (+) a un pu nto de potencial menor ( -), mientras que la inversa 

es cierta para cargas negativas (electrones). La diferencia de potencial entre dos puntos de 

un campo eléctrico, se dice que es de 1 Volt, si debe realizarse 1 Joule de trabajo sobre 1 

Coulomb de carga positiva (+), para moverla desde un punto de bajo potencial a otro de 

potencial mayor.  

En forma equivalente existe una diferencia de potencial de 1 Volt si 1 Joule de trabajo es 

realizado por una carga + de 1 Coulomb que se mueve desde un punto, de elevado 

potencial, a otro de potencial menor . En general, la diferencia de potencial E (en Volt) es el 

trabajo W (en Joule) realizado por las cargas Q (Coulomb) por unidad de carga. 

En forma similar, el trabajo total realizado (en o por las cargas) es:  

W ( Joule) = Q ( Coulomb) x E ( Volt)  

Figura Nº 17 
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Si existe una diferencia de potencial entre dos puntos, en un conductor o circuito eléctrico, 

los electrones libres en el conductor se mueven desde el punto de bajo potencial hacia el 

punto de potencial mayor, produciendo una corriente eléctrica. Al moverse dentro del circuito 

las cargas realizan una cantidad de trabajo (con la producción de calor) igual al producto de 

la carga total y de la diferencia de potencial (W = QxE). Dado que una corriente 

"convencional" de cargas positivas debe "descender" desde un punto de elevado potencial 

(+) a otro de bajo potencial ( -) del circuito (externo), la diferencia de potencial entre l os 

puntos se denomina caída de potencial. La caída de potencial iguala el trabajo realizado por 

una unidad de carga (W/Q) al pasar entre determinados puntos del circuito. Para mantener 

una corriente eléctrica, las cargas positivas deben ser elevadas desde el punto de bajo 

potencial (-) al punto de alto potencial (+) por una fuente de electricidad, tal como un 

generador o batería. La misma cantidad de trabajo debe ser realizada sobre las cargas para 

que éstas dejen el punto de alto potencial (terminal +) y p or las cargas al atravesar el 

circuito. La batería u otra fuente de energía eléctrica, se dice que posee una fuerza 

electromotriz (fem), que se mide por el trabajo realizado por cada unidad de carga (W/Q), 

cuando ésta pasa por la fuente. Por lo tanto, la f em de la fuente iguala a la caída de 

potencial en el circuito externo como se hace evidente en la figura. Los t®rminos ñdiferencia 

de potencialò o voltaje, aplicados ambos a la fem y a la ca²da de potencial se miden en Volt, 

en el sistema (mks) de unidades.  

 

2.4.  Ley de Ohm  

 

Se ha visto que la circulación de cargas eléctricas por los conductores se denomina: corriente 

eléctrica. Ahora bien, en el estudio de las propiedades de la materia, en lo referente a la 

conducción de la electricidad, se ve que los cuerpos se comportan como buenos o malos 

conductores, sin llegar a ser absolutamente conductores ni aisladores. Todos ellos presentan 

una cierta resistencia al pasaje de la corriente eléctrica, que será pequeña en los primeros y 

mayor en los segundos.  

La dificultad que oponen los cuerpos al pasaje de la corriente se denomina: "resistencia 

eléctrica ò, y se verá que ella depende de la naturaleza del cuerpo y de sus dimensiones, 

pudiéndosela medir por una cierta cantidad.  
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Es evidente que la intensidad de corriente eléctrica a través de un conductor dependerá de 

su resistencia, siendo tanto mayor cuanto menor sea ésta.  

Por otra parte, la circulación de corriente por un conductor se debe a que entre los extremos 

del mismo hay una cierta diferencia de potencial, puesto que, si dichos extremos están 

unidos a dos puntos del campo eléctrico que están al mismo potencial, no circulará corriente 

por el conductor. Resulta también evidente que la intensidad de corriente en el conductor 

será tanto mayor cuanto mayor sea la diferencia de potencial entre sus extremos.  

 

De manera pues, que si un conductor une dos puntos de distinto potencial V1 y V2, la 

intensidad de corriente que recorrerá el mismo será directamente proporcional a la diferencia 

de potencial entre ambos extremos e inversamente proporcionales a la resistencia del 

conductor. Tal es el enunciado de la Ley de Ohm , y se expresa algebraicamente así:  

 

Suponiendo que V1 es mayor que V2, en cuyo caso la corriente se dirigirá de izquierda a 

derecha, en la figura citada. 

Es común designar a la diferencia de potencial con la letra E y llamarla simplemente: 

"tensión " entre los extremos del conductor, con lo que la expresión anterior queda reducida 

a:  

 

En la que las cantidades que intervienen se toman expresadas por las unidades prácticas 

respectivas, que son: la tensión o diferencia de potencial E, en Volt; la intensidad de 

corriente I , en Ampere y la resistencia eléctrica R, en Ohm. Se abrevian V, A y ǹ, 

respectivamente.  

De lo que antecede resulta que un conductor presentará a la corriente eléctrica una 

resistencia de un Ohm, cuando por el mismo circula la intensidad de un Ampere, si entre sus 

extremos hay una diferencia de potencial o tensión de un Volt.  
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Por simple trasposición de términos, puede deducirse de la expresión de Ohm, otras dos 

formas:  

 

Formas que permiten calcular la tensión o la resistencia cuando se conocen las otras dos 

cantidades. 

 

2.5.  Unidades Internacionales  

 

Las definiciones de cada una de las tres magnitudes que intervienen en el enunciado de la 

Ley de Ohm pueden hacerse en base a las otras dos, pero ello implica la aparición de 

dificultades en cuanto se desea establecer una unidad patrón para mediciones.  

Por esta razón, se ha fijado en un Congreso Internacional reunido en Londres en 1908, a dos 

de esas magnitudes, con lo que la tercera queda especificada terminantemente. Así, tenemos 

estipulado el patrón de intensidad y de resistencia unitarias, que son los siguientes:  

Una corriente tiene una intensidad de un Ampere, cuando pasando por una solución acuosa 

de nitrato de plata deposita 0,001118 gramos de plata por segundo.  

Un Ohm es la resistencia que presenta al paso de la corriente una columna de mercurio de 

106,3 centímetros de longitud y masa de 14,4521 gramos (equivale a una sección transversal 

de 1 mm2), si se halla a la temperatura de 0 °C y a la presión  atmosférica normal.  

Las dos unidades patrón precedentes permiten definir el Volt internacional, como la 

diferencia de potencial que hay entre los extremos de un conductor que presenta una 

resistencia de un Ohm, cuando pasa por él la intensidad de un Ampere.  

 

2.6.  Resistencia Eléctrica  

 

Se ha definido a la resistencia eléctrica en forma un tanto abstracta, diciendo que era la 

mayor o menor dificultad que presentan los cuerpos al pasaje de la corriente eléctrica. Se 

dijo también que la resistencia dependía de la naturaleza del cuerpo y de sus dimensiones.  
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Para obtener la resistencia expresada por una cierta cantidad, hay que fijar un coeficiente 

que indique la característica conductiva del cuerpo y afectarlo luego de las dimensiones 

geométricas encontradas por simple medición.  

El procedimiento es de carácter comparativo, pues se toma un trozo de cada sustancia y se 

mide la resistencia que presenta al paso de la corriente, mediante aplicación de la ley de 

Ohm o cualquiera de los procedimientos indicados en mediciones. Los trozos de todos los 

cuerpos considerados deben tener igual dimensión, a fin de que los valores obtenidos formen 

una serie homogénea.  

Como una unidad usual de medida de longitudes es el centímetro, se piensa inmediatamente 

que los trozos de cada cuerpo deben tener la forma de un cubo de un centímetro de lado, y 

éste era, precisamente, el criterio seguido primitivamente. Como los conductores utilizados 

en la práctica tienen casi siempre la forma de alambres, se optó posteriormente por tomar 

como base para las mediciones y referencias un trozo de la sustancia, de un milímetro 

cuadrado de sección y un metro de longitud, cuyo volumen es también de un centímetro 

cúbico, igual que antes, pero su resistencia no es la misma que la del cubo de un centímetro 

de lado, como se verá enseguida.  

Para tomar una base de referencia de todas las substancias se mide la resistencia eléctrica 

que presenta un trozo de las mismas, de un metro de largo y un milímetro cuadrado de 

sección transversal, y a ese valor se lo llama: "resistencia específica", o, simplemente, 

"resistividad", design§ndola con la letra griega ȍ. 

Si se toma ahora un conductor cuyas dimensiones sean cualesquiera (ver figura siguiente), 

es decir, de longitud l y sección transversal s.  

Figura Nº 18 

Es lógico, que cuanta mayor sección presente el conductor, más fácilmente conducirá la 

corriente eléctrica, y que cuanto más largo sea, mayor será la resistencia que ofrece al 

pasaje de aquella. La resistencia de un conductor será, pues, directamente proporcional a la 

longitud e inversamente proporcional a la sección transversal.  
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Se tiene, entonces, que, si un conductor de un metro de largo y un milímetro cuadrado de 

sección tiene una resistencia eléctrica igual a la resistividad de dicha sustancia, un conductor 

de ese mismo material, pero de longitud 1 y sección s, tendrá una resistencia l veces mayor 

y s veces menor. Luego, la resistencia se puede calcular con la expresión:  

 

Como la resistividad o resistencia específica ha sido referida a un trozo de un metro de largo 

y un milímetro cuadrado de sección, en la fórmula anterior se deberá tomar la longitud del 

conductor en metros y su sección transversal en milímetros cuadrados. La dimensión de la 

resistividad resulta así de Ohmxmm2/m.  

La resistividad de las substancias más usadas en las aplicaciones técnicas se encuentra en 

tablas o en caso contrario, se la mide tomando un trozo de ese material de las dimensiones 

que se especifican más arriba y determinando su resistencia, que es, precisamente, la 

resistividad. En la tabla siguiente se dan los valores de ȍ para algunos cuerpos conocidos. Se 

debe hacer notar que, como se verá más adelante, la resistencia de los cuerpos varía con la 

temperatura, de manera que hay que referirla a una base convenida de antemano. Los 

valores de la tabla se refieren a 15 °C. 

Sustancia  Resistividad  Sustancia  Resistividad  

Acero  0,1- 0,25 Manganina  0,42 

Aluminio  0,026 Mercurio  0,95 

Bronce  0,13- 0,29 Níquel  0,12 

Carbón de arco  0,6 Niquelina  0,4 

Cobre  0,0175 Nicromo  1,2 

Constantán 0,5 Plata  0,016 

Estaño  0,12 Plomo  0,21 

Fundición  1,1 Rheotán 0,05 

Hierro 0,1- 0,14 Tungsteno 0,06 

Maillechort 0,45- 0,5 Zinc  0,06 

Tabla Nº 15  
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La resistividad que figura en la tabla está dada en , qué es la unidad más usual  

actualmente. Se encuentran aún algunas tablas que la dan de acuerdo con el procedimiento 

antiguo, es decir, tomando un cubo de un centímetro de lado de la sustancia. Es evidente 

que la resistividad esa forma resulta 10.000 veces menor, puesto que la longitud se reduce 

100 veces y la sección aumenta también 100 veces.  

Para no tener cifras tan pequeñas se tomaba una unidad de resistencia mucho menor que el 

ohm, su millonésima parte el micro-ohm. En tal forma la resistividad de la sustancia se 

refería al clásico cubito, pero tomando la resistencia en micro-Ohm (ȉǹ). 

Se verá cual es la equivalencia para pasar de esas cifras a los valores modernos de la 

resistividad. La resistencia del cubo básico es 10.000 veces menor que la de un alambre de 

un metro de largo y un milímetro cuadrado de sección, pero como se la toma en micro -Ohm, 

la cifra de resistividad resulta, en definitiva, 100 veces mayor. Así, para el cobre, por 

ejemplo, se encontraba en tales tablas, un valor de 1,75 ȉǹxcm. Para expresar una 

resistividad dada en ȉǹ xcm, en la forma actual, basta dividir esos valores por  

100. En el ejemplo del cobre, dividiendo 1,75 por100 resulta 0,0175           , que es el valor 

dado en la tabla.    

 

2.7.  Resistencia de Cuerpos Aisladores  

 

En el estudio de las propiedades de la materia para conducir la electricidad, se clasifica a los 

cuerpos en buenos y malos conductores. Luego, como la propiedad de conducción no es 

absoluta, se dijo que todos ellos presentaban una cierta resistencia al paso de la corriente, y 

que había cuerpos (los conductores) que tenían una resistencia baja y otros (los aisladores), 

por el contrario, presentaban una resistencia elevada.  

En la práctica común, al determinar la resistencia de los materiales utilizados para conducir o 

aislar la electricidad, resultaría engorroso tomar siempre la misma unidad de resistencia, 

pues mientras para algunos se tendrían algunas unidades de Ohm para otros resultarán 

varios millones. Por tal motivo, es común adoptar para los aisladores un múltiplo del Ohm, el 

megohm, que es un millón de veces mayor:  
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1 megohm = 1 Mǹ = 1.000.000 Ohm 

Con lo que se facilita el manejo de las cifras que hubieran resultado muy grandes.  

Ahora se tiene que hacer una aclaración, pues en el caso de los conductores, se tenían 

siempre o, casi siempre formas alámbricas, que justificaban las consideraciones hechas para 

la unidad de la resistividad, tomándose trozos de un metro de largo y un milímetro cuadrado 

de sección.  

Los aisladores se emplean en otra forma, y rara vez son de gran dimensión longitudinal y 

reducida transversal. Por este motivo, para estos cuerpos se vuelve al criterio de tomar un 

cubo de un centímetro de lado, pero tomando la resistencia eléctrica del mismo en megohm.  

Así, por ejemplo, la resistividad del mármol se determina midiendo la resistencia que 

presenta un trozo del mismo, de forma cúbica, con un centímetro de lado, y tomando esa 

resistencia en megohm. Resulta una cifra de 1000 Mǹxcm. 

Resulta de utilidad conocer la resistividad de aisladores, por lo menos de los más usuales en 

la industria eléctrica, por lo que damos una tabla con las características de los más 

conocidos.  

La resistividad dada en la tabla se refiere a las óptimas condiciones, es decir, cuando las 

substancias están completamente secas y el aire también, pues algunas absorben humedad 

del ambiente. Es común considerar dos resistividades, la total y la superficial. Esta última 

resulta de valores muchos menores 

Sustancia  

Resistividad  

(Mǹ x cm) 

Sustancia  

Resistividad  

(Mǹ x cm) 

Bakelita  2 x 105 Mármol  1 x 103 

Celuloide 2 x 104 Mica  2 x 1011 

Cera amarilla  2 x 109 Micanita 1 x 107 

Cuarzo  5 x 1012 Parafina  5 x 1012 

Ebonita  1 x1012 Pizarra  1 x 102 

Fibra  5 x 103 Porcelana esmaltada  5 x 1012 

Goma laca  1 x l010 Porcelana no esmaltada  3 x 108 

 Tabla Nº 16  



 
 

  

MANUAL DEL INSTALADOR ELECTRICISTA | CATEGORÍA III  73  

 

2.8.  Resistencia de Contacto  

 

En la práctica de la utilización de la energía eléctrica se presenta frecuentemente el caso de 

unir entre sí dos o más cuerpos conductores. Ello se hace por simple presión, juntando las 

dos superficies y apretándolas con una pieza especial (tornillo, etc.), o por soldado, 

interponiendo una sustancia blanda en estado líquido, que al solidificarse efectúa una unión 

perfecta.  

En el primer caso, es decir la unión por presión, la superficie en contacto no es igual a la 

superficie que presenta el cuerpo en ese lugar, pues sabemos que la materia no tiene 

estructura continua, sino que tiene espacios vacíos, intermoleculares. Si se toman dos caras 

planas de dos trozos de metal, y se las aproxima una a la otra, el pasaje de corriente se hace 

por los puntos de contacto y no por los espacios vacíos. La sección de pasaje no es igual a la 

superficie de la cara enfrentada de los dos trozos, y todo pasa como si se tratara de una 

sección llena menor.  

Esta circunstancia ha movido a considerar una cierta resistencia de contacto, que tiene en 

cuenta la reducción de sección, de modo que se supone llena a la sección y se reemplaza el 

efecto producido, por una resistencia intercalada en el punto de unión, que se llama 

resistencia de contacto.  

Es lógico que la resistencia de contacto obra oponiéndose al pasaje de la corriente, 

aumentando la resistencia eléctrica propia de los conductores que intervienen. Por tal motivo 

se trata siempre de reducirla a valores mínimos. Para ello se aumenta en lo posible la presión 

que obra sobre los cuerpos unidos, a fin de aumentar la sección de pasaje, o, como se dijo al 

principio, se utiliza un metal fundido, que llena los espacios vacíos y reduce la resistencia de 

contacto a valores despreciables. Esto es lo que se denomina: soldadura, y se emplea para 

tal fin el estaño, el plomo, o una mezcla de ambos, etc.  Al solidificarse dicha sustancia 

quedan unidas rígidamente las dos piezas y el pasaje de la corriente eléctrica se realiza sin 

dificultad. Es obvio que el material de soldadura debe ser buen conductor de la electricidad.  

Hay casos en que la resistencia de contacto toma valores apreciables, y es el de los 

contactos móviles, como el de las escobillas de las máquinas eléctricas que rozan sobre la 

superficie metálica que tiene un movimiento de rotación. Para disminuir la resistencia se 
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aumenta la presión que ejercen las escobillas sobre el metal y se mantienen limpias las dos 

caras que rozan entre sí.  

 

 2.9.  Agrupamiento de Resistencias  

 

Un grupo de resistencias eléctricas puede estar conectado en diversas formas. Si la corriente 

eléctrica las recorre a todas en forma sucesiva, es decir, pasa primero por una, después por 

la que sigue y así sucesivamente, se dice que están acopladas en serie . Si, en cambio, la 

corriente las recorre a todas las resistencias conjuntamente, es decir, al mismo tiempo, se 

dice que están acopladas en paralelo . Hay casos mixtos, que forman grupos en serie y 

grupos en paralelo.  

Agrupamiento en serie:  sean varias resistencias conectadas entre sí como lo indica la 

figura. La corriente recorre primero la R1, después la R2 y así sucesivamente. Luego están 

conectadas en serie.  

Figura Nº 19 

La dificultad que oponen al paso de la corriente es mayor que si sólo estuviera la primera 

resistencia, o cualquiera de ellas solamente. Es como si al conductor se le aumentara la 

longitud con lo que su resistencia aumentaría en la misma proporción.  

Si se supone que varios trozos de conductor, de igual sección y resistividad, están 

conectados en serie, la resistencia del conjunto sería igual a la de otro conductor del mismo 

tipo, pero cuya longitud fuera la suma de los largos parciales.  

Las resistencias conectadas en serie suman sus efectos de oposición al paso de la corriente, 

por lo que el conjunto de resistencias equivale a una sola, cuyo valor es la suma de todas las 

que estén conectadas en serie. Es decir que la resistencia total que se opone al pasaje de la 

corriente es:  

 R = RI + R2 + R3 ....  
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donde con los puntos suspensivos se indica que se seguirían sumando todos los valores de 

las resistencias que aparezcan conectadas en serie, si hubiera más de tres. Todos los valores 

de las resistencias deben tomarse en la misma unidad, por ejemplo, en Ohm (ǹ). 

 

Se puede considerar un caso particular interesante quesean iguales todas las resistencias 

conectadas en serie y haya un número n de las mismas. La resistencia total sería igual al 

valor de una, que llamaremos Ri sumada n veces, es decir, que es igual a:  

R = Ri .n 

Agrupamiento en paralelo : Si se tienen varias resistencias conectadas entre sí como lo 

indica la figura, se dice que están conectadas en paralelo. 

Figura Nº 20 

La corriente I llega al punto A, y se reparte en las tres ramas, volviendo a unirse en el punto 

B. Luego recorre a todas las resistencias al mismo tiempo y éstas estarán acopladas en 

paralelo.  

Ahora bien, todos los electrones que llegan al punto A, deben seguir su camino, y se bifurcan 

en las tres ramas, para unirse nuevamente en B. En A no pueden acumularse electrones de 

manera que la cantidad que llega a A por segundo es igual a la intensidad I, la suma de las 

cantidades que salen de A para todas las ramas, en un segundo debe ser igual a I. Esto 

equivale a decir que la suma de las corrientes de las tres ramas es igual a: 

 

La diferencia de potencial entre los extremos del circuito tiene un valor E. Es evidente que la 

intensidad de corriente en la rama superior estará dada por la ley de Ohm, es decir, será 

igual a la diferencia de potencial aplicada a los extremos de la resistencia, dividida por el 

valor de dicha resistencia, es decir:  
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y lo mismo se puede decir para las otras ramas del circuito, es decir, que las intensidades en 

ellas serán iguales a la tensión entre sus extremos, dividida por el valor de cada resistencia:  

 

Pero se sabe que la suma de las intensidades de todas las ramas es igual a la intensidad 

total I, de modo que se tiene:  

 

El conjunto de resistencias en paralelo puede ser reemplazado por una sola, de valor R, que 

colocada entre los puntos A y B, deje pasar la intensidad de corriente I, bajo la tensión E 

entre esos puntos. El valor de esta resistencia será el cociente entre E e I, de acuerdo con la 

ley de Ohm, de modo que la última expresión se puede escribir así:  

 

y si se elimina E, por estar en todos los términos, queda:  

 

Es decir, que la inversa de la resistencia equivalente al conjunto de resistencias conectadas 

en paralelo es igual a la suma de las inversas de los valores de esas resistencias.  

La expresión obtenida admite algunas simplificaciones si se contemplan casos particulares. 

Por ejemplo, si todas las resistencias conectadas en paralelo son iguales. Esto significa que 

se tienen n  resistencias iguales, de valor r , conectadas en paralelo. La expresión dada queda 

reducida a:  

 

Es decir, que el valor de la resistencia equivalente al conjunto será:  
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Otro caso particular es el de dos resistencias únicamente R1 y R2, conectadas en paralelo, 

que permite simplificar la fórmula general. En efecto, tomando de ella solo los dos primeros 

términos del segundo miembro, y resolviendo por álgebra, queda: 

 

Es decir, que la resistencia equivalente a dos resistencias conectadas en paralelo se calcula 

con el cociente del producto de ellas sobre la suma.  

De la observación de las fórmulas obtenidas, salta a la vista que el valor de la resistencia 

equivalente al conjunto conectado en paralelo será siempre menor que la menor de todas las 

resistencias que intervienen lo que es lógico, puesto que cuantas más ramas se ofrezcan al 

paso de la corriente, menor será la resistencia que presenta el conjunto. Si las resistencias 

son iguales, la resistencia equivalente es tantas veces menor como número de ellas se 

conecte en paralelo, es decir que, si se trata de dos resistencias, la equivalente será igual a 

la mitad del valor de cualquiera de las mismas, si son tres, la tercera parte, etc.  

En el acoplamiento en serie, en cambio, la resistencia del circuito aumentaba a medida que 

se agregaban resistencias, pues se presentaba mayor dificultad al paso de la corriente.  

 

Acoplamiento mixto:  En la práctica se presentan circuitos con varias resistencias 

conectadas en grupos, formando series y paralelos. La figura siguiente presenta un ejemplo 

simple, pudiendo verse que las dos resistencias R2 y R3 están conectadas en paralelo y, a su 

vez, el grupo formado por ellas está en serie con. R1.  

Todos los circuitos que se presentan en tal forma se denominan: de acoplamiento mixto, y se 

resuelven por partes, obteniendo primero la resistencia equivalente de los grupos en paralelo 

o la total de los grupos en serie y tratando luego a los grupos como si fueran resistencias 

únicas.  

Figura Nº 21 
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Así, en el caso de la figura, el grupo formado por R 2 y R3 equivale a una sola resistencia, 

cuyo valor se obtiene haciendo el cociente entre el producto de ellas dividido por su suma. 

Esa resistencia equivalente está en serie con R1, por lo que su valor debe sumarse con esta 

última. Y así los demás casos, que, como se puede imaginar, son tan variados que no se 

pueden sentar normas particulares para su resolución. 

 

2.10 . Efecto de la Temperatura sobre la Resistencia  

 

La resistencia de un conductor metálico aumenta al aumentar la temperatura. Dicho 

aumento depende de la elevación de la temperatura y del coeficiente térmico de resistividad 

alfa ( ), el cual se define como el cambio de resistividad por grado centígrado de variación a 

0º C o a 20º C. Los semiconductores tienen un coeficiente de temperatura negativo, 

mientras que muchos metales se tornan superconductores a pocos grados por encima del 

cero absoluto. La resistencia (R) para una variación de temperatura (t) (en grados 

centígrados) está dada por 

R = R 0 (1 + Ŭ.t) 

Donde R0 es la resistencia a la temperatura de referencia (generalmente 20° C) y  es el 

coeficiente de temperatura de la resistencia. 

 

2.11.  Voltaje Terminal  

 

Cuando una pila o generador entrega una corriente (I ), el voltaje sobre sus terminales ( V) es 

disminuido por la caída de potencial (voltaje) que se produce en su resistencia interna (Ri). 

Por lo tanto, el voltaje ( V) en los terminales de una pila o generador es igual a su fem ( E) a 

circuito abierto (máxima), menos la caída de voltaje en su resistencia interna (I·R i):  

V = E -  I R ¡ 

 

 

 

 



 
 

  

MANUAL DEL INSTALADOR ELECTRICISTA | CATEGORÍA III  79  

 

voltaje terminal = fem - caída interna 

Figura Nº 22 

 

Ejemplo: Una batería tiene una fem a circuito abierto de 6 Volt, y una resistencia interna de 

0,2 Ohm (ver figura anterior). Determinar la corriente y el voltaje en los terminales cuando la 

batería se pone en cortocircuito al conectarle entre sus terminales un alambre de resistencia 

despreciable. 

SOLUCIÓN. Corriente de cortocircuito: 

 

Tensión en terminales:  

 

(Esto es una consecuencia de la definición de cortocircuito.) 

 

2.12.  Pilas y Baterías  

 

Conexión de las pilas en serie para formar baterías: Bajo ciertas circunstancias, el 

voltaje que produce una sola pila es suficiente, tal como sucede en algunas linternas. En 

otras ocasiones se necesita mayor voltaje. Esto puede lograrse conectando varias pilas 

(primarias o secundarias) en serie, en número tal como para lograr el voltaje necesario. Esta 

agrupación de pilas se llama batería. 

La fem (E) de una combinación serie es la suma de las fem de las pilas individuales, y la 

resistencia interna total es la suma de las resistencias (R¡) de cada pila. En la combinación de 

pilas en paralelo, en la cual todas tienen la misma fem, la fem ( E) resultante es la de una 

sola pila (E). La resistencia interna total de n pilas en paralelo, t eniendo cada una, una 
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resistencia interna R¡ es, R¡/n . (La ventaja de la conexión en paralelo es la mayor capacidad 

de corriente que en una sola pila.) 

Figura Nº 23 

Figura Nº 24 

El voltaje total de un conjunto de pilas conectadas en serie es la suma algebraica de los 

voltajes de cada pila. Así, si se conectan en serie cuatro pilas de 1,5 Volt, el voltaje total es 

1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5, o sea 6 Volt. Si se conectan 30 de estas pilas en serie, el voltaje final 

será 30 x 1,5, o sea 45 Volt. Los acumuladores de plomo-ácido de 6 Volt consisten en tres 

baterías de 2 Volt conectadas en serie. En general, una batería se forma conectando pilas 

entre sí.  

Cuando las pilas se conectan en serie, el terminal positivo de una se conecta con el terminal 

negativo de la otra. Al hacer esto, se suman todos los potenciales individuales, unos a otros. 

Los ejemplos anteriores tratan las pilas que poseen el mismo voltaje. Esto no necesita ser de 

esa forma; se pueden conectar en serie pilas de cualquier voltaje. Aunque todas las pilas no 

tengan el mismo voltaje, se pueden conectar igualmente en serie. Ahora bien, cada pila o 

acumulador, en una conexión serie, debe tener la misma capacidad de corriente.  

 

Conexión de las pilas en paralelo para formar baterías: también se puede formar 

baterías conectando pilas en paralelo. Esto solamente puede hacerse con pilas que tengan el 

mismo voltaje de salida. El propósito de una conexión en paralelo es aumentar la capacidad 
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de corriente. La conexión en paralelo crea el equivalente de un aumento en el tamaño físico 

de los electrodos y de la cantidad de electrolito, e incrementa por lo tanto la corriente 

disponible. 

Por ejemplo, si se conectan tres pilas en paralelo, la capacidad de corriente de la batería se 

hace igual al triple de la capacidad de corriente una sola pila. Es decir, cada pila contribuye 

con la tercera parte de la corriente total.  

Conectando las pilas en paralelo no cambia el voltaje. El voltaje final de las pilas en paralelo 

es el mismo que el de una sola. Cuando se conectan pilas en paralelo de tensiones 

desiguales, circula corriente entre las pilas debido a las diferencias de potencial y se consume 

energía eléctrica. Hay, también una posibilidad de que las pilas puedan dañarse. 

Figura Nº 25 

Conexión de pilas en serie -paralelo: las ventajas de la conexión serie y paralelo, se 

pueden combinar en la distribución serie-paralelo.  

Figura Nº 26 

Ésta permite mayor voltaje de salida como sucede en la conexión serie y aumenta la 

capacidad de corriente simultáneamente por la conexión paralelo. Como en los ejemplos 
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previos de la conexión paralelo, es deseable que el voltaje y la capacidad de corriente de las 

pilas, sean en todas los mismos. Si se conecta una pila de tensión alta sobre otra de tensión 

baja, por esta última circulará corriente y puede dañarse. Generalmente este tipo de 

conexión solamente se usa cuando se quiere obtener una capacidad de corriente mayor que 

con una sola pila. Sin embargo, hay casos en que el voltaje y la capacidad de corriente sólo 

se pueden alcanzar por medio de este tipo de conexión serie-paralelo. 

Cuando se realiza una conexión serie-paralelo, se deben seguir las reglas de la polaridad: en 

circuito serie, se conecta positivo con negativo; en circuitos paralelos, se conectan positivo 

con positivo y, negativo con negativo.  

2.13.  Potencia Eléctrica, E nergía y Calor  

 

La energía eléctrica o trabajo (W) consumida para mover una carga (Q) a través de una 

diferencia de potencial (E) está dada por W = E·Q , donde W  está en Joule, E está en Volt y 

Q está en Coulomb. Dado que la carga total (Q) es el producto de la corriente media entre I  

y el tiempo ( t ) de transferencia (Q = I·t ) la energía puede expresarse como: 

W = E·Q = E·I·t  

Sustituyendo E = I·R  de la ley de Ohm, obtenemos para la energía 

(trabajo) W = (I·R) ·I · t = I 2 · R·t  

Donde W  está en Joule (también denominado Watt-segundos), I  en Ampere, R en Ohm y t  

en segundos. 

La circulación de electricidad a través de un conductor produce calor. Por el principio de la 

conservación de la energía, la energía eléctrica (W) consumida debe ser igual a la energía 

térmica producida, o sea: 

Energía calorífica (en Joule) = W = I 2·R·t = E·I·t  

Dado que el calor se mide generalmente en calorías y el equivalente eléctrico de 1 caloría = 

4,18 Joule (o 1 Joule = 0,239 calorías), la energía térmica ( Q) liberada, en calorías, está 

dada por:  

Q (calorías) = 0,239 x energía térmica (en Joule) = 0.239 I 2Rt  
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La potencia eléctrica (P) disipada en un circuito de corriente continua es la relación de 

energía entregada (por segundo), o la relación de trabajo efectuado. Por lo tanto, la potencia 

es la energía (o trabajo) dividido por el tiempo, o sea:  

 

Donde P está en Watt, E en Volt, I Ampere, R en Ohm y t en segundos. Sustituyendo en la 

ecuación por la ley de Ohm, , se obtiene una tercera forma:  

 

La unidad práctica (mks) de potencia es el Watt.  

1 Watt = 1 Joule/segundo = 10 7ergs/segundo (sistema cgs)  

1 kilo Watt (1 kW) = 1.000 Watt = 1,34 caballo -vapor  

1 caballo -vapor (HP) = 746 Watt  

 

2.14.  Leyes de Kirchhoff  

 

Para los cálculos de circuitos son indispensables las dos primeras leyes establecidas por 

Gustav R. Kirchhoff (1824-1887). 

1. -  La suma de las corrientes que entran, en un punto de unión de un circuito es igual a la 

suma de las corrientes que salen de ese punto. Si se asigna signo más (+) a las corrientes 

que entran en la unión, y signo menos ( -) a las que salen de ella, entonces la ley establece 

que la suma algebraica de las corrientes en un punto de unión es cero:  

suma de I = I = 0 (en la uniēn) 

En esencia, la ley simplemente dice que la carga eléctrica no puede acumularse en un punto 

(es decir, cuanto más corriente llega a un punto, mayor cantidad sale de él).  

2. -  Para todo conjunto de conductores que forman un circuito cerrado, se verifica que la 

suma de las caídas de voltaje en las resistencias que constituyen la malla es igual a la suma 

de las fem intercaladas. Considerando un aumento de potencial como positivo (+) y una 
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caída de potencial como negativa (-), la suma algebraica de las diferencias de potenciales 

(voltajes) en una malla cerrada es cero:  

Suma de E - suma de las caídas I·R = 0 (en la malla cerrada)  

E -  (I·R)  = 0  

Para aplicar esta ley en la práctica, se supone una dirección arbitraria para la corriente en 

cada rama. El extremo de la resistencia, por donde penetra la corriente, es positivo, con 

respecto al otro extremo. Si la solución para la corriente que se resuelve, hace que quede 

invertido el negativo, es porque la dirección de la corriente es opuesta a la que se ha 

supuesto. 

Ejemplo: Determinar la corriente a través de cada resistencia, y la caída sobre cada 

resistencia del circuito de la figura: 

Figura Nº 27 

SOLUCIÓN. Por la primera ley de Kirchhoff, en el punto B: 

 

 

Por la segunda ley de Kirchhoff, la suma de los voltajes alrededor de la malla EBAFE: 

 

 

La suma de los voltajes en la malla EBCDE: 
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Como se ve, se tienen tres ecuaciones simultáneas con tres incógnitas (I 1, I 2 e I 3). 

Resolviendo la ecuación (1) para I 3, y, sustituyendo en la ecuación (2)  

 

Por lo que la ecuación (2) se transforma en: 

 

Resolviendo: 

 

Dividiendo por 2: 

 

 

Sumando a la anterior la ecuación (3), se obtiene: 

 

 

 

Entonces: 

 

 

Sustituyendo este valor en la ecuación (3), resulta: 
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Finalmente: 

 

La caída de tensión sobre la resistencia R1 es: 

 

La caída de tensión sobre la resistencia R2 es 

 

Y la caída de tensión sobre la resistencia R3 es 

 

2.15. Electromagnetismo  

 

Campo magnético de las corrientes: Oersted descubrió en 1820 que una corriente 

eléctrica (cargas en movimiento) está rodeada por un campo magnético. Una ley 

fundamental de Ampere permite computar la magnitud del  campo magnético debido a una 

corriente eléctrica.  

Cuando esta ley se aplica para varias formas de alambres, se obtienen los siguientes 

resultados. 

1. Alambre recto.  La intensidad de campo (en Oersted), a una distancia de r cm del eje de 

un alambre recto que transporta una corriente de 1 Ampere es: 

 

2. Espira circular.  La intensidad de campo en el centro de una espira circular de alambre, 

de radio r, que transporta una corriente de 1 Ampere es:  

 

3. Bobina plana circular.  La intensidad de campo en el centro de una bobina plana de N 

espiras circulares (vueltas) es: 
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4. Bobina larga (Solenoide).  Un solenoide es una bobina de alambre bobinado 

uniformemente en una hélice larga. La intensidad de campo en el centro de una bobina 

larga, o solenoide, de N espiras de alambre y de longitud 1 cm, que transporta una corriente 

de I Ampere es: 

 

Esta expresión también da la intensidad de campo a lo largo del eje de una bobina toroidal 

(anillo).  

Flujo magnético:  el flujo magnético está representado por líneas de fuerza magnética. El 

número total de líneas de fuerza creadas por un campo magnético se llama flujo magnético 

(representado por la letra griega ). La unidad de flujo magnético es una sola línea de 

fuerza, designada Maxwell . En el sistema mks, se usa una unidad mayor, el Weber ; 1 

Weber = 100.000.000 o 10 8 Maxwell. El número de líneas de fuerza que pasan 

perpendicularmente por un área de 1 centímetro cuadrado se denomina densidad de flujo 

(B) y se mide en Gauss  (1 Gauss = 1 Maxwell/cm2). La unidad de densidad de flujo en el 

sistema mks es el Weber/m2, el cual es equivalente a 10.000 Gauss. De estas definiciones se 

deduce que: 

 

 

 

Permeabilidad magnética: si un núcleo de hierro dulce o de otro material magnético se 

introduce en un solenoide, éste se transforma en un electroimán, y el flujo magnético 

aumenta notablemente por la inducción magnética en el núcleo de hierro. La relación entre 

la densidad de flujo (B) y la intensidad de campo (H) en un material magnético se llama 

permeabilidad (letra griega µ) y es una medida de la facilidad de magnetización del material.  
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La permeabilidad de un material ferromagnético no es una cantidad constante, sino que 

depende de la historia magnética previa y de la intensidad del campo magnético mismo 

(curva B-H).  

Figura Nº 28 

En el aire o en el vacío, µ = 1 , y por lo tanto, la intensidad de campo (H) y la densidad de 

flujo (B) son numéricamente iguales. Consecuentemente, la permeabilidad puede definirse 

también como la relación de la intensidad de flujo que se obtiene con un determinado 

espécimen magnético, a la que se produce en el aire o en el vacío. 

 

Fuerza sobre un conductor en un campo magnético:  cuando un conductor que 

transporta corriente está localizado en un campo magnético, la interacción entre el conductor 

y el campo magnético externo ejerce una fuerza sobre el conductor. De acuerdo con la ley 

de Ampere (para la fuerza sobre el conductor) un conductor que lleva corriente, colocado en 

ángulo recto a las líneas de fuerza de un campo magnético uniforme, será solicitado por una 

fuerza F (en dinas) que es directamente proporcional a la densidad del flujo B (en Gauss), a 

la corriente I (en Ampere) y a la longitud l (en centímetro) del conductor:  

Si el conductor forma un ángulo ȅ con el flujo magnético, su longitud efectiva es la 

componente perpendicular, l senȅ, y entonces: 
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Donde ȅ es el ángulo entre el conductor y el campo. 

La dirección de la fuerza está determinada por la regla de la mano derecha (motor): 

Extendiendo el pulgar, el dedo índice y el mayor en ángulos rectos uno de otro, y 

representando el índice, el flujo, el mayor la corriente y el pulgar el movimiento o fuerza.  

 

Fuerza electromotriz inducida:  ya se vio que, si por un conductor se hacía circular una 

corriente eléctrica, en torno al mismo se creaban un conjunto de líneas de fuerza cuyo 

sentido de rotación dependía de la dirección con que fluía dicha corriente. Se estudiará aquí 

cómo es posible generar una fuerza electromotriz (que en adelante será llamado f.e.m.) 

haciendo uso de las propiedades del magnetismo.  

Es un hecho demostrado que colocando un conductor bajo la influencia de un campo 

magnético (bajo la influencia de un imán, por ejemplo) y moviendo dich o conductor de modo 

tal que "corte" las líneas de fuerza existentes en torno a la pieza magnética es decir 

moviendo el conductor transversalmente a la dirección de las líneas de fuerza, en dicho 

conductor se generará una f.e.m. denominada de inducción. 

Figura Nº 29  

Para comprender mejor este fenómeno se puede observar la figura, en la cual se ha 

dispuesto un alambre conductor cuyos dos extremos han sido conectados a un 

galvanómetro, instrumento de elevada sensibilidad que se utiliza para la medición de 

pequeños pasajes de corriente eléctrica. En la misma figura se representa un imán del tipo 

"de barra", uno de cuyos polos se encuentra próximo al conductor, y que para mayor 

comprensión de este tema, se va a suponer que el mismo es movido hacia arriba y hacia 

abajo, según la trayectoria A-B. 
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Moviendo el polo del imán del punto A al punto B, de modo que pase muy próximo al 

conductor, los electrones de los átomos del alambre se verán influenciados por la vecindad 

del campo magnético y, según sea el polo enfrentado, dichos electrones serán atraídos o 

repelidos por el campo magnético, dando lugar así a un desequilibrio en la estabilidad natural 

de los electrones del alambre conductor. Este desequilibrio no será otra cosa que un 

movimiento de electrones, o lo que es lo mismo, una corriente eléctrica, de cuya existencia 

nos dará pruebas la aguja del instrumento, que en el instante de producirse el paso del polo 

del imán por la proximidad del conductor, en la dirección A-B, se habrá desviado en un 

sentido, según sea la dirección de dicha corriente. 

Un hecho importante de destacar es que la aguja del galvanómetro dará la indicación 

máxima cuando el polo del imán sea movido de modo tal que sus líneas de fuerza sean 

cortadas en forma transversal por el conductor, o sea, cuando el conductor sea movido hacia 

arriba, y hacia abajo. El sentido de circulación de la f.e.m. inducida en el conductor 

dependerá del sentido en que se desplace el imán, pues moviendo el mismo en la dirección 

A-B la dirección de la corriente inducida tendrá un sentido, y moviendo el imán en la 

dirección B-A, el sentido de circulación de la corriente será inverso. 

La f.e.m. será inducida en el conductor únicamente cuando exista una variación en las líneas 

de fuerza del campo magnético, o esa cuando el campo magnético no se encuentre fijo. Esta 

f.e.m. será más intensa cuanto más intenso sea el valor de dicho campo y cuantas más 

líneas de fuerza sean las que corten al conductor. 

También contribuirá a aumentar la intensidad de la corriente el número de veces que sea 

movido el imán en una y otra dirección, en la unidad de tiempo, esto es el segundo.  

Si en lugar de mover el imán es el conductor el que se desplaza en forma transversal a las 

líneas magnéticas, se podrá obtener igualmente una circulación de corriente eléctrica por el 

conductor, pues lo esencial es que dicho conductor sea sometido a la acción de un campo 

magnético variable. 

La f.e.m. inducida será más intensa cuanto mayor sea la porción de conductor (longitud del 

miso) expuesta a la acción del campo magnético variable.  

Si en lugar de tomar un conductor recto se utiliza un solenoide, se podrá obtener un 

considerable aumento de corriente. 
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Figura Nº 30 

En la figura nº 30 de la izquierda se representa dicho solenoide, en cuyo exterior se 

encuentra conectado un galvanómetro, y al costado de aquel se supone que se encuentra un 

imán moviéndose hacia el interior y hacia el exterior del bobinado.  

Igual que en la explicación anterior, en el momento de penetrar dicho imán en el interior del 

solenoide, se inducirá en el mismo una f.e.m. cuyo sentido de circulación dependerá del polo 

que se aproxime a la bobina. Retirando el imán del solenoide, el sentido de circulación de la 

corriente será contrario a la dirección anterior.  

Si el imán es introducido y retirado lentamente del interior del bobinado, la aguja del 

instrumento nos acusará el pasaje de una corriente débil. Pero si por el contrario, acercamos 

y alejamos rápidamente el imán, notaremos que la aguja del galvanómetro se desviará más 

bruscamente, acorde con los movimientos, y el valor de la corriente inducida será mucho 

más elevada. También se elevará el valor de la corriente si aumentamos el número de 

espiras del solenoide y la intensidad del campo magnético circundante. 

De todas las consideraciones expuestas es posible deducir la siguiente fórmula para calcular 

la f.e.m. inducida en un solenoide:  

 

 

En donde  es la intensidad del flujo magnético en Maxwell o sea la cantidad de líneas de 

fuerza. n es el número de espiras del solenoide, f el número de movimientos completos hacia 

adentro y hacia afuera o frecuencia con que es movido el imán, t el tiempo en segundos y 

108 es un valor constante, que representa el número 10 a la octava potencia, o sea 

100.000.000. Dicho valor sería la cantidad de líneas de fuerza que un conductor necesitaría 

cortar en un segundo para que en el mismo se genere una f.e.m. de un Volt.  

En un conductor se induce una fuerza electromotriz (fem) cada vez que hay un cambio en el 

flujo magnético que pasa por el mismo. La magnitud de la fem es proporcional a la relación 
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de tiempos en que varía el flujo magnético. Alternativamente, una fem puede pensarse como 

inducida en un conductor que corta líneas de fuerza de un campo magnético. La magnitud 

de la fem es proporcional a la velocidad con la cual se cortan las líneas de fuerza. Si el flujo 

varía (o el flujo es cortado) a una velocidad de 100.000.000 o 10 8 líneas por segundo, se 

induce en el conductor una fem de 1 volt. Entonces, fem inducida en un conductor ( Volt),  

Donde es la variación de flujo (en líneas o Maxwell) en un intervalo de tiempo . 

Dado que 108 líneas de fuerza constituyen 1 Weber de flujo en el sistema mks, se puede 

expresar también la fem inducida en un conductor  

El signo menos (-) de esta expresión indica que la fem inducida se opone a la acción que la 

produce (ley de Lenz). Para una bobina de varias espiras (N) encadenadas por la misma 

variación de flujo, se inducen iguales fem en cada una de las espiras y el total de la fem 

inducida es la suma de éstas. Por lo tanto, la fem inducida en una bobina, 

La fem inducida también puede expresarse en términos de la velocidad del movimiento. 

Cuando un conductor de longitud l (cm) se mueve en ángulo recto en un campo magnético 

de densidad de flujo B (Gauss), con una velocidad de v (cm/seg), la fem inducida en el 

conductor es:  

Donde v es la componente de velocidad normal (perpendicular) relativa, con que es cortado 

el flujo. (A un ángulo ȅ relativo al flujo, la componente normal de la velocidad es v senȅ.) 

 

Ley de Lenz:  habiendo analizado cómo se produce una f.e.m. inducida en un conductor 

cuando se lo somete a la acción de un campo magnético variable, corresponde ahora 

observar la dirección que toma esta corriente bajo la influencia del campo citado. 
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Se dijo al hacer referencia a la figura anterior que el sentido de circulación de la corriente 

dependía del polo del imán que enfrentaba al solenoide y de la dirección del movimiento del 

imán. 

Si se recurre ahora a la figura A, donde se observa el mismo esquema anterior, pero en este 

caso se va a considerar que el imán se desplaza hacia el interior del bobinado. Siendo el polo 

Norte del imán el que avanza hacia el extremo derecho del solenoide en este extremo de la 

bobina se inducirá también un polo Norte. De esta forma, siendo de un mi smo sentido los 

dos campos magnéticos del imán y del solenoide, se rechazarán. La dirección de la corriente 

inducida en la bobina es la indicada por las flechas y el galvanómetro intercalado se 

desplazará en el sentido indicado.  

Si se invierte ahora el movimiento del imán, es decir, si ahora es retirado por el mismo 

extremo que fue introducido, tal como se aprecia en la Figura B, dicho extremo del solenoide 

dejará de ser polo Norte y se convertirá en polo Sur, pero ocurre que el extremo introducido 

del imán permanecerá, como es natural, con su polaridad Norte. 

Entonces se registrará una fuerza de atracción entre el polo del solenoide y el del imán. 

Como ha variado la polaridad de la bobina, variará también el sentido de la corriente 

inducida, que será ahora en sentido contrario tal como indican las flechas. El galvanómetro, 

por su parte, se desplazará en sentido inverso. 

De estas consideraciones se deduce un hecho fundamental: Introduciendo el imán en el 

solenoide se induce en este último un polo de igual sentido que el del extremo del imán, 

produciéndose por lo tanto un efecto de rechazo entre ambos polos magnéticos. Retirando el 

imán del solenoide, cambia la polaridad del solenoide y entonces el mismo extremo del 

bobinado que antes rechazaba al imán ahora produce sobre este un efecto de atracción. En 

otras palabras: introduciendo el imán en el solenoide se produce una fuerza de repulsión que 

tiende a evitar esta aproximación, y retirando el imán se origina entonces otra fuerza 

opuesta que pugna por evitar que el imán sea retirado.  

Figura Nº 31 
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A) Al introducir el imán en el solenoide, en ese extremo se origina un polo magnético de 

igual sentido que el del imán. 

B) Al retirar el imán del solenoide, en éste se induce un polo magnético contrario al del imán. 

Estos fenómenos tan interesantes están fijados según la Ley de Lenz  que establece que: 

" La corriente inducida en un circuito cerrado posee un sentido tal que genera a 

través de su propio circuito un campo magnético que se opone a toda variación 

del campo magnético principal que la origina ".  

Este enunciado nos expresa en forma categórica las características propias de toda corriente 

inducida: la de ofrecer oposición a la causa que la genera. 

Esto se explica del siguiente modo: cuando se aproxima el imán, las líneas de fuerza del 

mismo cortan mayor número de espiras del solenoide, es decir, que la cantidad de espiras 

cortadas por las líneas magnéticas va en aumento y se induce en el solenoide un polo 

magnético del mismo sentido que el imán, que por ser del mismo sentido, se opone a que 

siga aumentando la cantidad de espiras cortadas por las líneas de fuerza del campo inductor. 

Cuando se retira el imán del solenoide, las líneas de fuerza del primero van cortando menos 

espiras de la bobina, o sea, que la cantidad de espiras cortadas por el campo del imán van 

en disminución, y en este caso cambia el sentido del polo magnético inducido y el polo 

opuesto ahora generado en la bobina, tiende a evitar que continúe disminuyendo el número 

de espiras cortadas por las líneas de fuerza del imán. 

Mientras el campo magnético inductor no sea variable no se generará ninguna f.e.m. 

inducida. Corresponde aclarar pues que: "las corrientes inducidas principian y finalizan con 

las causas que las originan". 

La dirección de una fem inducida puede deducirse de la ley de Lenz, que establece que una 

corriente producida (en un circuito cerrado) por una fem inducida, circula en dirección tal 

que su propio campo magnético se opone a la acción que la produce. Por ejemplo, si un 

incremento de flujo en una bobina induce una corriente, su dirección será tal que las líneas 

de su propio campo magnético se oponen a las líneas del campo original que producen esta 

corriente. 
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Figura Nº 32 

De acuerdo con la ley de Lenz la corriente inducida en un anillo cerrado o en una bobina que 

se mueve cortando las líneas de flujo magnético, circula en dirección tal que su campo 

magnético se opone al movimiento. 

Para propósitos prácticos, la ley le Lenz puede simplificarse con la regla de la mano derecha 

(generador) para determinar la dirección de una fem inducida o corriente (convencional): 

Extendiendo el dedo pulgar, el índice y el medio, de la mano derecha, en ángulos rectos uno 

a otro, y haciendo índice = flujo y pulgar = movimiento del conductor, entonces, el dedo 

central = dirección de la fem o corriente.  

Autoinducción:  Una variación en la corriente que pasa a través de una bobina produce una 

variación en el flujo magnético de la bobina; esta variación de flujo, a su vez induce una  fem 

de autoinducción en la bobina. La fem de autoinducción es proporcional a la velocidad con 

que varía la corriente, La autoinductancia de una bobina o solenoide, cuando la variación de 

flujo es uniforme, es:  

Esto indica que un circuito tiene una inductancia de 1 Henry si produce un encadenamiento 

de flujo de 10 8 (NF) por Ampere de corriente en el mismo. 

Inductancia de un solenoide:  Sustituyendo F = µHA , y H= 4ɸNI/10l, para el campo 

del solenoide en la fórmula anterior, la inductancia de un solenoide es, 

Donde N = N° de vueltas, A = sección del núcleo, µ = permeabilidad del núcleo, y l = 

longitud del núcleo. 
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Inductancia de bobinas con núcleo de aire:  Para bobinas con núcleo de aire, las 

siguientes fórmulas prácticas dan una aproximación del 2 %.  

 

 

 

 

Donde: 

ǒ r  = radio medio de la bobina en cm  

ǒ l = longitud de la bobina en cm  

ǒ N = número total de espiras.  

ǒ b = espesor del bobinado en cm (solamente para bobinas de varias capas)  

Transformadores: Un transformador consiste en una bobina primaria y otra secundaria 

devanadas sobre un mismo núcleo de hierro, y se usa para elevar o para reducir el voltaje de 

corriente alternada. Una corriente alternada circulando por el primario crea una variación 

continua de flujo en el núcleo, que induce una fem alternada en la bobina secundaria. Para 

un transformador ideal (uno que no tenga pérdidas ni escapes de flujo fuera de la s bobinas) 

la relación entre los voltajes primario y secundario, E1 y E2, entre las corrientes primarias. y 

secundarias I 1 e I 2, y el número de espiras en las bobinas primarias y secundarias, N1 y N2, 

está dada por: 

 

La eficiencia de los transformadores prácticos es generalmente muy alta y se aproxima a las 

relaciones ideales establecidas anteriormente. 

Capacidad eléctrica: Un capacitor, en su forma más simple, consiste en dos placas 

conductoras paralelas separadas por un aislador (llamado dieléctrico). Cuando un 

condensador se conecta a una fuente de fem, tal como una batería, las placas adquieren una 

carga proporcional al voltaje aplicado. Un condensador está cargado totalmente cuando la 

diferencia de potencial entre sus placas es igual al voltaje aplicado (fem de la fuente). Para 
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cualquier condensador dado la relación de carga Q a la diferencia de potencial (V) entre sus 

placas es una constante llamada capacidad. Entonces: 

Donde la capacidad es en Faraday, la carga está dada en Coulomb, y la diferencia de 

potencial es en Volt. Un condensador tiene una capacidad de 1 Faraday cuando una carga de 

1 Coulomb produce una diferencia de potencial de 1 Volt entre sus placas. Dado que 1 

Faraday es una unidad muy grande, en la práctica se emplean dos unidades más pequeñas, 

el microFaraday (µF) y el picoFaraday (pF) (1 Farad ay  = 10 6 µF = 10 12pF). En el sistema 

cgs de unidades, la diferencia de potencial, carga y capacidad se establecen en unidades 

electroestáticas  (ue ); es sencillo demostrar que 1 Faraday = 9 x 10 11ue  de capacidad. 

Condensadores en paralelo: Un número de condensadores conectados en paralelo (ver Fig. 

33-A) actúa como un solo condensador con un área igual a la suma de las áreas de las 

capacidades individuales. Por lo tanto, la capacidad total es 

C = C 1 + C 2 + C 3+ ...  

Figura Nº 33 

Condensadores en serie: La capacidad de un número de condensadores conectados en serie 

(ver Fig. 33-B) se calcula en la misma forma que las resistencias (o inductancias) en paralelo. 

La capacidad total está dada por: 

 

 

Para dos condensadores conectados en serie, la capacidad total es:  
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Es decir que la capacidad total es igual al producto de las capacidades dividido por la suma 

de las mismas. 

Constante de tiempo capacitiva:  Un condensador requiere una cierta cantidad de tiempo 

para cargarse al valor del voltaje aplicado (E). El tiempo depende de la capacidad (C) y de la 

resistencia total (R) en el circuito de carga. El tiempo necesario para que la carga alcance el 

63,2 % de su valor final (C E) se llama constante de tiempo capacitiva y está dada por 

constante de tiempo capacitiva: 

(Ű) = R C 

Donde Ű resulta en segundos si la resistencia (R) está en Ohm y la capacidad (C) está en 

Faraday (o si R es en megohm y C es en µF). La constante de tiempo es también el tiempo 

(en segundos) para que la corriente de carga baje hasta el 36,8 de su valor inicial (E/R). En 

dos constantes de tiempo (Ű = 2RC), la carga alcanza 86,5 % de su valor final; en tres 

constantes de tiempo, se llega al 95 % del valor final; y en cinco constantes de tiempo la 

carga alcanza el 99,3 %, del valor total. Dado que la descarga de un condensador se 

produce a la misma velocidad, una constante de tiempo (RC) es también el tiempo requerido 

por la carga para perder 63,2 %, de su carga total inicial (CE), o para bajar al 36,8 %, de su 

valor inicial. En dos constantes (Ű = 2RC), la carga disminuye el 100 % - 86,5 %, o sea 13,5 

% de su valor inicial; en tres constantes de tiempo, a 5 % de su valor inicial y en cinco 

constantes de tiempo, la carga declina hasta el 0,7 % de su valor inicial (CE). Éstos son 

también los tiempos requeridos para que la corriente de descarga disminuya el mismo 

porcentaje de su valor inicial (E/R) durante la descarga. 

 

2.16. Corriente Continua  

 

Es el flujo continuo de electrones a través de un conductor entre dos puntos de distinto 

potencial, en ella las cargas eléctricas circulan siempre en la misma dirección (es decir, los 

terminales de mayor y de menor potencial son siempre los mismos). Aunque comúnmente se 

identifica la ñcorriente continuaò con la corriente constante (por ejemplo, la suministrada por 

una batería), es continua toda corriente que mantenga siempre la misma polaridad. 
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Figura Nº 34 

Descubrimiento: Su descubrimiento se remonta a la invención de la primera pila por parte 

del científico italiano Conde Alessandri Volta. 

Usos: Tras el descubrimiento de Thomas Alva Edison de la generación de electricidad en el 

siglo XIX, la corriente continua comenzó a emplearse para la transmisión de la energía 

eléctrica. Ya en el siglo XX este uso decayó en favor de la corriente alterna por sus menores 

pérdidas en la transmisión a largas distancias, si bien se conserva en la conexión de líneas 

eléctricas de diferente frecuencia y en la transmisión a través de cables submarinos. 

La corriente continua es empleada en infinidad de aplicaciones y aparatos de pequeño voltaje 

alimentados con baterías que suministran directamente corriente continua, o bien con 

corriente alterna como es el caso, por ejemplo, de los ordenadores, siendo entonces 

necesario previamente realizar la conversión de la corriente alterna de alimentación en 

corriente continua. 

También se está extendiendo el uso de generadores de corriente continua mediante células 

solares, dado el nulo impacto medioambiental del uso de la energía solar frente a las 

soluciones convencionales (combustible fósil y energía nuclear). 

 

2.17. Corriente Alternada  

 

Generación de una onda sinusoidal de corriente alternada: A través de lo estudiado, 

se ha interpretado que una corriente eléctrica está constituida por el pasaje de electrones a 

través de un circuito cerrado en una dirección determinada. Una corriente eléctrica que fluye 

siempre en una misma dirección recibe el nombre de corriente continua. Una corriente 

continua puede ser suministrada ordinariamente por pilas o acumuladores y también por 

generadores o dínamos. Existe, sin embargo, otro tipo de corriente eléctrica, que se 

estudiará enseguida, y que recibe el nombre de corriente alternada. Una fuente de corriente 
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alternada es capaz de suministrar una tensión tal que, si se conecta a la misma un artefacto 

eléctrico cualquiera, a modo de circuito cerrado, se observará un flujo electrónico de sentido 

o dirección variable. En otras palabras, es posible producir mediante generadores, una 

tensión eléctrica de polaridad variable, y consecuentemente dar lugar a una corriente de 

electrones cuyo sentido de circulación sea también variable. 

Ya se estudió que si un conductor es movido en el ámbito del campo magnético de un imán 

se genera en dicho conductor una f.e.m. inducida, ocurriendo exactamente lo mismo si en 

lugar de agitar el conductor se imprimen un movimiento de vaivén al imán cuyo campo 

magnético influencie al conductor. 

Se vio también que el sentido de circulación de esta corriente inducida depende de los 

movimientos del campo magnético. Este principio es utilizado para la producción de corriente 

alternada.  

En la figura siguiente, se representa un alambre conductor dispuesto en forma de espira en 

el interior de un fuerte campo magnético producido por un imán.  

Figura Nº 35 

Dicha espira es designada con las letras A-B-C-D y las líneas punteadas que van de un polo 

al otro del imán representan las líneas de fuera, que circundan el espacio ocupado por la 

espira, en uno de cuyos extremos están dispuestos dos anillos metálicos aislados entre sí y 
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unidos a cada extremo de la espira y que hacen contacto con pequeñas escobillas cuyo 

objeto es permitir llevar a un circuito exterior la f.e.m. inducida en la espira.  

Se supone que el campo magnético existente entre los dos polos del imán es uniforme en 

todos sus puntos. Para que en el conductor se genere una f.e.m. es necesario que las líneas 

de fuerza corten la espira. Por lo tanto, será necesario imprimir a la espira un sentido de 

rotación sobre su propio eje y en la dirección que indica la flecha. Si se inicia el movimiento 

en la posición que la espira ocupa en (1) de la figura citada, es decir, en un plano vertical, la 

f.e.m. inducida en la espira será cero, porque en ese instante las líneas de fuerza no cortarán 

a la espira, sino que correrán paralelas a la misma. Si se gira la espira siempre en dirección 

de la flecha hasta que la misma quede en posición horizontal, según se ilustra en (2) de la 

misma gráfica, se irá induciendo en dicha espira una f.e.m. que irá paulatinamente del valor  

cero a un valor máximo y si los extremos de las escobillas son conectados a un circuito 

cerrado, circulará por la espira una corriente cuyo sentido será de A a B por un lado de la 

misma y lógicamente de C a D por el otro. El hecho de que la f.e.m. inducida sea máxima 

cuando la espira alcanza la posición (2) se explica fácilmente si se tiene en cuenta que en las 

sucesivas posiciones la cantidad de líneas de fuerza cortadas por la espira irán en aumento.  

Si se continúa con el movimiento y se hace girar la espira otros 90 grados tal como se 

muestra en (3) de la gráfica, en los sucesivos instantes la f.e.m. inducida irá decreciendo de 

su valor máximo hasta cero, pues cada vez irá cortando menos líneas de fuerza. Ya hemos 

girado la espira 180 grados y la corriente circulante por la espira disminuirá paulatinamente 

hasta el valor cero, siempre en la dirección de A a B y de C a D. Volviendo a girar la espira 

otros 90 grados, la f.e.m. inducida irá creciendo nuevamente desde cero a su valor máximo, 

de acuerdo a la posición (4) de la figura , pero ahora la corriente inducida , irá de sentido 

contrario al anterior, puesto que girando la espira de 0 a 90 grados y de 90 a 180 grados, el 

lado A-B de la espira era influenciado por el polo Norte del imán y el lado C-D de la misma 

por el polo Sur .  

En cambio, al continuar el giro de la espira desde los 180 grados en adelante, el lado A-B de 

la espira será influenciado por el polo Sur del imán y el lado C-D por el polo Norte. Por lo 

tanto, la f.e.m. inducida hará circular una corriente a través de la espira, siempre que él 

circuito esté cerrado, en la dirección D a C en un costado de la misma y de B a A en el otro 

costado.  
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Se tiene entonces que girando la espira de 180 a 270 grados la corriente irá de un valor cero 

a un valor máximo, pero de sentido contrario con respecto a los giros de 0 a 180 grados. Y 

finalmente, completando la rotación de la espira desde los 270 a los 360 grados, se producirá 

en la espira una f.e.m. que irá de su valor máximo en forma paulatina hasta el v alor cero 

observando la corriente el mismo sentido que en el giro de 180 a 270 grados, pero ahora en 

vez de ir aumentado irá decreciendo hasta ser nula. 

De todos estos hechos se observa que la f.e.m. inducida en la espira tendrá valores nulos 

cuando la misma se encuentre vertical y valores máximos cuando este horizontal 

correspondiendo al primer caso las posiciones 0 y 180 grados y al segundo caso las 

posiciones 90 y 270 grados. Es necesario aclarar que la f.e.m. inducida en la espira será 

tanto mayor cuanto mayor sea la cantidad de vueltas o giros completos que realiza la misma 

en la unidad de tiempo, o sea el segundo. Además, todas las explicaciones referentes a los 

distintos valores de f.e.m. para las respectivas posiciones de la espira de este ejemplo, se 

entenderán siempre considerando a la espira en movimiento, puesto que ya se sabe que 

para producir una f.e.m. inducida es necesaria una variación en la cantidad de líneas de 

fuerza cortadas por el conductor. 

Si se desea representar gráficamente los valores de la f.e.m. inducida para cada una de las 

posiciones de la espira, se pueden trazar dos líneas perpendiculares una horizontal que se 

denomina "abscisa" (0° a 360°) y otra vertical llamada "ordenada" (+e, 0, -e) según la figura 

anterior. 

El punto donde se unen estas dos líneas se llama punto de partida o cero. Sobre la abscisa 

se efectúa una graduación que representará el valor de la f.e.m. inducida para cada posición 

de la espira, y sobre la ordenada también otra graduación, que indicará los sucesivos 

tiempos del giro. Así, al iniciar el movimiento de rotación de la espira se tomará como 

referencia el punto de partida cero. Desde 0 a 90 grados la f.e.m. irá en aumento, circulando 

la corriente en un sentido. De 90 a 180 grados irá disminuyendo, conservando igual sentido 

de circulación. Para las posiciones de 180 a 270 grados volverá a ir en aumento, pero esta 

vez en sentido contrario y finalmente de 270 a 360 grados continuará decreciendo y en este 

mismo sentido.  



 
 

  

MANUAL DEL INSTALADOR ELECTRICISTA | CATEGORÍA III  103  

 

Observando la figura, en la que quedan representados los sucesivos valores de la f.e.m. 

inducida, se ve que cada 180 grados hay una inversión del sentido de la corriente inducida, y 

una constante variación en los valores de dicha tensión. 

Figura Nº 36 

Una armadura bobinada girando en un campo magnético uniforme constituye un generador 

elemental de corriente alternada. Puede usarse un vector que gira uniformemente para 

simular los lados que cortan el flujo (longitudinales) de la armadura giratoria. Siempre que el 

vector giratorio o la armadura se mueven en ángulo recto al flujo magnético (entre los 

polos), éste corta el máximo número de líneas magnéticas, y la fem inducida alcanza su 

máximo valor, Em. Cuando la armadura se mueve paralela con el flujo magnético, no corta 

ninguna línea, y la fem inducida es cero. Se supondrá que el campo magnético es de 

dirección vertical hacia abajo y la armadura (representada por un vector) comienza a girar 

contraria a las agujas de reloj, desde una posición horizontal la derecha. Por lo tanto, el 

voltaje inducido en la armadura es inicialmente cero. Después de un cuarto de revolución, o 

un cuarto de ciclo, la armadura alcanza una posición vertical y se mueve en ángulo recto 

respecto al flujo, entre los polos del imán. En este instante, se alcanza la máxima fem 

(representada por la longitud del radio vector Em), durante el siguiente cuarto de revolución, 

la fem inducida disminuye nuevamente y llega a cero en el instante en que la armadura pasa 

a la posición horizontal (hacia la izquierda) y se mueve paralela al flujo. Una posterior 

rotación durante el tercer cuarto e giro induce una fem de dirección opuesta, en la bobina de 

la armadura. 
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Esta fem alcanza un valor máximo (-Em) cuando el vector giratorio, que representa la 

armadura, apunta verticalmente hacia abajo y se mueve entre los polos en ángulo recto con 

el campo (después de 3/4 de revolución). Durante el último cuarto de revolución, la fem 

inducida disminuye nuevamente y alcanza el valor cero cuando la armadura ha completado 

una revolución completa, o ciclo (igual a 360° de circunferencia).  

Es evidente que solamente la porción de la armadura que se mueve en ángulo recto con el 

flujo es efectiva para inducir una fem en la bobina. Esta componente que corta al flujo puede 

ser determinada proyectando la posición angular del vector giratorio (o armadura) sobre un 

diámetro vertical. Para algún ángulo ȅ entre el vector (o armadura) y la horizontal, la 

componente vertical (que corta al flujo) del vector es:  

Emsenȅ 

Donde Em es la longitud del vector, y es igual a la máxima fem inducida. Por lo tanto, 

podemos escribir para el voltaje, e, generado en cualquier instante: 

e=E msenȅ 

Para una armadura que gira uniformemente, el ángulo ȅ barrido por la armadura es igual al 

producto de la velocidad angular (Ȓ) y el tiempo ( t ); es decir, ȅ = Ȓt. Por lo tanto:  

e=E msenȅ = EmsenȒt 

Si el voltaje inducido instantáneo, e, se representa en función del tiempo o del ángulo, se 

obtiene la onda sinusoidal mostrada en la figura 3-1. Además, si el voltaje inducido se aplica 

a una carga resistiva, la corriente instantánea, i, sufrirá variaciones similares al voltaje con 

respecto al valor máximo de la corriente, I m; es decir:  

i= I msenȅ=ImsenȒt 

Ciclo, período y frecuencia: Cuando la posición de la espira va de 0 a 180 grados y la 

f.e.m. y la corriente tienen una dirección dada, se dice que es positiva, y cuando la espira va 

de 180 a 360 grados y por lo tanto cambia el sentido de la f.e.m. y la corriente, se dice que 

es negativa. Por lo tanto, para representar los valores desde 0 a 180 grados de giro 

efectuaremos las anotaciones por encima de la "abscisa" y en las graduaciones de la 

"ordenada". Y para los valores de 180 a 360 grados anotaremos los valores en las 

graduaciones de la ordenada que están por debajo de la abscisa. La curva que se obtiene en 

la figura 3-1 se la denomina sinusoide. Un movimiento completo de la espira de nuestro 
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ejemplo, desde 0 hasta 360 grados se denomina ciclo. A la cantidad de ciclos que se 

cumplen en la unidad de tiempo, o sea en el segundo, se le da el nombre de frecuencia. 

El tiempo requerido para completar un ciclo completo se llama período (T), y el número de 

ciclos completados por segundo se denomina frecuencia (f) de la onda sinusoidal. La 

frecuencia es la inversa del período: 

 

 

Así, si la espira realiza 10 vueltas completas en un segundo, la frecuencia de la f.e.m. 

inducida será de 10 ciclos/segundo y el período resulta de 0,1 segundo. Semionda o 

semiciclo se denomina a cada una de las porciones de una sinusoide en la cual el sentido de 

la f.e.m. inducida es el mismo. En el caso de la figura la curva de 0 a 180 grados será el 

semiciclo positivo y la de 180 a 360 grados será el semiciclo negativo. Cada semiciclo o 

semionda es una alternancia y por consiguiente un ciclo posee dos alternancias. 

Dado que cada ciclo sinusoidal corresponde a 2ɸ radianes, la velocidad angular (Ȓ) en 

radianes es simplemente 2ɸ veces el número de ciclos completados en cada segundo, o sea 

2ɸ x frecuencia: 

Ȓ = 2ɸf  = 6,283 f  

La corriente alternada producida por las usinas industriales para proporcionar corriente de 

trasmisión de energía es de generalmente 50 ciclos por segundo, y por lo tanto en una 

corriente de 50 ciclos por segundo se producirán 100 alternancias. 

Valor eficaz de CA, Valor Medio Cuadrático o Root -Mean -Square (RMS): Una 

corriente alternada tiene un valor eficaz de 1 Ampere cuando produce la misma cantidad de 

calor en una resistencia (R), que una corriente continua de 1 Ampere sobre esa resistencia. 

Un voltaje de CA tiene un valor eficaz de 1 Volt si da origen a una corriente efectiva de 1 

Ampere en una resistencia de 1 Ohm. Los valores eficaces de tensiones y corrientes (E e I 

respectivamente) de una onda sinusoidal de CA, están relacionados con los valores máximos 

o valor de pico (Em e I m, respectivamente), en la siguiente forma:  

E = 0,707 E m    e    I = 0,707 I m 

(Nótese que los valores eficaces no tienen letras en el subíndice). 
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Fase, ángulo de fase y diferencia de fase: La fracción de ciclo que ha transcurrido desde 

que una corriente o voltaj e ha pasado por un determinado punto de referencia 

(generalmente en el comienzo o 0°) se denomina fase o ángulo de fase del voltaje o 

corriente. Más frecuentemente, los términos fase o diferencia de fase se usan para comparar 

dos o más voltajes o corrientes alternados o voltajes y corrientes de la misma frecuencia, 

que pasan por sus puntos cero y máximo a diferentes valores de tiempo.  

Figura Nº 37 

(A) Voltajes en fase; (B) la corriente adelanta al voltaje en 90°; (C) dos voltajes 

en oposición de fase.  

 (En circuitos inductivos o capacitivos de CA, el voltaje y la corriente, si bien son de la misma 

frecuencia, no transcurren juntos.) Por ejemplo, E1 y E2 están en fase, porque pasan por sus 

puntos cero y máximo en los mismos instantes de tiempo, si bien difieren sus valores 

máximos. La corriente y voltaje están 90° fuera de fase, dado que sus respectivos valores 

máximo y cero, están desplazados 90° o 1/4 de ciclo. La corriente adelanta al voltaje en 90°, 

porque alcanza su valor máximo (y mínimo) 90° o 1/4 c iclo antes que el voltaje. Los dos 

voltajes de la figura están en oposición de fase, o 180° fuera de fase uno de otro, porque 

sus valores máximos y cero, están desplazados en 180° eléctricos o 1/2 ciclo. 

Corriente alternada en resistencia pura: La corriente en un circuito de CA que contiene 

solamente resistencia está determinada por la ley de Ohm (I = E/R ) y está en fase con la 

fem aplicada (ver Fig. 3-3). Además, en cualquier parte de un circuito de CA que contenga 

resistencia, la caída de voltaje sobre ésta (V) está en fase corriente (I), y por lo tanto, con la 

fem aplicada (E).  

Corriente y voltaje en resistencia pura 

Figura Nº 38 
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Corriente alternada en inductancia pura:  Si bien toda inductancia práctica tiene la 

resistencia del bobinado, es de interés considerar una inductancia pura. Debido al hecho de 

que la fcem de autoinducción en una bobina se opone a cualquier cambio en la corriente, 

una inductancia en un circuito de CA ejerce un efecto continuo de choque sobre la corriente, 

que reduce su magnitud y la atrasa en 90° (1/4 de ciclo) respecto del voltaje aplicado. La 

oposición al pasaje de la corriente por una inductancia L (en Henry) se llama reactancia 

inductiva (XL) y está dada (en Ohm) por:  

XL= 2 ɸ f L = 6,283 f L (aprox.) Ohm  

La corriente en una inductancia pura es el voltaje aplicado (E) dividido por la reactancia 

inductiva (XL), o:  

 

 

(Donde I atrasa a E en un ángulo de fase de 90°).  

Figura Nº 39 

Corriente alternada en capacidad pura:  Un condensador conectado a una fuente de 

voltaje de CA, se carga alternativamente en direcciones opuestas, y por lo tanto permite la 

circulación de una cierta cantidad de corriente alternada. Con toda la magnitud de la 

corriente está reducida por la capacitiva (Xc), la cual está dada (Ohm) por:  

 

 

Donde Xc está en Ohm, si C está en Faraday y f está en ciclos/seg (cps). En un circuito 

capacitivo, la corriente (I) adelanta al voltaje aplicado (E) en 1/4 de ciclo o 90°. La corriente 

resulta: 

I = E/X c = E x (2ɸ f C) 
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Corriente y voltaje en capacidad pura. 

Figura Nº 40 

Impedancia de un circuito serie:  La oposición a la circulación de corriente en un circuito 

serie de CA que contiene resistencia, inductancia y capacidad, se llama impedancia (Z). 

Impedancia es el vector suma de la reactancia neta y de la resistencia total en el circuito. 

Dado que la corriente en una inductancia atrasa al voltaje aplicado en 90°, mientras que la 

corriente en una capacidad está adelantada respecto del voltaje aplicado en 90°, las 

reactancias inductiva y capacitiva están 180° fuera de fase. La reactancia neta es el vector 

suma de la reactancia inductiva (XL) y de la reactancia capacitiva (XC), y es numéricamente 

igual a la diferencia aritmética entre XL, y XC: 

Si la reactancia inductiva es numéricamente mayor que la capacitiva, la reactancia neta es 

positiva (+) y la corriente estará atrasada respecto al voltaje aplicado, como en una 

inductancia (ver Fig. A). Si la reactancia capacitiva es numéricamente mayor que la inductiva, 

la reactancia neta es negativa (-), y la corriente adelanta al voltaje aplicado como en la 

capacidad. 

Dado que la corriente en una resistencia está en fase con el voltaje aplicado, mientras que 

en una reactancia, adelanta o atrasa al voltaje aplicado (dependiendo de que el signo sea + 

o -), las componentes resistivas y reactivas no se pueden sumar directamente para obtener 

la impedancia, sino que deben ser sumadas vectorialmente. Si la resistencia total (R) y la 

reactancia neta (X =X L -  XC) representan dos lados de un triángulo rectángulo, el vector 

suma de R y X -o sea la impedancia Z- es simplemente la hipotenusa del triángulo, como se 

muestra en Fig. B.  

Dado que, de acuerdo con el conocido teorema de Pitágoras, la hipotenusa es igual a la 

suma de los cuadrados de los dos catetos, la magnitud de la impedancia está dada por: 
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Reactancia neta (A) e impedancia (B) en circuito serie de CA 

Figura Nº 41 

El ángulo formado por los vectores de la impedancia (Z) y la resistencia (R), se llama ángulo 

de fase (Ū) y está dado por:  

Como puede demostrarse, Ū es el ángulo que atrasa o adelanta a la corriente respecto del 

voltaje aplicado en el circuito serie de CA. 

Resolución del circuito serie de CA: Una forma modificada de la ley de Ohm permite 

resolver el circuito serie de corriente alterna en forma similar al de corriente continua. Si se 

establece que el valor del voltaje aplicado es el efectivo (rms ), entonces, la magnitud de la 

corriente efectiva (I) es simplemente el voltaje aplicado (E) dividido por la magnitud de la 

impedancia (Z) o:  

Similarmente, la magnitud de la impedancia.  
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Y la caída de voltaje sobre una impedancia (Z) es:  

 

 

El ángulo de fase Ū por el cual la corriente adelanta o atrasa al voltaje aplicado, es igual al 

ángulo (Ū) entre la resistencia y la impedancia en el triángulo de impedancias y está dado 

más arriba. 

Como una prueba del cálculo, el vector suma de las caídas de voltaje sobre la resistencia 

(ER), inductancia (EL) y capacidad (EC), debe ser igual al voltaje aplicado E, en el circuito 

serie. Si las caídas de voltaje resistivas y reactivas representan los lados de un triángulo 

rectángulo, entonces el voltaje aplicado será: 

Además, dado que las caídas de voltaje son proporcionales a la resistencia y a la reactancia 

respectivamente, el ángulo de fase entre la corriente y el voltaje:  

Potencia de Corriente Alternada: En una inductancia pura o en una capacidad pura, no 

se absorbe potencia, si bien se debe transportar una corriente reactiva. Todas las potencias 

reales en un circuito de CA son disipadas por resistencias, que son las componentes de la 

corriente total, en fase con el voltaje aplicado. Esta componente en fase de la corriente es 

igual a I cosŪ, como se muestra en la Fig. A. La potencia total, real, consumida o absorbida 

por un circuito de CA, es entonces el producto del voltaje aplicado y de la componente en 

fase de la corriente, o sea: 

Preal= E I cos Ū = E. I. factor de potencia (Watt) 

La cantidad cos Ū por la cual debe ser multiplicado el producto E x I  para obtener la 

potencia real se llama factor de potencia (abreviado FP): 
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La relación cos Ū = R/Z  se hace evidente con el triángulo de impedancias de Fig. B. El 

producto de E por I solos (Fig. B), se llama potencia aparente y se expresa en Volt-Ampere 

(VA) o kilo-Volt-Ampere (kVA). La potencia reactiva (Fig. B), la cual es entregada y retorna 

por las inductancias y capacidades del circuito, es el producto del voltaje aplicado y de la 

componente fuera de fase (reactiva) de la corriente, I senŪ; es decir:  

Preactiva  = EI senŪ 

La potencia reactiva es expresada en Volt-Ampere-reactivos (VAr) o kilo-Volt-Ampere-

reactivos (kVAr). 

Figura Nº 42 

Resolución de circuito paralelo de corriente alterna: La solución de circuitos paralelos 

de CA y la combinación de circuitos serie y paralelo, puede ser ligeramente dificultosa, 

debido a que las corrientes en las ramas no sólo varían de magnitud sino también de ángulo 

de fase. Como para los circuitos paralelos de CC, la caída de voltaje sobre cada rama de un 

circuito paralelo de CA, es la misma e igual al voltaje de la fuente (es decir, al voltaje 

aplicado). La reactancia o impedancia de cada rama puede determinarse por medio de las 

fórmulas dadas anteriormente para la reactancia e impedancia: 

La corriente en cada rama está determinada por la ley de Ohm: 

Las corrientes de las ramas tienen ángulos de fase, dado que las impedancias de las ramas 

tienen ángulos de fase (cuando la rama es reactiva). Debido al ángulo de fase, las corrientes 

deben sumarse vectorialmente para obtener la corriente (I). Para evitar errores, esto se debe 

realizar gráficamente y matemáticamente, usando el voltaje aplicado (E) como vector de 

referencia. Si el circuito está formado por una rama capacitiva y otra inductiva, por ejemplo, 
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la corriente en la rama inductiva ( I L) atrasa al voltaje en 90° y por lo tanto es un vector 

trazado verticalmente hacia abajo desde el vector de voltaje (E) (referencia). La corriente 

capacitiva (lC) adelanta al voltaje aplicado en 90° y es un vector vertical hacia arriba, desde 

el vector horizontal de referencia. Dado que las dos corrientes están en fases opuestas, a 

180° la corriente total ( I ) es simplemente la diferencia aritmética entre las dos, o I = I L ï I C. 

Si hay también una rama resistiva, la corriente neta I X =I L ï I C, debe ser combinada 

vectorialmente con el vector corriente ( I R), para formar un ángulo recto. La corriente total en 

el circuito paralelo R-L-C- es entonces:  

y el ángulo de fase entre el voltaje y la corriente : 

Un valor positivo de Ū indica que la corriente atrasa al voltaje. Si una o más de las ramas 

paralelas contienen resistencia, así como inductancia y capacidad, el vector suma de las 

corrientes es más difícil de determinar, dado que el ángulo entre éstos no es ni 180° ni 90°. 

Si los vectores de las corrientes de las ramas (I 1 e I 2) están colocados uno a continuación 

del otro y el ángulo (Ŭ) entre ellos se mide o se calcula, el vector corriente resultante 

(corriente total I t) es el tercer lado del triángulo formado y puede determinarse por la ley del 

coseno: 

 

Debe tenerse más cuidado al determinar el ángulo entre I 1, e I 2, cuando los vectores están 

colocados uno a continuación del otro, que cuando ambos vectores salen del mismo punto 

de origen. Si se hace esto último por medio de la ley del coseno se obtendrá el lado mayor 

del lado del paralelogramo, el cual resulta ser vector diferencia en vez de vector suma. 

Después que se ha obtenido la corriente total (de línea) en el circuito, la magnitud de la 

impedancia total es simplemente, la fem aplicada (E) dividida por la corriente total ( I t), o  

Zt  = E/I t  
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El ángulo de fase Ū es el ángulo entre el voltaje aplicado (vector E, de referencia horizontal) 

y la corriente reactiva neta:  

I X = I L ï I C 

Ū= tang -1((I L ï I C) /I R)  

El método explicado anteriormente puede ser usado también para determinar la impedancia 

total de un circuito paralelo a una frecuencia determinada, cuando no se conoce el voltaje de 

la fem aplicada. Se supone simplemente un valor conveniente de voltaje (E) aplicado, y 

sobre estas bases se calcula la impedancia total y las corrientes. Para un circuito que 

contiene resistencia, inductancia y capacidad en paralelo, por ejemplo, se calcula como se 

indica: 

Por lo tanto, la impedancia Z = E supuesta  / I t  

(El valor supuesto para E no tiene importancia, dado que en cualquier forma se anula). 

Determinación de Impedancia paralelo: Existe un número de fórmulas para calcular la 

impedancia total (magnitud y ángulo de fase) de un circuito paralelo de CA, en forma directa, 

sin la determinación de la corriente total. Si el circuito de CA está formado solamente por 

resistencias en paralelo, las corrientes de las ramas están en fase con el voltaje aplicado y la 

impedancia total (Z) es igual a la resistencia equivalente (R), o:  

Y el ángulo de fase, Ū = 0°.  

Para un número de inductancias o capacidades en paralelo, la impedancia total iguala a la 

reactancia total de las ramas, o:  
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y el ángulo de fase, Ū = +90° o -90°, dependiendo de si el circuito consiste en inductancias 

o capacidades en paralelo. (En general, un ángulo de fase positivo indica que el circuito es 

inductivo y que la corriente atrasa al voltaje aplicado; un ángulo de fase negativo indica que 

el circuito es capacitivo y que la corriente adelanta al voltaje aplicado.) 

Para dos reactancias (X1 y X2) del mismo tipo,  en paralelo, la impedancia total: 

Cuando una reactancia inductiva (XL) y una reactancia capacitiva (XC) están colocadas en 

paralelo, la impedancia total:  

Cuando XL es mayor que XC, la reactancia resultante (X) es negativa (es decir capacitiva), y 

el ángulo de fase Ū = -90°. Cuando XC es mayor que XL, la reactancia resultante es positiva 

(es decir, es inductiva) y el ángulo de fase Ū = +90°.  

Dos impedancias en paralelo: Cuando dos impedancias, Z1 y Z2, están conectadas en 

paralelo, la magnitud de la impedancia resultante (total) es:  

 

Para obtener los resultados correctos con estas fórmulas deben usarse valores positivos para 

X1 y X2, cuando la reactancia es inductiva (XL) y valores negativos cuando la reactancia es 

capacitiva (XC). Las fórmulas sirven generalmente para cualquier grupo de dos impedancias 

en paralelo. Más abajo se indican fórmulas específicas para circuitos particulares en paralelo. 
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2.18. Sistemas Monofásicos, Bifásicos Y Trifásicos  

 

Sistema Monofásico: es un sistema de producción, distribución y consumo de energía 

eléctrica formado por una única corriente alterna o fase y por lo tanto todo el voltaje varía de 

la misma forma. La distribución monofásica de la electricidad se suele usar cuando las cargas 

son principalmente de iluminación y de calefacción, y para pequeños motores eléctricos. Un 

suministro monofásico conectado a un motor eléctrico de corriente alterna no producirá un 

campo magnético giratorio, por lo que los motores monofásicos necesitan circuitos 

adicionales para su arranque, y son poco usuales para potencias por encima de los 10 kW. El 

voltaje y la frecuencia de esta corriente dependen del país o región, siendo 230 y 115 Volt 

los valores más extendidos para el voltaje y 50 o 60 Herz para la frecuencia.  

Figura Nº 43 

Sistema Bifásico: es un sistema de dos tensiones desfasadas 90 grados, que ya no se 

utiliza hoy en día. El alternador está formado por dos devanados colocados 90 grados uno 

respecto del otro. Para transmitirse se puede hace con 4 hilos (2 hilos por bobina) o con 3, 

pero el común de los dos devanados debe ser raíz cuadrada de 2 más grueso. También se 

solía hacer una combinación de 5 hilos sobre todo para distribuciones domésticas. Pero esto 

quedó obsoleto con la trifásica. 
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                                                          Figura Nº 44 

Sistemas Trifásicos: sistema de 3 tensiones desfasadas 120 grados que se genera con un 

alternador que tiene 3 devanados a 120 grados uno respecto del anterior. Para transmitirse 

se utilizan líneas de 3 conductores, pero para utilización final se utilizan líneas de 4 hilos, que 

son las 3 fases y el neutro. 

Figura Nº 45 

En la figura 45 se representa un alternador. Como se puede ver los polos son giratorios y las 

bobinas inducidas son fijas. Lo mismo se podría realizar a la inversa, pero, sin embargo, este 

sistema presenta ciertas ventajas desde el punto de vista constructivo, como son: poder 

acceder al circuito móvil con sólo dos conexiones, estas conexiones suelen ser de 

dimensiones más reducidas porque transportan intensidades menores que las que salen de 

las bobinas inducidas, también son más pequeñas las tensiones que alimentan la rueda 

polar, etc. 
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Figura Nº 46 

En este alternador se han dispuesto tres bobinas que están idénticamente constituidas y 

tienen el mismo número de espiras. La bobina II se ha situado formando un ángulo de 

360º/3 = 120º con relación a la I, y la III con un ángulo de 240º.  

Para ello, en las bobinas se señalan con U, V y W los extremos que, convencionalmente, 

consideraremos salida. Los otros extremos, llamados entradas, han sido señalados, X, Y y Z. 

Por lo tanto, existen dos grupos de extremos homólogos. Son los extremos homólogos los 

que están situados a 120º. Las flechas de valoración se eligen dirigidas, en cada bobina, de 

entrada, a salida. Como sea que las tres bobinas son iguales, el conocido proceso de 

inducción de fuerzas electromotrices será idéntico, incluso en lo cuantitativo. La diferencia 

está en que, siendo T el período de giro, en II todo el proceso se realiza con un retraso T/3, 

y en III con otro de 2T/3. En §ngulos de fase los retrasos son: 2ɸ/3 y 2. 2ɸ/3. En definitiva, 

las f.e.m.s. son: 
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Siendo: 

 

Figura Nº 47 

En la figura anterior, se suponen los tres bobinados reales sobre la máquina. Se consideran 

con impedancias, prácticamente nulas. La conexión común X-Y-Z pasa a ser un punto del 

circuito denominado neutro, N. 

Si las impedancias de carga son iguales, como se ha supuesto, la suma I1+I 2+I 3 = 0 o sea 

que, en el conjunto de los tres conductores de ret orno, la corriente es nula. A un sistema de 

estas características se denomina equilibrado y por el conductor neutro no retorna 

corriente alguna. 

Las tres bobinas generadoras de f.e.m. (del inducido), constituyen las llamadas fases del 

alternador. 

Si suponemos un sistema trifásico con impedancias de cargas desequilibradas o desiguales, 

las intensidades lo podrán ser en módulos y/o en ángulos de diferencia de fases con sus 

respectivas tensiones.  

 

 

Donde IN es la corriente que circula por el neutro.  
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Con la conexión en estrella, podemos obtener dos tensiones diferentes (figura de la 

derecha). 

Figura Nº 48 

Conexión estrella : Se denominan tensiones simples  o por fase , las existentes entre los 

extremos U, V ó W por un lado, y el neutro N por otro. Las tr es tienen idénticos módulos; sus 

valores eficaces se representarán por Uf. 

Si no existiera caída de tensión interna, tendría los mismos valores que las f.e.m. de las fases 

que se indicarán como Ef. 

Reciben el nombre de tensiones compuestas  o de líneas , o entre fases, las que se 

presentan entre U, V y W. Por ejemplo, la tensión entre U y V será: 

 

A los valores de las tensiones compuestas se les designará por U y su relación modular con 

la tensión simple es: 

 

La conexión en estrella no ofrece confusión posible, en lo que a intensidades concierne. Las 

intensidades de línea son iguales a las intensidades de fase del generador: La conexión en 

estrella con neutro es un sistema a cuatro hilos. 

La conexión en estrella sin neutro es un sistema a tres hilos, en el que sólo se dispone de las 

tensiones compuestas. Desde el punto de vista de los receptores, a los cuales van a 

alimentar el sistema trifásico, no importa demasiado el sistema de conexión de los 

generadores, sino las tensiones de que vamos a disponer. 



 
 

  

MANUAL DEL INSTALADOR ELECTRICISTA | CATEGORÍA III  120  

 

Conexi ón en triángulo: Los alternadores trifásicos admiten otro tipo de conexión llamado 

en triángulo. Consiste en enlazar, cíclicamente, cada final de fase con la entrada de la otra, 

según se puede apreciar en la figura. Como es lógico, se sigue un orden, uniendo el final o 

entrada de la fase U, que es la X, con la salida de la fase siguiente V. La entrada de esta fase 

Y se une con la W, y, por último, su entrada Z, con la U. De esta forma, queda cerrado el 

triángulo y de cada una de las uniones se saca una conexión, que se representa con las 

letras R, S y T y que servirán para la alimentación de los receptores. 

Figura Nº 49 

Desde el punto de vista de los receptores, a los cuales van a alimentar el sistema trifásico, 

no importa demasiado el sistema de conexión de los generadores, sino las tensiones de las 

que se disponen. La conexión en triángulo carece, físicamente, de neutro, por lo que 

solamente se tiene un valor para las tensiones, con idénticos módulos para tensiones simples 

y compuestas. 

En este caso si es importante conocer la relación existente entre las intensidades de fase de 

generador y las intensidades de línea. Aplicando la primera ley de Kirchhoff al nudo U, se 

tendrá:  

 

En general se puede decir que: 
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Figura Nº 50 

En definitiva, en un sistema trifásico, cuando se indica la tensión del sistema, se entiende 

que se refiere a la tensión compuesta y lo mismo ocurre con las intensidades, 

independientemente de la conexión que tengan los generadores.  

Potencias en sistemas trifásicos equilibrados: La potencia activa de un sistema 

trifásico es la suma de las potencias activas de los sistemas monofásicos que lo componen. Si 

se supone equilibrado, la potencia activa buscada es tres veces la de uno de sus sistemas 

monofásicos. 

En la conexión en estrella, la potencia activa total del sistema (generación o recepción) será: 

 

 

Pero como: 

 

Resulta:  
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Figura Nº 51 

 

Análogamente, la potencia reactiva en un sistema trifásico equilibrado resultará: 

 

Con las mismas relaciones entre tensiones e intensidades compuestas y simples, nos 

quedará: 

 

En la conexión en triángulo, la potencia activa total del sistema (generación o recepción) 

será: 

 

 

Pero como: 

 

 

Quedará: 
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Igualmente, la potencia reactiva:  

           

Teniendo las mismas relaciones entre las tensiones e intensidades compuestas y simples, se 

obtendrá: 

 

 

Figura Nº 52 

Hay que tener en cuenta que el ángulo ּה es el que forman los vectores Uf e I f   

correspondientes a una misma fase y nunca el que forman la tensión compuesta U con la 

intensidad de línea I. Por lo tanto, cosּה es el factor de potencia de cada sistema monofásico 

o fase. 

Se define la potencia aparente , de un sistema equilibrado a la expresión: 

 

Potencias en sistemas trifásicos desequilibrados: Si se designan las fases con a, b y c, 

cuando el sistema es desequilibrado, cada sistema monofásico tiene sus propias potencias. 

En tal caso, es fácil comprender que: 
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Teniendo en cuenta, en las potencias reactivas, el signo que a cada una le corresponda. 

De igual manera:  

 

Siendo: 

 

 

2.19. Efectos Fisiológicos de la Corriente  

 

Las consecuencias del paso de la corriente por el cuerpo pueden ocasionar desde lesiones 

físicas secundarias (golpes, caídas, etc.), hasta la muerte por fibrilación ventricular. 

Una persona se electriza cuando la corriente eléctrica circula por su cuerpo, es decir, cuando 

la persona forma parte del circuito eléctrico, pudiendo, al menos, distinguir do s puntos de 

contacto: uno de entrada y otro de salida de la corriente. La electrocución se produce 

cuando dicha persona fallece debido al paso de la corriente por su cuerpo. 

La fibrilación ventricular consiste en el movimiento anárquico del corazón, el cual, deja de 

enviar sangre a los distintos órganos y, aunque esté en movimiento, no sigue su ritmo 

normal de funcionamiento. 

Por tetanización entendemos el movimiento incontrolado de los músculos como consecuencia 

del paso de la energía eléctrica. Dependiendo del recorrido de la corriente perderemos el 

control de las manos, brazos, músculos pectorales, etc. 

La asfixia se produce cuando el paso de la corriente afecta al centro nervioso que regula la 

función respiratoria, ocasionando el paro respiratorio. 

Otros factores fisiopatológicos tales como contracciones musculares, aumento de la presión 

sanguínea, dificultades de respiración, parada temporal del corazón, etc. pueden producirse 

sin fibrilación ventricular. Tales efectos no son mortales, son normalmente reversibles y a 

menudo, producen marcas por el paso de la corriente. Las quemaduras profundas pueden 

llegar a ser mortales. 
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Para las quemaduras se han establecido unas curvas (figura 53) que indican las alteraciones 

de la piel humana en función de la densidad de corriente que circula por un área 

determinada (mA/mm2) y el tiempo de exposición a esa corriente. Se distinguen las 

siguientes zonas: 

ǒ Zona 0 : habitualmente no hay alteración de la piel, salvo que el tiempo de exposición 

sea de varios segundos, en cuyo caso, la piel en contacto con el electrodo puede 

tomar un color grisáceo con superficie rugosa. 

ǒ Zona 1 : se produce un enrojecimiento de la piel con una hinchazón en los bordes 

donde estaba situado el electrodo. 

ǒ Zona 2 : se provoca una coloración parda de la piel que estaba situada bajo el 

electrodo. Si la duración es de varias decenas de segundos se produce una clara 

hinchazón alrededor del electrodo. 

ǒ Zona 3 : se puede provocar una carbonización de la piel. 

Es importante resaltar que con una intensidad elevada y cuando las superficies de contacto 

son importantes se puede llegar a la fibrilación ventricular sin ninguna alteración de la piel.  

Efecto sobre la piel 

Figura Nº 53 
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En la figura 54 se indican los efectos que produce una corriente alterna de frecuencia 

comprendida entre 15 y 100 Hz con un recorrido mano izquierda-los dos pies. Se distinguen 

las siguientes zonas: 

ǒ Zona 1 : habitualmente ninguna reacción. 

ǒ Zona 2 : habitualmente ningún efecto fisiológico peligroso.  

ǒ Zona 3 : habit ualmente ningún daño orgánico. Con duración superior a 2 segundos se 

pueden producir contracciones musculares dificultando la respiración, paradas 

temporales del corazón sin llegar a la fibrilación ventricular. 

ǒ Zona 4 : riesgo de parada cardiaca por: fibril ación ventricular, parada respiratoria, 

quemaduras graves. 

 

 

Efecto de la corriente alterna en el cuerpo humano 

Figura Nº 54 

Factores Principales que Influyen en los Efectos Eléctricos  

Intensidad de la Corriente  

Es uno de los factores que más inciden en los efectos y lesiones ocasionados por el accidente 

eléctrico. En relación con la intensidad de corriente, son relevantes los conceptos que se 

indican a continuación. 
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Umbral de percepción:  es el valor mínimo de la corriente que provoca una sensación en 

una persona, a través de la que pasa esta corriente. En corriente alterna esta sensación de 

paso de la corriente se percibe durante todo el tiempo de paso de la misma; sin embargo, 

con corriente continua solo se percibe cuando varía la intensidad, por ello son fundamentales 

el inicio y la interrupción del paso de la corriente, ya que entre dichos instantes no se percibe 

el paso de la corriente, salvo por los efectos térmicos de la misma. Generalizando, la Norma 

CEI 479-11994 considera un valor de 0,5 mA en corriente alterna y 2 mA en corriente 

continua, cualquiera que sea el tiempo de exposición. 

Umbral de reacción:  es el valor mínimo de la corriente que provoca una contracción 

muscular. 

Umbral de no soltar: cuando una persona tiene sujetos unos electrodos, es el valor máximo 

de la corriente que permite a esa persona soltarlos. En corriente alterna se considera un 

valor máximo de 10 mA, cualquiera que sea el tiempo de exposición. En corriente continua, 

es difícil establecer el umbral de no soltar ya que solo el comienzo y la interrupción del paso 

de la corriente provocan el dolor y las contracciones musculares. 

Umbral de fibrilación ventricular:  es el valor mínimo de la corriente que puede provocar 

la fibrilación ventricular. En corriente alterna, el umbral de fibrilación ventricular decrece 

considerablemente si la duración del paso de la corriente se prolonga más allá de un ciclo 

cardíaco. Adecuando los resultados de las experiencias efectuadas sobre animales a los seres 

humanos, se han establecido unas curvas, por debajo de las cuales no es susceptible de 

producirse. La fibrilación ventricular está considerada como la causa principal de muerte por 

choque eléctrico. 

En corriente continua, si el polo negativo está en los pies (corriente descendente), el umbral 

de fibrilación es de aproximadamente el doble de lo que sería si el polo positivo estuviese en 

los pies (corriente ascendente). Si en lugar de las corrientes longitudinales antes descritas 

fuese una corriente transversal, la experiencia sobre animales hace suponer que, solo se 

producirá la fibrilación ventricular con intensidades considerablemente más elevadas. 

En la figura 55 se representan los efectos de una corriente continua ascendente con trayecto 

mano izquierda-los dos pies; se puede apreciar que para una duración de choque superior a 

un ciclo cardíaco el umbral desfibrilación en corriente continua es muy superior que en 

corriente alterna. 
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Efecto de la corriente continua en el cuerpo humano 

Figura Nº 55 

Período vulnerable : afecta a una parte r elativamente pequeña del ciclo cardíaco durante el 

cual las fibras del corazón están en un estado no homogéneo de excitabilidad y la fibrilación 

ventricular se produce si ellas son excitadas por una corriente eléctrica de intensidad 

suficiente. Corresponde a la primera parte de la onda T en el electrocardiograma y supone 

aproximadamente un 10% del ciclo cardíaco completo. Ver figura 56. 

Período vulnerable del ciclo cardíaco 

Figura Nº 56 

La figura 57 reproduce un electrocardiograma en el cual se representan los efectos de la 

fibrilación ventricular, indicándose las variaciones que sufre la tensión arterial cuando se 

produce la fibrilación, la tensión arterial experimenta una oscilación e inmediatamente, 

decrece, en cuestión de un segundo, hacia valores mortales. 
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Efecto de la fibrilación ventricular en el electrocardiograma y en la tensión arterial  

Figura Nº 57  

Duración del contacto eléctrico.  

Junto con la intensidad es el factor que más influye en el resultado del accidente. Por 

ejemplo, en corriente alterna y con intensidades inferiores a 100 mA, la fibrilación puede 

producirse si el tiempo de exposición es superior a 500 ms. 

Impedancia del cuerpo humano  

Su importancia en el resultado del accidente depende de las siguientes circunstancias: de la 

tensión, de la frecuencia, de la duración del paso de la corriente, de la temperatura, del 

grado de humedad de la piel, de la superficie de contacto, de la presión de contacto, de la 

dureza de la epidermis, etc. 

Las diferentes partes del cuerpo humano, tales como la piel, los músculos, la sangre, etc., 

presentan para la corriente eléctrica una impedancia compuesta por elementos resistivos y 

capacitivos. Durante el paso de la electricidad la impedancia de nuestro cuerpo se comporta 

como una suma de tres impedancias en serie: 

ǒ Impedancia de la piel en la zona de entrada. 

ǒ Impedancia interna del cuerpo. 

ǒ Impedancia de la piel en la zona de salida. 

Hasta tensiones de contacto de 50 V en corriente alterna, la impedancia de la piel varía, 

incluso en un mismo individuo, dependiendo de factores externos tales como la temperatura,  
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la humedad de la piel, etc.; sin embargo, a partir de 50 V la impedancia de la piel decrece 

rápidamente, llegando a ser muy baja si la piel está perforada. 

La impedancia interna del cuerpo puede considerarse esencialmente como resistiva, con la 

particularidad de ser la resistencia de los brazos y las piernas mucho mayor que la del 

tronco. Además, para tensiones elevadas la impedancia interna hace prácticamente 

despreciable la impedancia de la piel. Para poder comparar la impedancia interna 

dependiendo de la trayectoria, en la figura 58 se indican las impedancias de algunos 

recorridos comparados con los trayectos mano-mano y mano-pie que se consideran como 

impedancias de referencia (100%).  

 

 

Impedancia interna del organismo 

Figura Nº 58 
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En las tablas 17 y 18 se indican unos valores de la impedancia total del cuerpo humano en 

función de la tensión de contacto, tanto para corriente alterna y continua, respectivamente.  

Tabla 17:  (Tabla 1 de la 4ª Ed. de IEC TS 60479-1 de 2005) Impedancia total del cuerpo 

humano ZT para un trayecto de corriente mano a mano en CA 50/60 Hz para grandes 

superficies de contacto en condiciones secas. 

 

Tabla 18:  (Tabla 10 de la 4ª Ed. de IEC TS 60479-1 de 2005) Resistencia total del cuerpo 

humano RT para un trayecto de corriente mano a mano en CC para grandes superficies de 

contacto en condiciones secas. 



 
 

  

MANUAL DEL INSTALADOR ELECTRICISTA | CATEGORÍA III  132  

 

Las variaciones de la impedancia del cuerpo humano en función de la superficie de contacto 

se representan en la figura 59, en relación con la tensión aplicada. Se considera que la 

resistencia del cuerpo entre mano y pie es de 2.500 Ohm. 

Impedancia del cuerpo en función de la superficie de contacto (50 Hz) 

Figura Nº 59  

Tensión Aplicada  

En sí misma no es peligrosa, pero, si la resistencia es baja, ocasiona el paso una intensidad 

elevada y, por tanto, muy peligrosa. El valor límite de la tensión de seguridad debe ser tal 

que, aplicada al cuerpo humano, proporcione un valor de intensidad que no suponga riesgos 

para el individuo. 

Como anteriormente se mencionó, la relación entre la intensidad y la tensión no es lineal 

debido al hecho de que la impedancia del cuerpo humano varía con la tensión de contacto. 

Ahora bien, por depender la resistencia del cuerpo humano, no solo de la tensión, sino 

también de la trayectoria y del grado de humedad de la piel, no tiene sentido establecer una 

única tensión de seguridad, sino que tenemos que referirnos a infinitas tensiones de 

seguridad, cada una de las cuales se correspondería a una función de las distintas variables 

anteriormente mencionadas. 

Las tensiones de seguridad aceptadas por AEA son 24 V para emplazamientos secos, y 12V 

para húmedos, mojados y lugares en donde el cuerpo esté sumergido en agua, siendo 

aplicables tanto para corriente continua como para corriente alterna de 50 Hz. 
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Frecuencia de la Corriente Alterna  

Normalmente, para uso doméstico e industrial se utilizan frecuencias de 50 Hz (en U.S.A. de 

60 Hz), pero cada vez es más frecuente utilizar frecuencias superiores, por ejemplo: 

ǒ 400 Hz en aeronáutica. 

ǒ 450 Hz en soldadura. 

ǒ 4.000 Hz en electroterapia. 

ǒ Hasta 1 MHz en alimentadores de potencia. 

Experimentalmente se han realizado medidas de las variaciones de impedancia total del 

cuerpo humano con tensiones comprendidas entre 10 y 25 Volt en corriente alterna, y 

variaciones de frecuencias entre 25 Hz y 20 kHz. 

A partir de estos resultados se han deducido las curvas representadas en la figura 60, para 

tensiones de contacto comprendidas entre 10 y 1.000 Volt y para un trayecto mano-mano o 

mano-pie. 

Impedancia total en función de la tensión y la frecuencia  

Figura Nº 60 

Para tensiones de contacto de algunas decenas de Volt, la impedancia de la piel decrece 

proporcionalmente cuando aumenta la frecuencia. Por ejemplo, a 220 V con una frecuencia 

de 1.000 Hz la impedancia de la piel es ligeramente superior a la mitad de aquella a 50 Hz. 

Esto es debido a la influencia del efecto capacitivo de la piel. 
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Sin embargo, a muy altas frecuencias disminuye el riesgo de fibrilación ventricular, pero 

prevalecen los efectos térmicos. Con fines terapéuticos, es usual, en medicina el empleo de 

altas frecuencias para producir un calor profundo en el organismo. A partir de 100.000 Hz no 

se conocen valores experimentales que definan ni los umbrales de no soltar ni los umbrales 

de fibrilación; tampoco se conoce ningún incidente, salvo las quemaduras provocadas por 

intensidades de «algunos Ampere» y en función de la duración del paso de la corriente.  

La corriente continua, en general, no es tan peligrosa como la alterna, ya que, entre otras 

causas, es más fácil soltar los electrodos sujetos con la mano y que para duraciones de 

contacto superiores al período del ciclo cardiaco, el umbral de fibrilación ventricular es mucho 

más elevado que en corriente alterna. 

Recorrido de la Corriente a Través del Cuerpo  

La gravedad del accidente depende del recorrido de la misma a través del cuerpo. Una 

trayectoria de mayor longitud tendrá, en principio, mayor resistencia y por tanto menor 

intensidad; sin embargo, puede atravesar órganos vitales (corazón, pulmones, hígado, etc.) 

provocando lesiones mucho más graves. Aquellos recorridos que atraviesan el tórax o la 

cabeza ocasionan los mayores daños. 

Las figuras 53 y 54 indicaban los efectos de la intensidad en función del tiempo de 

aplicación; en las mencionadas figuras se indicaba que nos referíamos al trayecto de «mano 

izquierda a los dos pies». Para otros trayectos se aplica el llamado factor de corriente de 

corazón «F», que permite calcular la equivalencia del riesgo de las corrientes que teniendo 

recorridos diferentes atraviesan el cuerpo humano. Se representan en la figura 61. 

Factor de corriente de corazón " F " 

Figura Nº 61 
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La mencionada equivalencia se calcula mediante la expresión: 

Siendo, 

Ih = corriente que atraviesa el cuerpo por un trayecto determinado.  

Iref = corriente «mano izquierda -pies». 

F = factor de corriente de corazón.  

Como es lógico, para el trayecto de las figuras 54 y 55, el factor de corriente de corazón es 

la unidad. Se aprecia que, de los trayectos definidos en esta tabla, el más peligroso es el de 

pecho-mano izquierda y el de menor peligrosidad de los reseñados el de espalda-mano 

derecha. 

Por ejemplo, podemos aventurar que una corriente de 200 mA con un trayecto mano-mano 

tendrá un riesgo equivalente a una corriente de 80 mA con trayectoria mano izquierda-los 

dos pies. 

Aplicación Práctica  

Como aplicación práctica de estos conceptos, vamos a desarrollar un sencillo ejemplo: 

La figura 62 representa dos estados sucesivos de una instalación provista de un interruptor 

diferencial (D). En el primer estado (1) se representa un motor ( M) sin toma de tierra, con 

una derivación que ocasiona una diferencia de potencial entre la carcasa del motor y tierra 

de 150 Volt. 

Caso práctico 

Figura Nº 62 
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En el segundo estado (II) se representa dicha instalación y a un individuo que se pone en 

contacto con la carcasa del motor. Siendo la resistencia del individuo de 1.500 Ohm indicar: 

a. Intensidad máxima que podrá circular a través del individuo.  

b. Tiempo máximo de actuación del interruptor diferencial para que no se alcancen los 

umbrales de no soltar y de fibrilación ventricular, tanto en  corriente alterna de 50 Hz, como 

en corriente continua ascendente. 

c. Indicar, según la legislación vigente, cuál debe ser el tiempo máximo de disparo del 

interruptor diferencial.  

Solución : 

Cuestión a): Según la ley de Ohm: V = Ih x R  

 

Cuestión b): En corriente alterna 

Trayectoria mano derecha-pies: factor de corriente de corazón F = 0,8  

Iref = F x Ih = 0,8 x 100 = 80 mA  

Interpolando en el gráfico de corriente alterna (figura 54):  

ǒ Umbral de no soltar »50 ms = 0,05 segundos 

ǒ Umbral de fibrilación »550 ms = 0,55 segundos 

En corriente continua ascendente: 

lref = 80 mA  

Interpolando en el gráfico de corriente continua (figura 55):  

ǒ Umbral de no soltar »100 ms = 0, 1 segundos  

ǒ Umbral de fibrilación » Ð  (no se alcanza) 

Como se puede apreciar, en este caso concreto, el umbral de no soltarse alcanza en 

corriente alterna en la mitad de tiempo que, en corriente continua, pero aún es más 

significativo el umbral de fibrilación que en corriente alterna se alcanzaría en tan solo 

cincuenta y cinco centésimas de segundo y, sin embargo, en corriente continua no se podría 

alcanzar. 
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Cuestión c): 

Según la reglamentación, para un interruptor automático diferencial de intensidad diferencial 

nominal de disparo IdN = 30 mA ó 0,03 A los ti empos de disparo deben ser: 

Si I = I ǧn, tiempo de disparo < 0,2 s  

Si I = 2 I ǧn, tiempo de disparo < 0, 1 s  

Si I = 10 I ǧn, tiempo de disparo < 0,04 s  

En nuestro caso: 

I = Ih = 100 mA  

Iǧn = 30 mA 

Por tanto, 

I = (100/30), I ǧn o I = 3,3 I ǧn 

Luego el tiempo de disparo debe estar comprendido entre 0,04 y 0, 1 segundos; valores muy 

inferiores a los umbrales de fibrilación ventricular.  

2.20. Contacto Directo e Indirecto  

 

Se define como contacto directo el "contacto de personas con partes activas de los 

materiales y equipos". 

Se entiende como partes activas, los conductores y piezas conductoras bajo tensión en 

servicio normal. Se incluye el conductor neutro o compensador de las partes a ellos 

conectadas. 

El contacto directo es el que tiene lugar con las partes activas del equipo que está diseñada 

para llevar tensión (cables, clavijas, barras de distribución, bases de enchufe, etc.). 

Contacto directo 

Figura Nº 63 
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Tiene lugar al tocar ciertas partes que habitualmente no están diseñadas para el paso de la 

corriente eléctrica, pero que pueden quedar en tensión por algún defecto (partes metálicas o 

masas de equipos o accesorios). 

Contacto indirecto 

Figura Nº 64 

Las masas comprenden normalmente: 

ǒ Las partes metálicas accesibles de los materiales y de los equipos eléctricos, 

separadas de las partes activas solamente por un aislamiento funcional, las cuales 

pueden ser susceptibles de ser puestas bajo tensión a consecuencia de un fallo de las 

disposiciones tomadas para asegurar su aislamiento. Este fallo puede resultar de un 

defecto del aislamiento funcional, o de las disposiciones de fijación y de protección. 

Así, son masas las partes metálicas accesibles de los materiales eléctricos, excepto los 

de clase II, las armaduras metálicas de los cables y las conducciones metálicas de 

agua, gas, etc. 

ǒ Los elementos metálicos en conexión eléctrica o en contacto con las superficies 

exteriores de materiales eléctricos, que estén separadas de las partes activas por 

aislamientos funcionales. Así, son masas las piezas metálicas que forman parte de las 

canalizaciones eléctricas, los soportes de aparatos eléctricos con aislamiento funcional 

y las piezas colocadas en contacto con la envoltura exterior de estos aparatos. 

ǒ También puede ser necesario considerar como masas todo objeto metálico situado en 

la proximidad de partes activas no aisladas, y que presenta un riesgo apreciable de 

encontrarse unido eléctricamente con estas partes activas, a consecuencia de un fallo 

de los medios de fijación. 
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La característica principal de un contacto indirecto es que tan sólo una parte de la corriente 

de defecto circula por el cuerpo humano que realiza el contacto. El resto de la corriente 

circula por los contactos con tierra de las masas. La corriente que circula por el cuerpo 

humano será tanto más pequeña como baja sea la resistencia de puesta a tierra de las 

masas. 

Si la máquina hiciera mal contacto con el suelo o estuviera aislada de él, el contacto indirecto 

se podría considerar como directo, al circular prácticamente toda la corriente por el cuerpo 

humano. 

Por más que la masa esté puesta a tierra no le garantiza la seguridad a la persona. 

No hay seguridad total, no hay riesgo cero. 

Conclusión: en este caso, el interruptor diferencial dispara y desconecta la instalación antes 

de que se produzca la fibrilación ventricular en una persona en condiciones fisiológicas 

normales. 

 

CONTACTOS INDIRECTOS CONTACTOS DIRECTOS 

a. Máquina en la que aparece una tensión 

de defecto 

b. Máquina en la que aparece una tensión 

de defecto provocada por un fallo de 

aislamiento franco (permite el paso de 

toda la corriente)  

a. Contacto fase- tierra 

b. Contacto fase- neutro 

c. Contacto fase- máquina con Puesta a 

Tierra 

d. Contacto fase- máquina sin Puesta a 

Tierra 

Tabla Nº 19  

 

2.21. Medidas Eléctricas  

 

Concepto de medida:  medir es comparar una cantidad con su respectiva unidad. Es decir, 

se trata de saber cuántas veces está la segunda está contenida en la primera. 

En todo proceso de medida está implícito un error . En efecto, no existe instrumento perfecto 

ni posibilidad humana de efectuar una medición sin cometer algún tipo de error. Para poder 
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comprender mejor estos aspectos de las mediciones, se hace necesario precisar algunos 

conceptos. 

Exactitud, precisión y sensibilidad:  muchas veces se confunde el significado de estos 

términos. 

Exactitud  es el grado de aproximación con que un valor medido concuerda con el 

verdadero valor de la magnitud medida.  Suele expresarse con un valor numérico que indica 

la diferencia entre el valor medido y el valor real. 

Por ejemplo, el valor determinado de una tensión suele expresarse por V ± 0,02 lo que 

indica que el instrumento es exacto dentro del rango de + 0,02 Volt y - 0,02 Volt alrededor 

del valor real. 

Precisión:  este término está íntimamente ligado a la repetibilidad de las lecturas en el 

instrumento, o sea al grado con qué medidas sucesivas indican idénticos valores medidos.  Si 

con un voltímetro se realizan una serie de medidas, y estas arrojan los valores: 15,02 V; 

15,05 V; 15,03 V; 15,07 V y 15,05 V, d iremos que la repetibilidad del instrumento es 0,02 V 

pues las lecturas sucesivas a partir de la segunda difieren en solo 0,02 Volt. 

De lo mencionado se deduce que un instrumento será de mayor precisión cuanto mayor sea 

el grado de repetibilidad.  En este concepto también está involucrado, especialmente en los 

instrumentos de aguja, el hecho que el valor indicado sea fácil de leer en virtud de una 

escala finamente trazada, con divisiones perfectamente espaciadas. 

La exactitud y la precisión pueden coincidir o no.  Un instrumento puede ser muy preciso en 

su lectura, pero en virtud de una mala calibración, la lectura arroja valores falsos.  De nada 

sirve un instrumento muy preciso pero inexacto.  Una vez determinada la inexactitud de un 

instrumento, si responde a un error sistemático, puede conocerse la lectura exacta.  Por el 

contrario, un instrumento puede ser muy exacto, pero por un error o defecto de escala, las 

lecturas que se obtengan de él no sean precisas. 

Sensibilidad:  este término indica la relación entre la magnitud de la desviación de la aguja 

y la magnitud de la cantidad que origina esta desviación. 

Así, por ejemplo, de un voltímetro de 100 divisiones que es capaz de medir a fondo de escala 

10 Volt, se dice que tiene una sensibilidad de 10 divisiones por Volt. 
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Algunos autores dan una definición inversa para la sensibilidad, es decir que el voltímetro del 

ejemplo tendría una sensibilidad de 0,1 Volt por división. 

La sensibilidad es un factor que encarece un instrumento o, de lo contrario, a igual calidad 

de fabricación, desmejora la exactitud del mismo.  Esto quiere decir que, entre dos 

instrumentos de la misma calidad de fabricación, es menos preciso el de mayor sensibilidad. 

Errores -  Clasificación:  los instrumentos son construidos para medir magnitudes con una 

determinada exactitud.  Aunque es posible construir instrumentos que den exactitudes y 

precisiones deseadas, no siempre resulta conveniente por el incremento de los costos de 

fabricación.  Lo razonable es que toda medición se haga dentro del grado de aproximación 

que sea el requerido por la práctica.  Esto hace que se acepten los errores de los 

instrumentos.  Es así como los errores que presentan las mediciones pueden ser clasificados 

en dos grandes grupos: 

ǒ Errores sistemáticos 

ǒ Errores casuales 

Errores sistemáticos:  son de diferentes tipos e involucran a los errores que generalmente 

pueden ser evitados o corregidos.  No son necesariamente regulares, aunque ocurren con 

frecuencia con un valor y signo determinados. 

Si se desechan los valores o errores groseros, como ser los errores de lectura de escala, 

conexión incorrecta, alteración de la magnitud a medir como consecuencia de la medición 

(cosa corriente al medir el valor de una resistencia cuyo valor suele alterarse por el pasaje de 

una corriente eléctrica) o errores cometidos por uso incorrecto del método, etc.; los errores 

sistemáticos pueden ser: 

Errores de fabricación:  se producen como consecuencia de métodos inadecuados de 

fabricación o malas propiedades de los materiales empleados. Los errores principales de este 

tipo se clasifican en: 

ǒ Errores por rozamiento 

ǒ Errores de ladeo 

ǒ Errores de escala 

Errores de influencia:  estos errores son provocados por los fenómenos del medio 

ambiente o exteriores, como ser cambios de temperatura, campos eléctricos y magnéticos, 

etc.  Son de los siguientes tipos: 
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ǒ Influencia de la posición. 

ǒ Influencia de la temperatura exterior  

ǒ Influencia del calentamiento del instrumento durante la medición.  

ǒ Influencia de la frecuencia. 

 

Errores de montaje:  estos errores se producen como consecuencia del método elegido 

para el ensayo o la medición. 

Errores personales:  son errores de observación o de apreciación. Se pueden eliminar con 

instrumentos automáticos registradores. 

Los errores sistemáticos pueden evitarse o determinarse y corregirse luego de su influencia. 

Para ello es necesario: 

ǒ Determinar la existencia de errores sistemáticos. 

ǒ Determinar la influencia de este error en la magnitud medida. 

ǒ Determinar el valor del error con un grado de exactitud de acuerdo con el 

grado de exactitud de la medición. 

Errores casuales:  ocurren siempre de una forma irregular y tan pronto son de un sentido 

como de otro, en virtud de una serie de causas que obran al azar, íntimamente relacionadas 

con la magnitud a medir. Las causas de estos errores accidentales nunca son posibles de 

determinar con certeza. 

Magnitudes que expresan el error de medición: en el estudio y la valoración de los 

errores, se distinguen las siguientes definiciones: 

Error absoluto:  es la diferencia entre el valor falso y el valor correcto. Puede ser positivo o 

negativo y su expresión analítica es: 

 

El error absoluto es positivo o por exceso, si el valor falso supera al valor correcto y negativo 

o por defecto, en el caso contrario. 

Por ejemplo, si la medida de una tensión es de 128 V y se sabe que su valor correcto es de 

125 V, se tiene un error absoluto positivo o por exceso de 

Ůab = 128 V - 125 V = 3 V 
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Error relativo : es el cociente entre el error absoluto y el valor correcto:  

 

 

Es evidente que el valor correcto es desconocido. Por ejemplo, el error relativo cometido en 

la medida anterior es: 

 

 

Error porcentual (error relativo porcentual) : es el error relativo multiplicado por 100. 

Generalmente, la garantía de un instrumento se expresa de acuerdo con este valor y para la 

indicación de fondo de escala. En el ejemplo propuesto, resulta: 

 

 

2.22. Aparatos de Medida  

 

Básicamente, toda medición puede realizarse mediante dos métodos:  

a) por comparación directa con la unidad de medida mediante los llamados patrones  

b) mediante el uso de un instrumento graduado previamente de forma que la ubicación 

de una aguja sobre una escala indique el valor de la medida (indicación analógica ) o 

por la lectura de una cifra en un contador (indicación digital ) 

Patrón:  un patrón primario es un elemento que representa una unidad fundamental. Por 

ejemplo, en la Oficina de Pesas y Medidas de la localidad de Sèvres, en las cercanías de 

Par²s, se encuentra el llamado ñmetro patr·nò que fue la unidad de medida aceptada a partir 

de la década de 1790 y que físicamente era la distancia medida entre dos finas líneas 

marcada sobre una barra de platino-iridio cuya sección tiene la forma de una X aunque con 

el tiempo se modificó esta definición. Así como existe este metro patrón, se definen patrones 

para magnitudes eléctricas. Las reproducciones que hacen los laboratorios de esos patrones 

se llaman patrones secundarios. Por su parte, los aparatos de medida pueden dividirse en 

cuatro grandes grupos: 
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1. Aparatos indicadores, en los que una aguja señala, sobre una escala apropiada, 

la magnitud eléctrica a medir. 

2. Aparatos registradores, en los que se anota gráficamente el curso en el tiempo 

de la magnitud eléctrica correspondiente. 

3. Aparatos digitales, en los que la magnitud eléctrica a medir se indica en una 

pantalla, en forma de un número decimal.  

4. Aparatos totalizadores, que indican la energía total suministrada durante un 

cierto tiempo. Son los también llamados contadores eléctricos. 

De este conjunto de instrumentos, los que más interesan en este curso son los aparatos 

indicadores y los aparatos digitales. 

  

 

 

            

 

Figura Nº 65 

Aparatos indicadores : el principal elemento que caracteriza a estos instrumentos, a 

primera vista, es que cuentan con una escala graduada, generalmente con forma de arco de 

círculo, sobre la cual se mueve una fina aguja que gira alrededor de un eje, en un ángulo 

cuyo valor depende de la magnitud eléctrica a medir. En la figura de la izquierda se observa 

un cuadrante típico de un instrumento de panel. En el mismo dibujo se puede notar que el 

campo de movimiento de la aguja es el llamado campo de indicación, sin embargo, la escala 

ocupa un ángulo menor, llamado campo de medida. En algunos instrumentos, estos dos 

campos son sensiblemente iguales mientras que en otros la diferencia entre los mismos es 

apreciable. Otro aspecto a tener en cuenta es la distribución de los valores de la escala. En 

algunos casos, los mismos están igualmente espaciados constituyendo las escalas uniformes 

o escalas lineales. En otros casos, los valores de la escala están irregularmente espaciados, 

conformando las escalas no uniformes o alineales. En la figura anterior, tomada como 

referencia, el campo de indicación comprende el rango entre 0 y 800 unidades, pero las 

indicaciones del aparato en el rango de 0 a 100 unidades resultan imprecisas y no pueden 

considerarse como resultados válidos de la medición, por lo que el campo de medida válido 
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de este instrumento está comprendido entre 100 y 800 unidades. En la otra figura se 

observan los dos tipos de escalas mencionados. 

Tipos constructivos: Los principales tipos constructivos de instrumentos de aguja son 

cuatro:  

1. de bobina móvil e imán fijo  

2. de hierro móvil y bobina fija  

3. electrodinámicos 

4. de inducción 

Cada uno de los tipos mencionados tiene un principio propio de funcionamiento y un 

conjunto de aplicaciones específicas.  

Instrumento de bobina móvil e imán fijo:  es el más usado de los tres tipos y está 

basado en la acción mutua entre dos campos magnéticos: uno fijo, provocado por un imán 

permanente adecuado (indicado con el número 1 en la figura), y otro variable generado por 

la corriente eléctrica que circula por una bobina (3) generalmente de forma rectangular. La 

pieza cilíndrica (2) que está en el centro de la bobina sirve para hacer uniforme el campo 

magnético en la bobina. Toda la bobina, que está formada por muchas vueltas de un 

alambre muy delgado y aislado con un esmalte especial, está sostenida en un marco, 

generalmente de aluminio, que, a su vez, tiene dos pivotes (4) que le permiten girar. Dos 

espirales hacen que el movimiento sea elástico y que la aguja regrese a su posición de 

reposo cuando no circula corriente por la bobina. Asimismo, un conjunto adecuado de 

contrapesos permite que todo el sistema móvil esté balanceado. 

Figura Nº 66 

Este tipo de instrumento solamente funciona con corriente continua. Cuando se lo conecta a 

la corriente alternada, que cambia de sentido dos veces en cada ciclo, el campo magnético 
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generado por la bobina también cambia de sentido, pero el conjunto móvil no puede 

moverse con esa rapidez, por lo que la aguja permanece prácticamente inmóvil. La escala de 

estos instrumentos es de graduación uniforme en toda su longitud. Se utilizan en la 

construcción de amperímetros y volt²metros de corriente continua, mult²metros (ñtestersò) y 

óhmetros. Mediante la incorporación de un rectificador, se utilizan en la construcción de 

amperímetros y voltímetros de corriente alternada. 

Instrumento de hierro móvil y bobina fija: al circular una corriente por la bobina fija (1) 

se produce un campo magnético de intensidad proporcional a la magnitud de dicha corriente. 

En el interior de la bobina están dispuestos dos núcleos de material magnético sin 

remanencia (no se mantienen magnetizados cuando están en ausencia de un campo 

magnético). Uno de esos núcleos es fijo (2) y el otro es móvil (3). Los dos núcleos se 

magnetizan con polaridades iguales y, por lo tanto, se repelen haciendo girar el núcleo móvil 

y con él, la aguja indicadora (4).  

Figura Nº 67 

Los aparatos de hierro móvil funcionan con corriente continua y con corriente alternada y sus 

escalas pueden ser muy diferentes, según la forma de los núcleos empleados, pero todas 

ellas presentan una zona muerta, es decir, no utilizable para efectuar lecturas. Este tipo de 

instrumentos se utiliza generalmente para la fabricación de amperímetros y voltímetros de 

corriente alterna. 
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Instrumentos electrodinámicos:  en estos aparatos, dos bobinas concéntricas, una fija 

(1) y otra móvil (2), son atravesadas por la corriente a medir. Los campos magnéticos 

creados en las dos bobinas hacen girar a la bobina móvil, de manera que su campo refuerce 

el campo creado por la bobina fija. Dos espirales (3) crean el par antagonista necesario para 

mantener a la bobina móvil en la posición de reposo y al mismo tiempo sirven para 

transportar la corriente a la mencionada bobina. En algunos casos, en el centro de las dos 

bobinas se incorpora un núcleo magnético. 

Si conectamos un aparato electrodinámico a una corriente alterna, el sentido de la corriente 

varía en las dos bobinas al mismo tiempo y, por lo tanto, el sentido del movimiento de la 

bobina móvil es el mismo. Es decir que los aparatos electrodinámicos pueden medir 

corrientes continuas y corrientes alternas indistintamente. 

Figura Nº 68 

Este tipo de instrumento se usa en amperímetros y voltímetros de corriente continua y 

corriente alternada, pero la principal aplicación es en los vatímetros tanto de corriente 

continua como de corriente alternada. 

Las escalas de estos instrumentos son alinéales en el caso de los voltímetros y amperímetros, 

pero uniformes o lineales en el caso de los vatímetros. 

Instrumentos de inducción: en estos aparatos, un electroimán (1) conectado a una 

corriente alterna crea un campo magnético variable del mismo período que el de la corriente. 

Un disco móvil de aluminio (2) está colocado en el entrehierro del electroimán, de tal manera 

que una parte del flujo m agnético pasa por él. En el disco se inducen corriente (llamadas 
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corrientes parásitas o de Foucault) que a su vez producen un campo magnético opuesto al 

que las induce. Esto hace aparecer fuerzas que provocan el giro del disco en el sentido 

indicado. La fuerza antagónica necesaria para que se detenga el movimiento está producida 

por una espiral elástica (3). 

La escala de estos instrumentos es alineal, con ángulos de desviación muy grandes y aunque 

pueden ser utilizados como voltímetros o amperímetros, tienen, prácticamente, una sola 

aplicación: la medición de energía eléctrica (contadores), con la finalidad de determinar el 

consumo de la misma y facturar los importes correspondientes, por parte de las empresas 

proveedoras del servicio eléctrico. 

Figura Nº 69 

Amortiguamiento:  el amortiguamiento del movimiento de la aguja es necesario, ya que de 

no efectuarse, cuando el instrumento se conecta, la aguja se desplazaría desde el cero hasta 

el valor correspondiente, pero por la inercia del movimiento, seguramente superará ese valor 

antes de detenerse. Luego vuelve hacia atrás y nuevamente supera, esta vez hacia valores 

inferiores, el punto correspondiente. A continuación, vuelve a moverse en sentido contrario y 

así sucesivamente, provocando una oscilación que en algunos casos puede durar un tiempo 

apreciable. Para evitar este inconveniente se utilizan principalmente dos modos. 

Figura Nº 70 
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En los instrumentos de hierro móvil y en los electrodinámicos el amortiguamiento del 

movimiento de la aguja se realiza por medios neumáticos: en el sistema móvil hay una paleta 

o lámina (2) de aluminio muy delgada está unida al eje del sistema móvil (1) por medio de 

un brazo y corre ocupando casi toda la sección de una cámara curvada (3) que la rodea muy 

estrechamente. Durante el movimiento de la parte móvil, junto con la aleta y la aguja 

indicadora (4), el aire comprimido por la aleta pasa de una parte a otra de la cámara a través 

del espacio comprendido entre los bordes de la paleta y las paredes de la cámara. La eficacia 

del dispositivo depende, esencialmente, de la distancia entre los bordes de la aleta y las 

paredes de la cámara. Este método amortigua muy convenientemente el movimiento, sin 

llegar a hacerlo excesivamente lento.  

Figura Nº 71 

 

En los instrumentos de bobina móvil y en los de inducción, el amortiguamiento es 

electromagnético. Se utilizan corrientes parásitas o de Foucault generadas en una pieza 

metálica (1) que se mueve dentro del entrehierro de un imán (2) conjuntamente con la parte 

móvil, para generar una fuerza que se opone a la que genera el movimiento. En los 

instrumentos de bobina móvil, el cuadro metálico que sostiene la bobina cumple la función 

de la pieza (1), al mismo tiempo que soporta el bobinado.  
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Símbolos del cuadrante:  En los instrumentos analógicos se suelen utilizar símbolos que 

representan diversos aspectos relacionados con el instrumento. La siguiente tabla describe 

alguno de ellos: 

 

Información  Símbolo  Descripción  

Símbolos de sistema de 

funcionamiento de 

aparatos de medida  

 

Mecanismo de medida de bobina móvil. 

Voltímetros y amperímetros de corriente 

continua 

 

Mecanismo de medida de hierro móvil. 

Voltímetros y amperímetros de corriente alterna 

 

Mecanismo de medida electrodinámico sin 

núcleo de hierro. Voltímetros, amperímetros y 

vatímetros. 

 

Mecanismo de medida electrodinámico con 

núcleo de hierro. Voltímetros, amperímetros y 

vatímetros 

 

Mecanismo de medida de bobina móvil con 

rectificador. Mult²metros (ñtestersò) 

 

Mecanismo de medida por inducción. 

Voltímetros, amperímetros y medidores de 

energía eléctrica (Contadores) 

Símbolos de tipos de 

corriente en aparatos de 

medida  

 Corriente continua 

 

Corriente continua y corriente alternada. 

Tabla Nº 20  
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Información  Símbolo  Descripción  

Símbolos de tipos de 

corriente en aparatos 

de medida 

(Continuación)  

 
Corriente alternada (monofásica) 

 

Aparato medidor de corriente alternada trifásica 

con lectura en una fase. Si dos o tres símbolos 

de ca estuvieran engrosados, la lectura es 

efectuada en dos o tres fases respectivamente. 

Símbolos de posición 

de utilización de 

aparatos de medida.  

 

Posición de uso vertical (posición normal). Para 

realizar medidas, el aparato debe colocarse con 

la escala vertical. Instrumentos de montaje en 

panel. 

 

Posición de uso horizontal. Para realizar medidas, 

el aparato debe colocarse con la escala 

horizontal. Instrumentos portátiles.  

 

Posición de uso inclinada (Por ejemplo: 30º). 

Para realizar medidas el instrumento debe 

colocarse con la escala inclinada los grados 

indicados. Instrumentos de montaje en pupitres.  

Símbolos de tensión de 

prueba de aislamiento 

de aparatos de 

medida.  

 

Tensión de prueba de aislamiento. El número 

indica la tensión en kV, por ejemplo, 1 kV. 

 

Si no se indica ningún número, la tensión de 

ensayo es de 500 V. 

 

Si se indica un cero, el aparato no ha sido 

sometido al ensayo de aislamiento 

Tabla Nº 21  
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Medida de Corrientes  

Recibe la denominación de amperímetro cualquier aparato de medida destinado a medir, 

mediante lectura directa, la intensidad de una corriente eléctrica.  

Por lo general, la escala de medida está graduada directamente en Ampere.  En aquellas 

ocasiones en las que el amperímetro se destina a medir corrientes muy fuertes o muy 

débiles, la escala puede estar graduada en múltiples o submúltiplos del Ampere, como 

pueden ser kA (kiloAmpere) o mA (mili Ampere). 

Figura Nº 72 

En la fabricación de amperímetros se utilizan los sistemas de medida de bobina móvil, de 

hierro móvil y, en menor medida los electrodinámicos. En la actualidad también se están 

utilizando los aparatos digitales, que serán explicados más adelante. En corriente continua se 

utilizan fundamentalmente los sistemas de bobina móvil y digitales. En corriente alterna se 

utilizan los sistemas de medida electromagnéticos, electrodinámicos y digitales; también, y 

mediante la incorporación de un rectificador, se suelen utilizar aparatos de medida con 

sistema de bobina móvil en corriente alterna en la construcci·n de mult²metros (ñtestersò). 

El amperímetro, cuyo símbolo representativo podemos ver en la figura, se conecta en serie 

con el receptor de la corriente (consumo o carga) que se desea medir, para ello, se intercala 

en el conductor que transporta la mencionada corriente.  El esquema representativo de esta 

conexión es el indicado en la figura.  Mide según Ley Ohm: 

 

 

En corriente alterna el amperímetro no tiene polaridad, pero en corriente continua es 

necesario que la corriente entre por el borne positivo (+) del amperímetro y que salga por el 

negativo (-), a menos que el amperímetro esté provisto de la posibilidad de indicar valores 

negativos, como es el caso de los aparatos de medida digitales y de aquellos analógicos con 

el cero en el centro de la escala. 
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Figura Nº 73 

Un amperímetro ideal debería tener una resistencia interna nula, puesto que si su resistencia 

interna es comparable con la resistencia del circuito, al conectar el amperímetro aumenta la 

resistencia total y en consecuencia la intensidad que se mide es distinta de la que se mediría 

sin conectar el amperímetro.  Normalmente, la resistencia interna de los amperímetros 

es prácticamente nula y casi no influye en la medida. 

Aunque los alcances de los diferentes sistemas de medida que se pueden conseguir son 

bastante amplios, los fabricantes suelen construir únicamente sistemas de medida para 

determinados alcances normalizados y a continuación, para diversificar las posibilidades de 

alcances, se recurre a ampliar la escala de estos modelos normalizados, utilizando para ello 

dos sistemas diferentes en funci·n del tipo de corriente: el ñshuntò o resistencia en paralelo, 

en cc, y el transformador de intensidad en ca. El esquema usado para ampliar la escala 

mediante una resistencia en paralelo o ñshuntò, es el que se muestra en la figura. Se puede 

demostrar que la resistencia de ampliación de escala necesaria se puede calcular con la 

siguiente fórmula:  

 

En donde m  es la relación entre la intensidad de corriente máxima que se quiere medir I  y la 

corriente máxima que admite el instrumento a fondo de escala I A: 

 

 

El concepto de la resistencia en paralelo es muy simple de entender. La corriente total a 

medir I  se bifurca en el nudo de la izquierda del circuito en dos partes: una es I S que se  
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deriva a través de la resistencia en paralelo y otra parte I A que circula por el instrumento y 

que es solamente una parte de la corriente total.  

Medida de Tensiones  

Un voltímetro es cualquier aparato de medida destinado a medir, mediante lectura directa, 

la tensión entre dos puntos de un circuito. En general, la escala de un voltímetro está 

graduada en Volt, excepto en aquellos casos en los que el voltímetro se destina a medir 

tensiones muy grandes o muy pequeñas, donde la escala puede estar graduada en múltiplos 

o submúltiplos del Volt, como pueden ser kV (kiloVolt) o mV (miliVolt).  

Figura Nº 74 

En la fabricación de voltímetros se utilizan fundamentalmente los sistemas de medida a 

bobina móvil y digitales, para corriente continua, y a hierro móvil, electro dinámicos y 

digitales, en corriente alterna. 

El voltímetro, cuyo símbolo representativo podemos ver en la figura, se conecta a los puntos 

entre los que se encuentra la diferencia de potencial a medir.  El esquema representativo de 

esta conexión es el indicado en la figura. 

En corriente alterna el voltímetro no tiene polaridad, pero en corriente continua hay que 

conectar el borne positivo (+) al punto de mayor potencial y el borne negativo ( -) al punto 

de menor potencial, para que el elemento indicador actúe correctamente.  Si el aparato de 

medida tiene la posibilidad de indicaciones negativas, como es el caso de casi todos los 

voltímetros digitales, no es necesario tomar ninguna precaución en este sentido. 

En aquellos circuitos que tengan una resistencia de valor comparable con la del voltímetro, el 

consumo interno del aparato de medida va a influir de manera apreciable en las medidas que 

se efectúen puesto que la resistencia total del circuito se modifica al conectar el voltímetro y 

la lectura de tensión será de un valor distinto al valor de tensión cuando el voltímetro no está 

conectado. Por este motivo, el voltímetro ideal debería tener una resistencia interna de valor 
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infinito, cosa que no sucede nunca, aunque normalmente la resistencia interna de los 

volt ímetros es muy alta.  

Como ejemplo, los voltímetros relativamente buenos en calidad suelen tener una resistencia 

interna superior a 4.000 ǹ/V. Esto significa que, si la escala usada es la de 250 V, la 

resistencia interna es de: 

Rint = 4.000 ǹ/V x 250 V = 1. 000.000 ǹ = 1 Mǹ 

Como ocurría con los amperímetros, y por mismos motivos, los fabricantes suelen construir 

únicamente sistemas de medida para determinados alcances normalizados y a continuación, 

para diversificar la oferta de alcances, se recurre a la ampliación de la escala de estos 

modelos normalizados, utilizando para ello dos sistemas diferentes: la resistencia en serie o 

adicional, en cc y en ca para tensiones hasta 1.000 V, y el transformador de tensión corriente 

alterna, fundamentalmente en alta tens ión (más de 1.000 V). El esquema usado para ampliar 

la escala mediante una resistencia en paralelo o adicional, es el que se muestra en la figura. 

Se puede demostrar que la resistencia de ampliación de escala necesaria se puede calcular 

con la siguiente fórmula: 

Ra = (m ï 1). RV 

En donde m  es la relación entre la tensión máxima que se quiere medir U y la tensión 

máxima que admite el instrumento a fondo de escala Uv: 

 

Figura Nº 75 
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El concepto de la resistencia en serie es también muy simple de entender si se analiza que la 

diferencia de potencial total a medir V se distribuye entre dos resistencias: una parte cae en 

la resistencia serie agregada (UA) y otra parte cae en la resistencia interna del instrumento 

(UV) por lo que, esta última, es una parte de la tensión total aplicada al conjunto.  

Mediciones de tensiones alternadas : Las tensiones alternadas son variables en el tiempo 

según una ley sinusoidal. En la figura adjunta, se observa una tensión alternada sinusoidal 

de 50 Hz de frecuencia.  

Figura Nº 76 

La tensión representada varía entre 0 y 100 Volt positivos y entre 0 y 100 Volt negativos con 

un período de 20 milisegundos. El mayor valor alcanzado por la onda se llama valor 

máxi mo o valor pico,  que en este ejemplo es de 100 V. Si esa tensión se aplica a una 

carga, por ejemplo, una resistencia, se puede determinar que la transferencia de energía 

entre la fuente y la carga será equivalente a la aplicación de una tensión de un valor menor 

al valor pico. Para las ondas sinusoidales, ese valor, llamado valor eficaz  y que se calcula 

de la siguiente manera: 

Valor eficaz = 0,707 x Valor Pico  

En el ejemplo propuesto, la tensión eficaz será de 70,7 Volt. Los instrumentos de hierro móvil 

responden directamente a este valor, por lo que la lectura será directa. En cambio, los 

instrumentos de bobina móvil con rectificador no responden a este valor sino al llamado 

valor medio  que es inferior al eficaz. Por ello, las escalas de estos instrumentos están 

corregidas para una correcta lectura y no pueden ser usados para otras formas de 

onda, ya que el valor leído será incorrecto.  
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Medida de Resistencias  

Para la medición de resistencias pueden emplearse básicamente dos procedimientos: 

1. Procedimiento voltamperométrico. Está basado en la ley de Ohm y consiste, 

básicamente, en medir la caída de tensión y la intensidad de corriente que 

atraviesa la resistencia a medir. Después, por cálculo, se determina el valor de 

dicha resistencia. 

2. Procedimiento de medición directa. Consiste en la utilización de un aparato de 

lectura directa llamado óhmetro. 

Medición de resistencias por el procedimiento voltampero métrico: consiste en 

alimentar con una fuente de corriente continua un circuito eléctrico que contiene la 

resistencia a medir. Midiendo la caída de tensión en la resistencia objeto de la medida, y la 

intensidad de la corriente que la atraviesa, se calcula después, por medio de la ley de Ohm, 

el valor de la resistencia. 

De acuerdo con lo dicho, para medir resistencias por este procedimiento se necesitan los 

siguientes elementos: 

1. Una fuente de alimentación de corriente continua, cuya fuerza electromotriz sea lo 

más constante posible. Por ejemplo, una batería de pilas, debidamente contrastada 

y estabilizada. 

2. Un voltímetro para la medición de la caída de tensión en la resistencia cuyo valor 

se quiere medir. 

3. Un amperímetro, para la medición de la intensidad de la corriente que atraviesa 

dicha resistencia 

Para este procedimiento, se pueden analizar dos variantes, según cual sea la conexión del 

voltímetro y del amperímetro.  

Figura Nº 77 
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Conexión U: Está representada en la figura. Se observa que el voltímetro está conectado a 

los bornes de la resistencia a medir RX. Es decir que la tensión U medida por el voltímetro es 

igual a la tensión UX aplicada a la resistencia RX, o sea: 

U = UX 

En cambio, la intensidad I medida por el amperímetro es igual a la intensidad IX que pasa 

por la resistencia más la intensidad IV que pasa por el voltímetro, es decir: 

I = I X + I V 

Por lo expuesto, se comete un error al utilizar este método, error que depende del valor de la 

resistencia interna del voltímetro. En efecto, cuanta más alta sea ésta, menor será el error 

cometido siendo nulo si la resistencia interna del voltímetro fuera infinita, cosa que no es real 

de ninguna manera. 

Una vez efectuadas las dos lecturas, el valor de resistencia a determinar se calcula según la 

ley de Ohm: 

 

De todos modos, se demuestra que el error que se comete es despreciable si la resistencia 

a medir es mucho menor que la resistencia interna del voltímetro.  

Conexión I:  Se representa en la siguiente figura. En esta ocasión, la intensidad IX se mide 

correctamente, ya que por el amperímetro circula la misma corriente que atraviesa la 

resistencia, es decir que tenemos: 

IX = I  

Pero ahora, el voltímetro mide la caída de tensión UX en la resistencia más la caída de 

tensión UA en el amperímetro. O sea que se tiene: 

UX = U - UA 

Figura Nº 78 
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En este caso, al igual que en la conexión anterior, una vez efectuadas las dos lecturas, el 

valor de resistencia a determinar se calcula según la ley de Ohm: 

 

Asimismo, en este caso el error que se comete es despreciable si la resistencia a medir es 

mucho mayor que la resistencia interna del amperímetro . 

Medición de resistencias por el procedimiento de medición directa . Hemos 

estudiado hasta ahora dos procedimientos para la medición de resistencias. El inconveniente 

común a ambos es que la resistencia a medir se evaluaba por cálculo, a partir de las 

indicaciones de amperímetros y voltímetros.  Naturalmente, cuando no se dispone de otros 

elementos de medición, los procedimientos reseñados resultan muy apropiados. 

Pero, por lo general, se prefieren aparatos de medida en los que el valor de la resistencia 

puede leerse directamente, con lo que se ahorra tiempo y se evitan, en parte, los posibles 

errores de lectura.  Estos aparatos de medida directa de las resistencias se denominan 

óhmetros  y todos ellos están basados en la ley de Ohm: la resistencia es inversamente 

proporcional a la intensidad de la corriente que atraviesa un circuito; por lo tanto, a tensión 

constante, la escala de un miliamperímetro puede graduarse directamente en Ohm. 

Figura Nº 79 

En la figura 74 se muestra el esquema de principio de funcionamiento de un óhmetro.  Una 

batería (1) de tensión constante U y generalmente ya incorporada al aparato de medida, 

envía una corriente I a través de la resistencia a medir RX.  Esta corriente queda indicada en 

un miliamperímetro de bobina móvil, que mide la corriente que circula a través de la 

resistencia RX cuando el pulsador (2) está apretado. A tensión constante U, como la 

intensidad de corriente es inversamente proporcional a la resistencia, la escala del aparato 

de medida puede graduarse en Ohm, como hemos dicho anteriormente. 
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Es fundamental que la tensión U permanezca constante, lo que quiere decir que la fuerza 

electromotriz de la fuente de alimentación sea también constante; pero dicha fuente de 

alimentación es, por lo general, una batería de pilas que, con el tiempo y el uso se van 

gastando, disminuyendo progresivamente su fuerza electromotriz, si esto sucede así, 

cambian las condiciones de funcionamiento y las mediciones del aparato indicador no 

resultarán correctas. 

Por ejemplo, si la fuente de alimentación tiene una fuerza electromotriz de 4,5 V y e l aparato 

de medida tiene una resistencia interior m§s una resistencia adicional de 3 000 ǹ en 

conjunto, la desviación a final de escala (resistencia cero o sea con el pulsador (2) 

cortocircuitando RX), se producirá con una corriente:  

 

Cuando la fuerza electromotriz de la fuente de alimentación desciende, por ejemplo, a 3 V, 

para RX= 0, la corriente que circula por el aparato de medida será:  

 

Es decir, que la aguja no se desvía hasta el final de la escala, aunque estén cortocircuitados 

las puntas de prueba; por lo tanto, las indicaciones del aparato son erróneas. 

Para mantener constante la fuerza electromotriz de la fuente de alimentación debe preverse 

una resistencia de ajuste a cero, (que puede ser la indicada como Rad), conectada en serie 

con el miliamperímetro.  Con un ejemplo, veremos cómo se efectúa este ajuste a cero. 

Supongamos un óhmetro constituido por una pila de 4,5 V, un miliamperímetro cuya 

resistencia interior Rint es de 3 000 ǹ y una resistencia ajustable Rad, conectada en serie con 

él y cuyo valor puede ajustarse en un intervalo comprendido entre 0 y 1500 ǹ.   Cuando la 

fuerza electromotriz de la pila sea de 4,5 V, la desviación máxima de la escala se produce 

con una intensidad de corriente. 

 

Si la fuerza electromotriz de la pila desciende a 4 V, basta con ajustar el valor de la 

resistencia ajustable de forma que también circule 1 mA por el aparato de medida, para que 
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se obtenga la desviación máxima del elemento indicador del aparato de medida.  Por lo 

tanto, el valor de la resistencia ajustable será: 

 

Comprobación: 

 

Todos los óhmetros analógicos tienen un dispositivo de ajuste a cero, que puede accionarse 

desde el exterior del aparato.  El ajuste a cero debe efectuarse siempre antes de realizar una 

medición de resistencia, cortocircuitando previamente las puntas de prueba del aparato.  Una 

vez que ha transcurrido cierto tiempo, cuando la fuerza electromotriz de la fuente de 

alimentación ha descendido tanto que ya no es posible el ajuste a cero, debe sustituirse 

dicha fuente de alimentación por otra, de fuerza electromotriz adecuada. 

Para el empleo de los óhmetros deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: 

1. No deben emplearse nunca en circuitos bajo tensión , ya que el aparato de 

medida lleva su propia fuente de alimentación.  La tensión presente en la resistencia 

a medir no solamente falsearía el valor de la medición, sino que podría provocar la 

destrucción del aparato de medida. 

2. Si deben medirse resistencias que forman parte de un circuito, necesariamente 

deben desconectarse del circuito .  Si la resistencia es un componente de un 

circuito, es necesario comprobar si quedan conectados en paralelo otros 

componentes del mismo circuito pues, de ser así, deben desconectarse, ya que 

falsearían el valor de la medida. 

3. Como el óhmetro tiene su propia fuente de alimentación incorporada, cada vez que 

se realiza una medición debe comprobarse que la tensión propia del óhmetro no 

daña a los materiales que constituyen la resistencia a medir. 

4. Antes de realizar cualquier medición, debe procederse al ajuste a cero del aparato de 

medida. 
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5. No tocar con las manos los bornes de la resistencia a medir, pues conectaríamos la 

resistencia propia de nuestro cuerpo en derivación con dicha resistencia, falseando el 

resultado de la medición. 

De acuerdo con todo lo visto, el sistema de medida magnetoeléctrico se emplea para la 

construcción de óhmetros , es decir, aparatos que indican directamente el valor de la 

resistencia medida.  Un óhmetro consta de los siguientes elementos funcionales: 

1. Un sistema de medida de bobina móvil, de indicación directa. 

2. Una fuente de alimentación (generalmente, una pila seca). 

3. Un sistema de ajuste de cero. 

El conjunto comprende: el aparato de medida propiamente dicho, cuya resistencia interior 

Rint conviene que sea muy elevada, una resistencia adicional calibrada Rad y de la fuente de 

alimentación (1) (generalmente una pila seca, de fuerza electromotriz constante).  La 

resistencia a medir RX se conecta a los bornes A y B del aparato de medida, generalmente a 

través de unas puntas de prueba. 

Con el pulsador (2) cerrado, la resistencia RX queda cortocircuitada y no pasa corriente por 

ella; al accionar el pulsador (2), abriéndolo, el circuito se cierra entonces a través de la 

resistencia RX. 

Si no se tiene en cuenta la resistencia interior de la pila, que es siempre muy pequeña, las 

intensidades de corriente que pasan por el circuito de medida son las siguientes: 

Con el pulsador cerrado (resistencia RX cortocircuitada):  

 

Con el pulsador abierto (resistencia RX en circuito):  

 

La relación entre estas intensidades de corriente es igual a la relación entre las 

correspondientes desviaciones de la aguja indicadora que llamaremos Ŭ y se puede 

comprobar que RX es inversamente proporcional a la desviación de la aguja indicadora, pero 

solamente de forma aproximada. Por lo tanto, la escala no es uniforme.  La forma que tiene 

dicha escala es la siguiente: 
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Se comprueba que:  

a) cuando RX= 0 (pulsador cerrado) resulta Ŭ = Ŭmáx 

b) cuando RX = Ð (pulsador abierto, sin que entre los bornes A y B est® conectada ninguna 

resistencia), resulta Ŭ = 0   

c) cuando RX = R = Rint + Rad, Resulta Ŭ = Ŭmáx/2 

Figura Nº 80 

En resumen, De acuerdo con lo dicho anteriormente, la escala de un óhmetro de esta clase 

está caracterizada: 

a) porque no es uniforme 

b) porque se ha de leer de derecha a izquierda, al contrario que en un voltímetro o un 

amperímetro; en efecto cuando RX = 0 la desviación es máxima, y viceversa. 

En la figura anterior se muestra la escala de un aparato de medida utilizado como voltímetro 

y como óhmetro; n ótese que, como hemos dicho anteriormente, el punto cero de la escala 

de Ohm, coincide con el valor máximo de la escala en Volt y para RX=Ð, el ²ndice se coloca 

sobre el valor nulo de la tensión.  Es decir, que la escala de los Ohm está colocada en 

sentido inverso que la escala de los Volt. 

Téngase en cuenta que la escala en Ohm solamente es válida para la tensión que ha servido 

de base para la calibración del aparato de medida; es decir, solamente es válida para aquella 

tensión que corresponde al punto cero de la escala en Ohm.  Para otras tensiones debe 

procederse a un previo ajuste del aparato, es decir, debe ajustarse el óhmetro de forma que 

para RX= 0, el índice se sitúe nuevamente sobre el punto que corresponde a la tensión de 

medición normal. 

Los óhmetros que estamos describiendo se emplean para medir resistencias comprendidas 

entre 100 ǹ y 50 kǹ, aproximadamente, con un error de medida no superior al 2%. 
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Mult²metros o Pol²metros (ñTestersò) 

El multímetro, también llamado tester o polímetro, es un instrumento de medición. Con él se 

puede medir tensiones corrientes y resistencias entre otras magnitudes. Existen instrumentos 

que tienen la capacidad de realizar otros tipos de mediciones, tales como: temperatura 

frecuencia. etc. 

En el mercado se encuentran dos tipos de multímetros: los analógicos y los digitales.  

En general, los multímetros son instrumentos compactos, sólidos, precisos, y fáciles de 

operar. El movimiento lineal estable del medidor del multímetro permite efectuar mediciones 

precisas de voltajes de CC y CA, corrientes de CC en la gama de miliAmpere, resistencia y 

decibeles. El esquema típico de un tester es el siguiente: 

Figura Nº 81 

1. Caja Protectora . 

2. Instrumento de medición . 

3. Ohm : Esta función se usa para medir la resistencia de un componente un circuito 

eléctrico. 

4. Ajustador a cero : Un ajuste por rueda o perilla convenientemente ubicada. El ajustador 

a cero se usa para graduar a cero la aguja medidora al efectuar mediciones de resistencia. 

5. Volt de CA : Esta función se usa para medir las tensiones de CA (corriente altera). 

6. Prueba de las batería s internas : Esta función no está disponible en todos los tipos de 

multímetros. Donde existe, se usa para prueba bajo carga de las baterías internas del tester 
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y que son usadas cuando trabaja como óhmetro en el caso de los multímetros analógicos y 

para el funcionamiento completo en el caso de los digitales. 

7. Tapas Protectoras: En algunos multímetros, se dispone de tapas protectoras de las 

puntas de prueba cuando el multímetro no está en uso. 

8. Puntas de prueba . 

9.  Off: Algunos multímetros disponen de esta posición para interrumpir toda conexión 

cuando el mismo está fuera de uso. 

10. Volt de CC: Esta función se usa para medir las tensiones de CC (corriente continua). 

11. Interruptor de alcance de función: Un interruptor de múltiples posiciones, 

generalmente ubicado en el centro del multímetro. Este interruptor se usa para seleccionar la 

función y alcance a medir. 

12. mA (de CC): Esta función se usa para medir las corrientes de CC. Algunos multímetros 

también disponen de una posición que permite medir las corrientes alternadas. 

Diferentes Escalas: En cada zona del tester se encuentran diferentes escalas. Por ejemplo, 

en la zona que permite medir tensión continua (DCV) se suelen encontrar, por ejemplo, los 

siguientes valores: 1000V, 200V, 20V, 2000mV y 200mV, que son los máximos valores que 

es posible medir si colocamos la perrilla sobre ellos. Si se tiene que medir una batería común 

de 9V, se debe elegir una escala que sea mayor y que esté lo más cercana posible a este 

valor, por lo tanto, la perrilla del tester se debe posicionar en la zona DCV en el valor 20V. 

En el tester, se dispone de varias clavijas para conectar las puntas de medición:  

Clavija de corriente hasta 10A o 20A,  por ejemplo: en ella se conecta la punta de color 

rojo, solo para medir corriente hasta 10A o 20A. Esta clavija no se utiliza para otras 

mediciones. 

Clavija de V -Ohm -A: aquí se conecta la punta de color rojo, cuando se desea medir 

tensiones, resistencias o corrientes. 

Clavija de masa : en ella, se conecta la punta de color negro.  

Una información que siempre se brinda en los multímetros analógicos es la sensibilidad , 

expresada en ǹ/V, tal como ya se vio cuando se estudiaron los volt²metros. Generalmente, la 

sensibilidad de estos instrumentos es distinta según se midan magnitudes continuas o 

alternas. Por ejemplo, en magnitudes alternas, un valor típico de sensibilidad es de  
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20.000 ǹ/V mientras que en corriente alterna, este valor puede fluctuar entre 5.000 ǹ/V y 

10.000 ǹ/V como valores aproximados. 

Cuanto más próximo se seleccione el rango a la magnitud a medir, más precisa será la 

medición. Si no se conoce el valor a medir, para no correr con el riesgo de quemar el tester, 

se debemos elegir la escala máxima y realizar la medición. Luego, si esta escala es grande o 

no nos permite obtener la precisión deseada, se elegirá otra menor y así sucesivamente. 

Para realizar la medición se debe:  

1. Colocar las puntas: la de color negro en la clavija de masa y la de color rojo en la de 

tensión (V). 

2. Seleccionar la zona DCV (tensión continua) o ACV (tensión alterna) y la escala con la 

perrilla selectora. 

3. Si se está midiendo una tensión o una resistencia, conectar las puntas en paralelo con el 

elemento. En este punto debemos tener en cuenta si la tensión a medir es continua o 

alterna Si es continua debemos conectar la punta de color rojo en el terminal positivo y la 

punta de color negro en el negativo, de lo contrario se obtendrá un valor negativo. Este 

valor negativo indica que los polos reales (+ y -) son opuestos a la posición de nuestras 

puntas. Advertencia: los testers analógicos, poseen una aguja para indicar la medición, si 

en estos testers se invirtieran las puntas, la aguja tenderla a girar para el lado contrario a 

las agujas de un reloj, arruinando al instrumento. En el caso de la tensión alterna, es 

indiferente como se coloquen las puntas ya que medimos su valor eficaz. 

4. Si se está midiendo una corriente eléctrica, el instrumento debe conectarse en serie  con 

el circuito a medir. 

Rangos de medida para las resistencias en un multímetro : el selector de rango de las 

resistencias es diferente a la del voltaje y la corriente. Siempre que la función este en Ohm el 

resultado medido será multiplicado por el factor que se muestra en el rango. 

Los rangos normales son: Rx1, Rx10, Rx100, Rx1k, Rx10k, Rx1M donde k  significa kiloOhm y 

M megaOhm. 

Un ejemplo práctico : si en la pantalla de un multímetro digital o en la escala de uno 

analógico en función de medir una resistencia, se lee 4.7 y el rango indica: R x 1000, se 

tendr²a medida una resistencia de valor 4.7 x 1000 = 4700 · 4.7 kǹ (kiloOhm). 
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Es muy importante escoger la función y el rango adecuados antes de realizar una medición. 

Si se equivoca puede dañar el instrumento en forma definitiva.  

Adicionalmente un multímetro analógico tiene dos perillas que permiten ajustar la aguja a 

cero (posición de descanso) y la otra para ajustar la lectura de Ohm a cero (0). Para lograr 

esto se procede de la siguiente forma: 

ǐ Se pone la función en Ohm. 

ǐ Se pone en el rango: R x 1. 

ǐ Se unen las puntas de prueba.  

ǐ Al final del proceso anterior la aguja debe estar en 0 Ohm. Si no es así se 

realiza el ajuste con la perilla (con las puntas unidas). 

                                                       Figura Nº 82 

El aspecto externo de un tester analógico es el que se muestra en la figura de la 

izquierda mientras que a la derecha se ve el de un tester digital.  

Las modalidades de uso de ambos tipos de instrumentos son las mismas, pero conviene 

tener en cuenta algunas características: 

a) La polaridad, en general, no es importante en los multímetros digitales, y sí lo es en 

los analógicos. 

b) La resistencia interna de los instrumentos analógicos es, en la mayoría de los casos, 

bastante menor que en los digitales. A modo de ejemplo, en la escala de 25 V, la 

resistencia interna t²pica de un instrumento anal·gico es de 500 kǹ mientras que en 

uno digital suele ser de algunas decenas de megaOhm. 
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c) En los instrumentos digitales no se comete el error de lectura ni de apreciación de la 

posición de la aguja sobre una escala, ya que en la pantalla se muestran los números 

indicativos de la medición. 

d) Algunos instrumentos digitales funcionan bajo el criterio de ñautorrangoò, por lo que la 

perilla selectora se utiliza solamente para elegir la magnitud a medir y no los alcances 

de la lectura. 

e) Si con la magnitud medida se excede el rango seleccionado, los instrumentos de aguja 

pueden sufrir deterioros importantes, mientras que, en los digitales este inconveniente 

se ve minimizado. 

Vatímetros  

Para la medición rápida y cómoda de la potencia de una corriente eléctrica, se emplean los 

vatímetros que indican directamente: 

En corriente continua, la potencia P = U I  

En corriente alterna, la potencia activa P = U I cos ű 

Aunque, en la práctica se emplean más frecuentemente para mediciones en corriente alterna 

y raramente para mediciones en corriente continua. 

Para la medición de la potencia en corriente alterna trifásica, se colocan en una misma caja 

dos o tres aparatos de medida; en estos casos, los órganos móviles del sistema de medida 

van acoplados mecánicamente, de forma que los pares motores individuales se suman, y en 

la escala del aparato se indica la potencia total. 

Figura Nº 83 
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Aunque pueden utilizarse varios sistemas de medida para medición directa de la potencia, en 

la práctica, solamente se emplean los siguientes: 

1. Vatímetro electrodinámico (sin núcleo de hierro). 

2. Vatímetro ferrodinámico. 

En el presente trabajo se estudiará la constitución, funcionamiento y campos de aplicación 

de los tipos de los dos tipos de vatímetros reseñados anteriormente. 

Vatímetro electrodinámico: Este aparato está basado en el principio del sistema de 

medida electrodinámico, estudiado en un capítulo anterior. En la figura se representa la 

estructura interior de un vatímetro electrodinámico, y el conexionado de las dos bobinas, fija 

y móvil.  La bobina fija constituye el sistema de medida amperimétrico y está conectado en 

serie con el receptor cuya potencia se quiere medir: esta bobina está compuesta de escasas 

espiras, de hilo grueso.  La bobina móvil constituye el sistema de medida voltimétrico, al que 

se intercala generalmente una resistencia adicional en serie, y está conectado en paralelo 

con el receptor cuya potencia se quiere medir: esta bobina está compuesta de muchas 

espiras, de hilo muy fino.  De esta manera, a través de la bobina fija B S del vatímetro circula 

la misma corriente I. que por el receptor, y entre los bornes de la bobina móvil B d existe la 

misma tensión U que entre los bornes del receptor. Se puede demostrar que el instrumento 

indica en forma proporcional al producto de la corriente que circula por la bobina móvil por la 

corriente que circula por la bobina fija y por el coseno del ángulo que forman estas dos 

corrientes. Como consecuencia, la lectura del instrumento será proporcional a la potencia 

activa consumida por la carga. 

Vatímetro ferrodinámico: Si un sistema de medida electrodinámico se cierra a través de 

un circuito constituido por hierro, entonces, aun empleando una construcción bastante 

reducida, pueden lograrse mayores pares de giro que en los aparatos electrodinámicos sin 

hierro, con lo cual, al mismo tiempo, se reduce su consumo propio.  Además, de esta manera 

se consigue una gran independencia respecto a los campos magnéticos exteriores: el propio 

circuito magnético actúa como blindaje contra dichos campos. 
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Figura Nº 84 

En la figura 84 se representa la estructura interior de un vatímetro ferrodinámico. El 

conexionado de las bobinas del sistema de medida no difiere del visto en el caso anterior.  

Como puede apreciarse un anillo de hierro o de material ferromagnético, cierra el circuito 

magnético y rodea concéntricamente a un núcleo de hierro o de material ferromagnético, 

quedando así establecido un entrehierro circular entre el núcleo y, el anillo exterior.  El anillo 

lleva una o más bobinas fijas, a través de las cuales circula una corriente de medida, que es 

proporcional a la corriente principal del circuito de medida; el conjunto constituye el circuito 

amperimétrico del aparato de medida.  En el núcleo interior se arrolla una bobina móvil, por 

la cual circula una corriente que es proporcional a la tensión exterior; o sea que constituye el 

circuito voltimétrico del aparato de medida.  

Como puede apreciarse, la constitución de un vatímetro ferrodinámico es semejante a la de 

un vatímetro electrodinámico, excepto que las bobinas están arrolladas en un circuito 

ferromagnético. También el funcionamiento es análogo: entre ambas bobinas, la fija y la 

móvil, se produce un par de giro, que es proporcional a la potencia activa que se quiere 

medir; la bobina móvil gira hasta alcanzar un par antagonista opuesto al anterior y de la 

misma magnitud, creado por los muelles espirales antagonistas. Dichos muelles sirven, al 

mismo tiempo, para conducir la corriente de medida hasta la bobina móvil voltimétrica.  

La elección del material ferromagnético que constituye el circuito magnético de estos 

aparatos de medida requiere un cuidado especial, pues los errores de medida proceden, muy 

especialmente del material empleado.  
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 Estos errores son los siguientes: 

a) fenómenos de remanencia 

b) fenómenos de histéresis 

c) corrientes parásitas o de Foucault 

d) fenómenos de curvatura 

Los errores debidos a la remanencia (o magnetismo remanente) se presentan solamente en 

las mediciones de corriente continua.  Si, por ejemplo, se desconecta la corriente de las 

bobinas fijas en la figura, queda en los polos un cierto magnetismo remanente, el cual 

provoca una desviación de la aguja indicadora, cuando pasa corriente por la bobina 

voltimétrica, desviación que corresponde a una potencia inexistente en la realidad.  Por esta 

misma razón (la remanencia), el aparato de medida marca valores mayores al disminuir la 

excitación de las bobinas amperimétricas, que al aumentar. Utilizando materiales adecuados, 

pueden reducirse estos errores a un límite admisible en la práctica, alcanzando como máximo 

de 0,5 a 1 %. Evidentemente, con corriente alterna no se presentan fenómenos de 

remanencia. 

Con corriente alterna las causas de error son la histéresis, las corrientes parásitas y el 

llamado error de curvatura, que pueden ser reducidos si se eligen adecuadamente los 

materiales magnéticos del núcleo. 

Los vatímetros de conectan según el esquema indicado en la figura.  

Figura Nº 85 

Es usual que los vatímetros tengan distintos alcances, tanto en su circuito amperométrico 

como en el voltimétrico. Por ejemplo, puede disponerse de un vatímetro que tenga dos 
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rangos de corriente: 2,5 A y 5 A y tres rangos de tensión: 100 V, 200 V y 400 V. A los fines 

de no complicar el cuadrante en los vatímetros analógicos, (para este ejemplo, debería tener 

6 escalas), se suele dibujar una sola escala de, por ejemplo, 100 divisiones. 

Para leer adecuadamente la potencia medida, se debe multiplicar la cantidad de divisiones 

leídas en la escala por el llamado ñfactor de escala (FE)ò, que se calcula haciendo el producto 

de los rangos de tensión y de corriente y dividiéndolo por el número de divisiones que 

dispone la escala. Entonces: 

 

Y por lo tanto:  

 

Ejemplo: supóngase que se conecta un vatímetro como el descripto usando su rango de 

corriente de 5 A y su rango de tensión de 200 V. Al efectuar la medición, la aguja señala el 

número 83. Se desea conocer la potencia medida. 

Para ello se calcula: 

 

 

Pinza Amperométrica 

Figura Nº 86 
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Antes de estudiar este tipo de instrumento, se debe tener una somera noción de los llamados 

transformadores de corriente o transformadores de intensidad. Se trata de un tipo de 

transformador de medida que se utiliza cuando por el circuito a medir circula una gran 

corriente eléctrica, incompatible con los alcances habituales de los instrumentos de medida. 

Estos transformadores no difieren esencialmente de los transformadores de tensión, salvo en 

algunos aspectos de diseño interior y constructivos. Su primario se conecta, como todo 

amperímetro, en serie con la carga sobre la que se desea medir la corriente. En el secundario 

se conecta el amperímetro, tal como lo muestra la figura. Existe una relación de 

transformación entre la corriente primaria y la secundaria, por lo que conociéndola y leyendo 

la corriente secundaria, se puede determinar la corriente que circula por el primario, que es 

la misma que atraviesa el receptor. Una aplicación muy difundida de estos transformadores, 

lo constituyen las pinzas amperométricas que son instrumentos que disponen de un 

transformador de este tipo incorporado. El núcleo magnético se puede abrir a voluntad, de 

manera que el conductor que transporta la corriente eléctrica pueda ser alojado en su 

interior, no siendo necesario interrumpir el circuito, lo que constituye la principal ventaja de 

estos instrumentos. El amperímetro incorporado puede ser analógico o digital y, 

generalmente, disponen de varios rangos de medición. Cuando la corriente es muy pequeña 

frente al rango mínimo del instrumento, se puede hacer que el conductor pase dos o más 

veces por el interior de las pinzas. El valor leído en el instrumento debe ser dividido por el 

número de veces que el conductor atraviesa la pinza para obtener el valor correcto de 

intensidad de corriente medida. Asimismo, generalmente estos instrumentos cuentan con 

una posibilidad adicional: En una posición de la perilla selectora, el instrumento queda 

dispuesto para medir tensiones alternas, conectando la pinza de igual manera que cualquier 

voltímetro convencional.  

Por otra parte, se debe hacer notar que existen pinzas preparadas para medir 

simultáneamente la tensión y la corriente en una malla. El circuito interno calcula la potencia 

el®ctrica y determina el factor de potencia (cos ű). Se las suele llamar pinzas cofimétricas. 

En la figura se muestra una pinza amperométrica comercial simple.  
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Figura Nº 87 

 

2.23. Medición de Aislamiento  

 

Aisl amiento eléctrico: es un proceso mediante el cual se aíslan los conductores y el 

equipo, con la finalidad de obtener una alta resistencia y evitar que se produzcan corrientes 

eléctricas indeseables. 

El aislamiento debe ser lo opuesto al conductor: debe resistir la corriente y mantener la 

corriente en la trayectoria del conductor.  

Ejemplo: Cada cable eléctrico utilizado para un motor, un generador, un cableado, un 

transformador, etc., es cuidadosamente cubierto con muchas formas de aislamiento 

eléctrico. El cable que alimenta los equipos, usualmente de cobre o aluminio son conocidos 

como buenos conductores de electricidad. 

El propósito del aislamiento alrededor del conductor es parecido a un tubo llevando agua; la 

ley de Ohm de resistencia puede ser más fácilmente entendida y comprendida realizando una 

comparación con un flujo de agua. En la siguiente figura se muestra un tubo; si el tubo tiene 

un orificio, se pierde agua y también presión. 

El voltaje es como la bomba de presión que produce electricidad, la cual fluye a lo largo del 

cable de cobre. Como en el tubo de agua, aquí es mayor la resistencia al flujo, pero es 

mucho menor a lo largo del cable que tiene el aislamiento. 
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Comparación de Flujo de Agua y Corriente Eléctrica 

Figura Nº 88 

El sentido común nos dice que, al tener más voltaje, más corriente existe y, al tener una 

menor resistencia en el cable, se tendrá más corriente para el mismo voltaje. Actualmente, 

esta ley de Ohm es expresada en forma de la siguiente ecuación: 

Donde: 

V = Voltaje en Volt. 

I = Corriente en Ampere. 

R = Resistencia en Ohm. 

Hay que destacar que no existe ningún aislamiento perfecto (que tenga una resistencia 

infinita) por lo tanto mucha corriente eléctrica fluye a lo largo del aislamiento o pasa a la 

tierra. 

Así, un aislamiento con una resistencia muy alta presenta una oposición grande al flujo de 

corriente, de tal manera que sólo en estos casos, permite el paso a una cantidad muy 

pequeña de corriente a través de él. La corriente puede ser de una millonésima de Ampere 

(un microAmpere) y éstas son las bases del equipo para pruebas de aislamiento. También es 

necesario comprender que un alto voltaje tiende a causar más corriente a lo largo del 

aislamiento. Esta corriente puede o no, causar un problema al aislamiento. 

Factores que Afectan al Aislante  

Cuando el sistema de planta eléctrica y equipo son nuevos, el aislamiento eléctrico puede 

estar en su mejor forma. Sin embargo, a pesar de que los fabricantes de alambre, cable, 

motores, etc. han estado mejorando continuamente para darle un mejor servicio a la 

industria; incluso hoy en día, el aislamiento puede sufrir muchos efectos que pueden causar 
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las fallas o daños mecánicos, vibración, excesivo calor o frío, suciedad, aceites, vapores 

corrosivos, humedad de procesos o la humedad de un día. Todos estos efectos hacen que, 

con el tiempo, se permita una excesiva corriente a través del aislamiento. 

ǒ Muchas veces la caída en la resistencia del aislante es repentina, como cuando el 

equipo es inundado. Usualmente, sin embargo, estas caídas son graduales, dando 

aviso si se verifican periódicamente. Tales verificaciones permiten planear condiciones 

antes de la falla del servicio. 

ǒ Si no existen verificaciones, un motor con pobre aislamiento, por ejemplo, puede no 

solamente ser peligroso al tocarlo cuando tiene voltaje aplicado, sino que también se 

puede quemar: lo que fue un buen aislante se convirtió en un parcial conductor.  

Principales Causas de Deterioro del Sistema Eléctrico  

ǒ Efecto de la temperatura. Generalmente, las mediciones de resistencia de aislamiento 

pueden cambiar entre una prueba y otra por causa de las variaciones de la 

temperatura del material aislante. La mejor manera de obtener resultados 

consistentes en las mediciones es realizar la prueba de aislamiento bajo condiciones 

estándar, típicamente a una temperatura base de 20 °C. 

ǒ Efecto de la humedad. Como se ha mencionado, la presencia de humedad en el 

aislamiento tiene marcados efectos en el valor de resistencia, por lo tanto, un 

aumento en la humedad del medio ambiente afecta la resistencia de aislamiento. Por 

lo tanto, es de principal interés es disminuir las condiciones de humedad de la 

superficie del aislamiento del equipo. Si el equipo opera regularmente a temperaturas 

superiores al llamado punto de rocío, las lecturas de la prueba, por lo general, no se 

verán afectadas por la humedad. Esto será así para el caso en que las lecturas del 

aislamiento están libres de toda contaminación, como pelusa, ácidos o sales, las 

cuales tienen la propiedad de absorber la humedad, y cuya presencia puede afectar 

las lecturas de manera imprevista, por lo que deben ser removidos antes de la prueba. 

 

Existen estudios que demuestran que la gota de rocío se formará en las cavidades y en las 

roturas del aislamiento mucho antes de que se haga visible en la superficie del mismo. La 

medición del punto de rocío proporciona una pista de la posibilidad de que exista o no esa 

condición invisible, lo cual se logra haciendo mediciones alternadas. 
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La reducción de resistencia de aislamiento es muy peligrosa al ser ésta una de las 

magnitudes decisivas de una posible falla (cortocircuito). Además, pueden aparecer 

corrientes derivadas entre dos conductores sometidos a potenciales distintos, lo que 

provoca un calentamiento del punto donde aparece la falla, con el siguiente 

recalentamiento y resecamiento del aislante. 

En los motores con funcionamiento normal, los bobinados de campo y del inducido están 

completamente aislados de la carcasa de la máquina. Tomando la resistencia entre la 

carcasa y los bobinados, se tiene que leer infinito o varios millones de Ohm. A veces, 

debido al recalentamiento producido por exceso de carga o a factores mencionados 

anteriormente, la resistencia de aislamiento puede disminuir y parte de la corriente se 

filtrará a través del aislamiento llegando a la carcasa. Esta filtración o fuga de corriente 

acelera el deterioro del aislamiento y, si no se la descubre a tiempo el daño será mayor, se 

producirá un cortocircuito entre las bobinas y la carcasa (a la bobina en estas condiciones 

se la denomina bobina a masa). El cortocircuito hará que todo el bobinado se recaliente y 

se queme. 

Los bobinados de los motores deben inspeccionarse a intervalos regulares para verificar el 

estado del aislamiento o un posible contacto a masa antes de que se produzcan serios 

desperfectos. Para probar el aislamiento, no se puede emplear el óhmetro común porque, a 

menudo, las derivaciones (corriente de fuga) sólo se ponen de manifiesto cuando se aplica 

la tensión alta. El óhmetro es incapaz de medir las derivaciones (valores de tensión) 

acordes a la tensión del circuito a verificar, para ello se emplea un instrumento llamado 

Megger que suministra el alto voltaje necesario y está calibrado para acusar resistencias 

muy altas. 

Megóhmetro: es un instrumento de prueba que se usa para medir la resistencia del 

aislamiento de los conductores. 

El Megóhmetro deja pasar una cantidad específica de voltaje a través del dispositivo que se 

está probando y mide la resistencia que este voltaje encuentra. Su nombre fue tomado del 

primer instrumento que se fabricó en Inglaterra.  

Actualmente se fabrican básicamente tres tipos: 

ǒ De generador de corriente continua (accionado a mano). 

ǒ De generador de corriente alterna (accionado a mano) con un sistema rectificador. 

ǒ De baterías. 
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Su uso es muy simple y la lectura da directamente el valor de la resistencia en ohm o 

megaOhm sin c§lculo alguno. El valor se indica en la escala en Mǹ o Gǹ. 

Figura Nº 89 

Megado de Cables  

Cuando se realiza la prueba, se deberá seleccionar la tensión que se debe aplicar a los 

conductores del circuito eléctrico, en este caso se selecciona una tensión de 500 VCD; una 

de las puntas de prueba se conecta al conductor del circuito derivado bajo prueba, justo 

donde comienza el conductor en el borne inferior del interruptor termomagnético respectivo 

en el interior del centro de carga. La otra punta de prueba se conecta al conductor de puesta 

a tierra o a la barra de neutros que se encuentra en el mismo centro de carga. 

Se aplica la tensión durante un minuto, si el Megóhmetro indica un valor en megaOhm 

significa que el conductor está en buen estado. 

Figura Nº 90 

Si el Megóhmetro indica 0 Ohm, significa que el conductor bajo prueba tiene una falla, es 

decir, que puede tener contacto con el conductor de puesta a tierra, o con alguna tubería o 
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gabinete metálico que esté puesto a tierra y en caso de que se energice podría causar un 

cortocircuito. Por lo tanto, este conductor debe revisarse o reemplazarse antes de conducir 

energía eléctrica. 

 

2.24. Medición de Puesta a Tierra  

 

Todas las instalaciones eléctricas deben llevar puesta a tierra formada por una o varias 

jabalinas en configuraciones varias. Su valor de resistencia de puesta a tierra debe ser 

medido con un telurímetro arrojando su valor en Ohm.  

En las instalaciones con todos los polos aislados se ponen a tierra las partes metálicas, que 

durante el servicio no están sometidas a tensión, para desviar las corrientes que puedan 

surgir en caso de deteriorarse el aislamiento. En todos estos casos, la resistencia de puesta a 

tierra, compuesta por la de línea de acometida, la de transición entre el elemento de puesta 

a tierra y el suelo y la de propagación de éste, ha de ser tan pequeña que en ella no se 

puede establecer una caída de tensión inadmisible. 

La conductibilidad del suelo puede fluctuar según sean las condiciones atmosféricas. 

Además, es posible que la resistencia de transición entre el elemento de puesta a tierra y el 

suelo varíe continuamente debido a la corrosión o a la polarización. Por este motivo es 

preciso efectuar con frecuencia mediciones de vigilancia, que en los distintos campos de 

aplicación están fijadas en las prescripciones correspondientes. 

Para determinar la resistencia de puesta a tierra, se hace pasar una corriente a través del 

elemento de puesta a tierra y se mide la caída de tensión establecida. Para que el resultado 

de la medida no quede falsificado por fenómenos de polarización, se emplea generalmente 

corriente alterna (pr ocedente de un magneto o de un vibrador alimentado por una batería).  
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Figura Nº 91 

Si en este circuito la corriente que fluye a través del voltímetro y la sonda es mucho menor 

que la que pasa a través del elemento de puesta a tierra, la resistencia de dicha sonda se 

puede despreciar, y la resistencia de puesta a tierra RE viene dada por la tensión y la 

intensidad de la corriente, según la fórmula RE= U/I.  

ǒ Al instalar el dispositivo de medida hay que tener cuidado de que el elemento auxiliar 

de puesta a tierra y la sonda queden a una distancia suficiente del elemento principal 

de puesta a tierra, de forma que los ñconos de tensi·nò (ca²da fuerte de tensi·n en las 

inmediaciones de los electrodos) no se superpongan, falsificando de este modo la 

medida. 

ǒ La sonda debe colocarse a una distancia aproximada equivalente a cinco veces la 

longitud del elemento de puesta a tierra, y como mínimo a 20m de él. Por este 

motivo, antes de efectuar la medición, conviene conocer la posición, la forma y las 

dimensiones del elemento de puesta a tierra.  

Figura Nº 92 

 



 
 

  

MANUAL DEL INSTALADOR ELECTRICISTA | CATEGORÍA III  181  

 

MÓDULO 3  
MATERIALES Y ELEMENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS 
 

Componentes Eléctricos en Instalaciones.  

3.1. Conductores y Cables Eléctricos  

 

De acuerdo a la reglamentación de la AEA, un conductor está recubierto con aislación básica, 

mientras cable se denomina al conductor aislado y con una cubierta aislante. 

Los cables son destinados a conducir la energía eléctrica, generalmente en las condiciones 

más desfavorables y con las menores pérdidas posibles. 

Los conductores pueden ser cobre o aluminio. A igualdad de intensidad de corriente la 

resistividad del cobre es 17,241 Ohm.mm2/km, mientras que la del aluminio 28,264 

Ohm.mm2/km. Es decir, se requiere un 60 % más de sección del conductor de aluminio 

respecto del cobre. 

Los conductores en general deben cumplir con las siguientes condiciones: 

Figura Nº 93 

 

Temperatura de los aislantes más usados: 

 Aislante   ºC en régimen  ºC sobrecarga          ºC en CC  

 PVC   70 ºC   100 ºC   160 ºC 

 XLPE/LSOH  90 ºC   130 ºC   250 ºC 

 SI   90 ºC   180 ºC   250 ºC 
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Los cables más utilizados en las instalaciones son: 

3.1-1. IRAM-NM 247-3   Cables aislados con policloruro de vinilo (PVC) para tensiones 

nominales hasta 450/750 V, inclusive. Parte 3. Cables unipolares (sin envoltura) para 

instalaciones fijas (IEC 60227-3, Mod.). La reglamentación permite su uso en cañerías. 

Figura Nº 94 

3.1-2. I RAM 2178 Cables aislados con dieléctricos sólidos extruidos para tensiones nominales 

desde 1 kV (Um = 1,2 kV) hasta 33 kV (Um = 36 kV). Parte 1 - Cables de potencia y de 

control, señalización y comando para tensiones nominales de 0,6/1 kV (Um = 1,2 kV). Su uso 

permitido es en bandejas, en instalaciones subterráneas. 

Figura Nº 95 

3.1-3. IRAM 247-5 Cables aislados con policloruro de vinilo (PVC) para tensiones nominales 

hasta 450/750 V, inclusive. Parte 5. Cables flexibles (cordones) (IEC 60227-5, Mod.). Su uso 

está reservado para instalaciones móviles, un artefacto de iluminación, un equipo 
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electrodoméstico, etc. No está permitido su uso en instalaciones fijas (cañerías, bandejas, 

ductos subterráneos, etc.). 

Figura Nº 96 

3.1-4. IRAM 2004/11 Conductores eléctricos de cobre, desnudos, para líneas aéreas de 

energía. Alambres de cobre recocido. Para conductores eléctricos. Se usan para hacer 

puestas a tierra y bajadas de pararrayos. 

Figura Nº 97 

3.1-5. IRAM 62266/7 Cables de potencia y de control y comando con aislación extruida, de 

baja emisión de humos y libres de halógenos (LSOH), para una tensión nominal de 1,1kV. 

Cables unipolares de cobre, para instalaciones eléctricas fijas interiores, aislados con 

materiales de baja emisión de humos y libre de halógenos (LSOH), sin envoltura exterior, 

para tensiones nominales hasta 450/750 V, inclusive. Su uso es para lugares de alto tránsito 

de personas. 

Figura Nº 98 
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3.1-6. Cables para acometida aérea con neutro concéntrico aislados con polietileno reticulado 

(XLPE) para tensiones nominales hasta Uo/U = 0,6/1,1kV. 

Figura Nº 99 

3.1-7. IRAM 2268 Cables con conductores de cobre aislados con material termoplástico a 

base de poli (cloruro de vinilo) (PVC). Para control, señalización, medición, protección y 

comandos eléctricos a distancia con tensiones nominales de hasta 1,1 kV inclusive, 

protegidos. 

Figura Nº 100 

3.1-8. IRAM-NM 274 Cables flexibles aislados con caucho de siliconas, unipolares sin 

envoltura y multipolares con envoltura, resistentes al calor, para tensiones nominales hasta 

450/750 V. Utilizado para altas temperaturas como circuitos de dicroicas, estufas eléctricas, 

etc. 

Figura Nº 101 
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3.1-9. IRAM 2263 Cables preensamblados con conductores de aluminio aislados con 

polietileno reticulado para líneas aéreas de hasta 1,1 kV. Se utiliza en sistema de distribución 

de baja tensión. 

Figura Nº 102 

3.1-10. Colores normalizados. La reglamentación permite identificar los conductores de la 

siguiente forma: 

a) Por colores 

Figura Nº 103 

b) Por identificadores 

Figura Nº 104 
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3.1-11. Sección nominal de los conductores 

La sección nominal de los conductores deberá calcularse en función de su intensidad de 

corriente máxima admisible y caída de tensión con la verificación final de su solicitación 

térmica al cortocircuito de acuerdo a la reglamentación de la AEA.  

A continuación, se presenta la tabla de intensidad de corriente admisible (A) para 

temperatura ambiente de 40ºC de cálculo. Es para conductores embutidos en cañerías, 

cablecanales, bandejas, en interior. Para cables enterrados la reglamentación tiene otra 

tabla.  

Corriente admisible para conductores 

Tabla Nº 22  

 

Una vez seleccionado la sección del conductor, se debe verificar la caída de tensión según se 

detalla: 

ǒ Circuito De Alumbrado, æV = 3% . 

ǒ Circuito De Fuerza Motriz, æV = 5% (En régimen); æV = 10 a 15 % (En arranque) . 

Con el valor calculado, se asegura que el conductor no corra riesgo de incendio, pero no se 

asegura la calidad del producto con respecto a la caída de tensión. 

Independientemente del resultado del cálculo las secciones no podrán ser menores a las 

siguientes, que se considerarán secciones mínimas admisibles de la tabla siguiente. 
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Tabla Nº 23  

 

3.2.  Canalizaciones  

 

Las canalizaciones eléctricas o simplemente tubos en instalaciones eléctricas son los 

elementos que se encargan de contener los conductores eléctricos. La función de las 

canalizaciones eléctricas son proteger a los conductores, ya sea de daños mecánicos, 

químicos, altas temperatura y humedad; también, distribuirlo de forma uniforme, 

acomodando el cableado eléctrico en la instalación. Para ello deben cumplir con IRAM 62386. 

Las canalizaciones eléctricas están fabricadas para adaptarse a cualquier ambiente donde se 

requiera llevar un cableado eléctrico. Es por eso, que se pueden encontrar empotradas 

(techos, suelo o paredes), en superficies, al aire libre, zonas vibratorias, zonas húmedas o 

lugares subterráneos. 

Pueden ser realizadas por diferentes materiales: chapa de acero, acero inoxidable, PVC, 

aluminio, acero galvanizado. 

3.2-1. Caños de PVC.  Son resistentes y rígidos, pueden estar en ambientes húmedos y 

soportar algunos químicos. Por las propiedades del termoplástico, son auto-extinguibles a las 

llamas, no se corroen y son muy livianos.  
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Figura Nº 105 

3.2-2. Caños galvanizados. Pasan por un proceso de galvanizado, este recubrimiento evita la 

corrosión, lográndose mayor durabilidad. Pueden venir en tamaños desde 1/2" hasta 4" de 

diámetro. No tienen sus extremos roscados, y utiliza accesorios especiales, para 

acoplamiento y enlace con cajas. 

Figura Nº 106 

3.2-3. Caño flexible metálico.  Son de acero, y pasan por un recubrimiento galvanizado. Su 

flexibilidad a la torsión y a la resistencia mecánica se debe a su forma engargolada (láminas 

distribuidas en forma helicoidal). Por su construcción (baja hermeticidad) no es 

recomendable que esté en lugares con alta humedad, vapores o gases. Sus dimensiones van 

desde 1/2" hasta 4" de diámetro. También está di sponible el caño flexible metálico 

envainado que le confiere hermeticidad y resistencia al caño. 

Figura Nº 107 
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3.2-4. Caño corrugado plástico. Fabricado con compuesto PVC, apto para ser utilizado en 

instalaciones eléctricas de baja tensión en inmuebles. Es ignífugo, no inflamable, no propaga 

la lama. Viene liviano (blanco) y semipesado (gris). 

Figura Nº 108 

Nota: el caño corrugado plástico de color naranja es propagante de la llama, por lo cual no 

está permitido para instalaciones eléctricas. 

3.2-5.  Cablecanales.  Son conductos de material plástico, cerrados o ranurados siempre con 

tapa colocada a presión, de una o varias vías. También deben ser ignífugos y no propagantes 

de la llama. Deben cumplir con IRAM 62084-1. 

Figura Nº 109 

3.2-6. Caño de hierro liviano y semipesado. De color negro, con rosca y accesorios para su 

conectividad. Los caños semipesados deben cumplir con IRAM 62005, los livianos con IRAM 

62224, todos para uso eléctrico. 

Figura Nº 110 
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3.2-7. Bandejas portacables. Este sistema de canalización se utiliza para soportar tendido de 

cables de gran sección o gran cantidad de cables. Las bandejas pueden ser hechas de chapa 

galvanizada o cincada, acero inoxidable o de plástico reforzado. 

Existen tres formas constructivas: tipo escalera, perforada, y de fondo sólido. 

Vienen todos los accesorios como soportes en ménsula, uniones, T, etc. 

Figura Nº 111 

3.2-8. Cajas y accesorios. Pueden ser de chapa o plásticas compatibles con los caños vistos. 

Hay de distintas medidas y aplicaciones. Por ejemplo, para tecla de luz o tomacorriente de 

5x10 cm, para boca de luz hexagonal de 9 cm, de paso de 10x10 cm, etc. 

Figura Nº 112 

Como accesorios tenemos conectores, codos, grampas, etc. 

Figura Nº 113 



 
 

  

MANUAL DEL INSTALADOR ELECTRICISTA | CATEGORÍA III  191  

 

3.2-9. Fichas y tomas trifásicos y monofásicos IRAM-IEC 60309 permitidos en la 

reglamentación de AEA desde 2006. 

Figura Nº 114 

 

Figura Nº 115 

Figura Nº 116 

Figura Nº 117 
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3.2-10. Tableros eléctricos. Constituyen uno de los componentes más importantes de las 

instalaciones eléctricas y por ende están siempre presentes en ellas, independientemente de 

su nivel de tensión, su tipo o tamaño. Están destinados a cumplir con algunas de las 

siguientes funciones: medición, control, maniobra y protección. 

Los tableros adquieren las más variadas formas y dimensiones de acuerdo con la función 

específica que les toque desempeñar, como pueden ser aquellos que se emplean en los 

distintos tipos de inmuebles (viviendas, sanatorios, escuelas, estadios deportivos, etc.) o bien 

en industrias. 

La norma que trata o rige el tema es l a IRAM 2181-1, a la que se deben sumar las 

disposiciones incluidas en la RIEI. 

Desde el punto de vista constructivo propiamente dicho los gabinetes se pueden fabricar 

empleando chapa de acero laminada o bien material plástico. 

Figura Nº 118 

 

3.3. Lámparas  

 

3.3 -1. Lámparas de Incandescencia   

Se denomina lámpara incandescente al dispositivo que produce luz mediante el 

calentamiento por efecto Joule de un filamento metálico, hasta ponerlo al rojo blanco, 

mediante el paso de corriente eléctrica. Se conoce como efecto Joule al fenómeno por el 

cual, si en un conductor circula corriente eléctrica, parte de la energía cinética de los 

electrones se transforma en calor debido a los choques que sufren con los átomos del 

material conductor por el que circulan, elevando la temperatura del mismo. 
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El componente principal de la lámpara incandescente es el filamento. Al pasar corriente a 

través de él, puede ser calentado como resistencia hasta volverse incandescente, 

manteniéndose en este estado por mucho tiempo. Para evitar que el filamento se queme en 

contacto con el aire, se rodea con una ampolla de vidrio a la que se le ha hecho el vacío o se 

ha rellenado con un gas. El conjunto se completa con unos elementos con funciones de 

soporte y conducción de la corriente eléctrica y un casquillo normalizado que sirve para 

conectar la lámpara a la luminaria. 

Figura Nº 119 

Se usan principalmente para alumbrado interior (casas, oficinas, negocios) debido a su bajo 

costo, la facilidad de su instalación y a que funcionan en cualquier posición. No obstante, su 

rendimiento es bajo debido a que una gran parte de la energía consumida se transforma en 

calor. 

Hoy en día su uso queda reservado para lámparas ornamentales y de equipos 

electrodomésticos hasta 25 W; también en lámparas menor o igual a 50 Volt. Decreto 

2060/2010 de la ley nacional Nº 26.473.  

 

3.3 -2. Lámparas incandescentes halógenas  

 
Consiste en una pequeña lámpara halógena del tipo bipin que en su interior contiene gas 

halógeno en un filamento de tungsteno, introducida dentro de un a ampolla común. 

Figura Nº 120 
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Emiten una luz 30 % más blanca y brillante empleando menos potencia en Watt.  

Son más eficientes, por lo que consumen menos energía eléctrica por Lumen de intensidad 

de luz aportado. 

Son mucho más pequeñas comparadas con una incandescente normal de la misma potencia 

en Watt.  

No pierden intensidad de luz con las horas de trabajo, pues los vapores de tungsteno no 

ennegrecen la envoltura del cristal de cuarzo. 

Prestan un mayor número de horas servicio que la incandescente común. 

Otros formatos son: tubular para reflectores, u ornamentales como las dicroicas. 

Figura Nº 121 

3.3 -3. Lámparas de Descarga  

 

Las lámparas de descarga son fuentes luminosas que producen luz mediante una descarga 

eléctrica en gases o vapores metálicos presentes en el interior de la ampolla. 

Para encender las lámparas de descarga se requiere de un dispositivo llamado reactancia o 

balasto, que produce el encendido con un alto voltaje inicial y luego disminuye la energía 

eléctrica al nivel operativo normal. Los balastos electromagnéticos son los tradicionales de 

filamentos de cobre, que ya están siendo reemplazados por balastos electrónicos. 

Figura Nº 122 
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Dentro de las lámparas de descarga debemos distinguir entre lámparas de descarga de baja 

presión y lámparas de descarga de alta presión. 

3.3 -4. Lámparas de Descarga de Baja Presión  

 

A este tipo pertenecen las lámparas fluorescentes y las lámparas fluorescentes compactas. 

En estas lámparas la luz es generada por medio de la excitación de radiación de los 

fluorescentes. 

Figura Nº 123 

Figura Nº 124 

 

3.3 -5. Lámparas de Descarga de Alta Presión  

 

A este tipo pertenecen las lámparas de vapor de mercurio, lámparas de halogenuros y 

lámparas de vapor de sodio de alta presión. Debido a la alta presión de servicio emiten un 
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intenso espectro de luz. Las propiedades varían mucho de unas a otras y esto las hace 

adecuadas dependiendo sus usos. 

Las formas de las lámparas de descarga varían según la clase de lámpara con que tratemos. 

De todas maneras, todas tienen una serie de elementos en común como el tubo de 

descarga, los electrodos, la ampolla exterior o el casquillo. 

Figura Nº 125 

3.3 -6. Led  

 

El LED es un diodo emisor de luz, es decir, un dispositivo semiconductor que emite luz 

cuando circula por la corriente eléctrica; es un proyector electroluminiscente que emite luz 

mediante la recombinación de los pares de portadores de carga de un semiconductor. 

Led deviene de las siglas en inglés Light Emitting Diode: Diodo Emisor de Luz. La luz no se 

genera a través de un filamento incandescente sino por electroluminiscencia. Esto significa 

que se liberan fotones (luz) debido a electrones que cambian de nivel de energía durante su 

desplazamiento por el material semiconductor (diodo). 

Figura Nº 126 
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3.4. Protección de Conductores 1 

 

3.4 -1. Fusibles  

 

Son elementos de protección, constituidos por un alambre o una lámina metálica, 

dimensionado para fundirse a partir de determinada intensidad de corriente.  

La función de los fusibles es proteger los cables y conductores de la corriente de sobrecarga 

y cortocircuito, como así también a componentes de maniobras y motores. 

Clases de servicios: de acuerdo con su función, los fusibles se subdividen en clases de 

servicios, que se identifican con 2 letras. 

Figura Nº 127 

La primera señala, la clase de funcionamiento: 

A ï Fusible de uso parcial. 

G ï Fusible de uso general. 

 

 
1 Fuente consultada: Energía y electricidad. Agencia Córdoba Empleo - 2014  
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La segunda letra, el objeto a proteger:  

G ï Protección de cables y conductores. 

M ï Protección de aparatos de maniobras. 

R ï Protección de semiconductores. 

L ï Protección de cable y conductores (según DIN ïVDE). 

B ï Protección de instalaciones mineras. 

Tr ï Protección de transformadores. 

C ï Capacitores.  

Los fusibles de uso general gl/gG, desconectan con seguridad, tanto por sobrecarga (1.6 In), 

como por cortocircuito (2.5 In en los rápidos y 8 In en los retardados).  

Los cartuchos tipos diazed, con cuerpo de porcelana y parte metálica en bronce pueden 

tener una tensión asignada desde 400 VAC hasta 750 VAC y de corriente asignada 

normalizada, de 2-4-6-10-13-16-20-25-32-35-40-50-63-80-100 A. 

Mientras que los fusibles NH de uso industrial, según su tamaño es el alcance de la 

intensidad asignada normalizada. 

Fusi

bles 

tipo 

gL/ 

gG 

Tamaño y modelo Alcance de intensidad asignada. 

NH 000 De 10- 16-20- 25- 32- 35- 40- 50- 63- 80- 100 A 

NH 00 De 80 - 100- 125- 160 A 

NH 1 De 35- 40- 50- 63- 80- 100- 125- 160- 200- 224- 250 A 

NH 2 De 50- 63- 80- 100- 125- 160- 200- 224- 250- 300- 315- 355- 400 A 

NH 3 De 200- 224-250- 300- 315- 355- 400- 500- 630 A 

NH 4 De 630- 800- 1000- 1250 A 

Tabla Nº 24  

 

 

 

 

 

Referencias:  

IB = Corriente de servicio de circuito.  

In = Corriente de protección del fusible.  

Iz= Corriente admisible del cable o de la línea. 

I2 = Corriente de destrucción del fusible.  



 
 

  

MANUAL DEL INSTALADOR ELECTRICISTA | CATEGORÍA III  199  

 

Para una buena selección del fusible se debe cumplir: 

Ὅ ρȟτυ Ὅ 

Ὅ Ὅ  Ὅ 

Los fusibles gL/gG cumplen: 

Ὅ ρȟτυ Ὅ 

Para la coordinación de fusible con fusible se debe cumplir: 

Ὅ ρȟφ Ὅ  

Aunque lo que se recomienda es: 

Ὅ ς Ὅ  

Siendo:  

ǒ Ὅ = la corriente nominal del fusible antepuesto. 

ǒ Ὅ = la corriente nominal del fusible pospuesto. 

 

Para la coordinación de fusible antepuesto con interruptor automático pospuesto se debe 

cumplir con:  

Ὅ ρȟς Ὅ  

Siendo: 

ǒ Ὅ = la corriente nominal del fusible. 

ǒ  Ὅ = la corriente nominal del interruptor automático.  

Podemos observar las curvas características tiempo/corriente de los fusibles en el siguiente 

cuadro: 
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                                     Fusibles Diazed y Neozed respectivamente 

Figura Nº 128 

Capacidad de ruptura : esta capacidad es la corriente máxima de cortocircuito que puede 

dominar o manejar el fusible. 

La capacidad de ruptura asignada en corriente alterna llega a los 50 kA en los fusibles 

Neozed y Diazed y a 120 kA en los NH. 

IMPORTANTE:  

El fusible no se puede ni se debe reparar.  

Por seguridad, se debe maniobrar con la pinza saca fusible.  

El fusible debe resistir una hora, una intensidad igual a 1,3 el valor nominal y fundirse en 

menos de media hora con una intensidad igual a 1,6 veces la de su nominal. La intensidad 

nominal del fusible será como máximo, igual al valor de la intensidad máxima de servicio del 

conductor protegido. 

 

3.4 -2. Interruptores Automáticos  

 

Los interruptores automáticos denominados por la reglamentación PIA (pequeños 

interruptores), se utilizan para proteger contr a los efectos de sobrecarga y cortocircuito a los 

cables y conductores que conforman una red de distribución de energía eléctrica. Estos 

responden a la Norma IEC 60898, que presta especial atención a la aplicación doméstica o 
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comercial de los PIA y a su operación por personal no idóneo, BA1. Por este motivo, no se 

permite la regulación de ninguna protección en ellos. 

Los circuitos monofásicos se deben proteger con PIA de dos polos, deben cortar neutro y 

fase por seguridad de las personas. Los circuitos trifásicos con neutro se deben proteger con 

PIA de 4 polos también por seguridad.  

Figura Nº 129 

 

 

Principio de funcionamiento  

Los interruptores automáticos poseen dos protecciones conectadas en serie, un disparador 

térmico bimetálico, que actúa retardado ant e sobrecargas, y un disparador magnético 

(bobina) que reacciona sin retardo ante cortocircuitos. 

Poseen una cámara apaga chispas, con la cual se logra una rápida extinción del área. La vida 

útil en promedio es de 20.000 maniobras, y el poder de ruptura alc anza hasta 15 kA en 

algunos modelos, los valores más usados son 3 kA, 6 kA y 10 kA. 

Se los fabrica con distintas curvas de actuación, según la carga, y esto hace que se distingan 

por clase, pudiendo ser clase A, clase B, clase C y clase D. 
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Figura Nº 130 

La curva tipo A no se encuentra normalizada, solo pertenece a un fabricante.  

Comercialmente se consiguen de 1 polo, 2, 3 y cuatro polos. De corriente 6 A, 10 A, 16 A, 20 

A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A y 63 A.  

Figura Nº 131 

Características normativas de un PI A. 

1 ï Marca. 

2 ï Modelo. 

3 ï Curva de disparo. 

4 ï Corriente de empleo. 
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5 ï Tensión de empleo. 

6 ï Ámbito de aplicación.  

7 ï Capacidad máxima de cortocircuito. 

8 ï Posición de los contactos.  

9 ï Número de norma.  

A continuación, vamos a tratar de interpretar la curva de desconexión recordando que es 

para el universo de los disyuntores termomagnéticos (todas las marcas). 

Figura Nº 132 

 

Esto nos está indicando que cuando a la llave de referencia le pase el doble de la intensidad 

nominal, el tiempo que tarda en actuar, va a estar comprendido entre 20 segundos y 60 

segundos como se muestra en el gráfico. 
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La diferencia entre la llave clase B y clase C, observando los gráficos, la B esta calibrada para 

que actúe el magnético entre 3 y 5 veces la intensidad nominal. En cambio, la clase C esta 

calibrada entre 5 y 10 veces la intensidad nominal. 

Por lo tanto, la llave de clase B no puede utilizarse en la industria, ya que el arranque de los 

motores la haría actuar. 

La clase B solamente se utiliza en instalaciones con cargas resistivas. 

 

A continuación,  se presentan las distintas curvas de desconexión (A, B, C, y D)  

 

Curva característica de desconexión A.  

Para protección limitada de semiconductores. 

Para protección de circuitos de medición con transformadores. 

Figura Nº 133 
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Para protección de circuitos con conductores largos y el requerimiento de desconectar en 0,4 

según la norma DIN VDE 0100, parte 410. 

El magnético actúa para un valor de corriente de 2 o 3 veces lo nominal. 

Figura Nº 134  

Curva de Desconexión B: para protección de conductores, en especial, en instalaciones 

eléctricas de viviendas, sin que se requiera ninguna comprobación de la protección de 

personas. El magnético actúa para un valor de corriente de 3 a 5 veces la nominal. 

Curva de Desconexión C: para protección de conductores, ventajoso para dominar 

elevadas intensidades iniciales de la corriente de arranque, por ejemplo, lámparas y motores. 

El magnético actúa para un valor de corriente de 5 a 10 veces lo nominal. 

Curva de Desconexión D: campo de aplicación adaptado a elementos de servicio que 

generan fuertes impulsos de la corriente, por ejemplo, transformadores, electroválvulas, 

condensadores, etc. el magnético actúa para un valor de corriente de 10 a 20 nomina l. 

 



 
 

  

MANUAL DEL INSTALADOR ELECTRICISTA | CATEGORÍA III  206  

 

Para una buena selección del interruptor automático se debe cumplir: 

Ὅ Ὅ Ὅ ώ ὥὨὩάÜί   Ὅ  ρȟτυ Ȣ Ὅ 

Donde, 

ǒ Ὅ = Corriente de servicio, es la intensidad de la corriente determinada por la carga en 

funcionamiento normal. 

ǒ Ὅ= Corriente asignada, es la intensidad de la corriente para la que se diseñó el 

interruptor automático.  

ǒ Ὅ= Corriente admisible, es la intensidad de la corriente de carga permanente de un 

conductor sin que se exceda la temperatura límite de aislamiento. 

ǒ ρȟτυ Ὅ= Corriente de sobrecarga máxima, con limitación de tiempo para la cual, el 

sobrepasar momentáneamente la temperatura límite permanente, no origine 

reducción de las propiedades de aislamiento. 

ǒ  Ὅ= Corriente para la cual se produce la desconexión antes de una hora. Los 

interruptores termomagnéticos tienen sus características de disparo térmico por 

sobrecarga ajustada a    Ὅ  ρȟτυ Ȣ Ὅ.  

Figura Nº 135 

Selectividad: significa que en caso de una falla sólo reaccionará el elemento de protección 

más cercano, en el sentido de la corriente, al punto de anomalía. De esta manera los demás 

circuitos conectados en paralelo seguirán administrando energía. 

En resumen, en el esquema de la figura 120, ante una falla en el circuito 4 actuará el 

interruptor Q6 permaneciendo en servicio los interruptores Q1 y Q3 suministrando así 

energía a los circuitos 1,2, 3, y 5. 
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Para la coordinación de interruptores automáticos se debe cumplir con: Ὅ ς Ὅ  

Siendo:  

ǒ Ὅ = la corriente nominal del interruptor antepuesto.  

ǒ  Ὅ = la corriente nominal del interruptor pospuesto.  

Figura Nº 136 

3.4 -3. Interruptor Diferencial  

 

Los interruptores diferenciales destinados a proteger la vida de las personas están diseñados 

para funcionar automáticamente cuando la corriente de fuga excede de 30mA y en un 

tiempo menor de 0,200 segundos, es decir menor a 200 milisegundos: 

Figura Nº 137  

Estos no poseen ningún tipo de protección contra sobrecargas o cortocircuitos entre fase y 

neutro o entre fases (interruptor t etrapolar). 
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Sirven para detectar las corrientes de defectos a tierra, que eventualmente pudieron 

producirse en algún punto de la instalación cortando automáticamente, dentro del tiempo 

compatible con la seguridad humana. 

Figura Nº 138 

El diferencial monofásico consta de un toroide (conductor magnético) que tiene dos bobinas 

por las cuales circula la corriente de fase (entra) y la del neutro (retorno) y una tercera 

bobina detectora conectada al disparador. Si la corriente que entra por la fase es igual a la 

que regresa por el neutro, la diferencia de los valores iguales es cero, por lo que la bobina 

detectora no manda la orden de disparo, ya que la tensión inducida en la misma es cero., 

debido a que el campo magnético del toroide es cero. 

Si por el contrario la corriente que circula por las bobinas de fase neutra tiene una diferencia 

de 30mA (corriente que luego va a tierra), esta diferencia genera un campo magnético 

dentro del toroide que induce una tensión en la bobina detectora que produce el disparo del 

interruptor diferencial.  
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Esta diferencia de corriente ocurre cuando una persona toca el conductor vivo (contacto 

directo), cuando toca un artefacto cuyo aislamiento está defectuoso (contacto indirecto) o 

por una pérdida en la instalación. 

Esquema de principio de funcionamiento . 

Protección adicional en contacto directo de partes activas. 

Figura Nº 139 

Los diferenciales tetrapolares son similares a los monofásicos con la única diferencia que el 

toroide posee 5 bobinas (3 de fases + 1 neutro y bobina detectora). En condiciones normales 

la suma vectorial de las corrientes de las tres fases es igual y opuesta a la corriente que 

circula por el neutro, por lo que la suma vectorial en el campo magnético del toroide es cero, 

en la bobina detectora no hay tensión y no se produce el disparo. 

Cuando por una fuga a tierra esta suma vectorial tiene un valor igual o superior a 30 mA el 

campo magnético generado por el toroide induce una tensión detectora que dispara el 

interruptor diferencial tetrapolar.  
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Para comprobar el funcionamiento del interruptor diferencial, el mismo con un botón de 

prueba que simula una falla de 30 mA comprobando todo el mecanismo. El botón de prueba 

deberá ser accionado periódicamente, por Ej. Cada dos o tres meses. 

Con el pulsador de prueba solo se verifica el funcionamiento mecánico, pero no la Iæn ni el 

tiempo de disparo. 

Sensibilidad  (I æn) : Interrumpen automáticamente un circuito en caso de defecto de 

aislamiento entre    conductores activos y tierra, igual o superior a 10 mA (personas en 

piscinas), 30 mA (personas con piel seca), 100 mA a 300 mA máquinas industriales (como 

ascensores, compresores, etc.)  1.000 mA a 3.000 mA en tableros principales. 

Cuando hay varios tableros en cascada se debe coordinar la sensibilidad de los diferenciales. 

No tiene capacidad de seccionamiento, por lo tanto, no reemplazan a un PIA o fusible. El 

valor de intensidad de corriente nominal del diferencial debe ser superior al del PIA. 

Por ej. Si tenemos un circuito con un PIA de 20 A nominales, el diferencial elegido debe ser 

de 25 A de In y 30 mA de Iæn.  

Eliminar o anular el interruptor diferencial es violatorio a la reglamentación de la AEA. 

Tipo de corriente  

Los interruptores diferenciales habituales o standards tipo AC están diseñados para funcionar 

únicamente con corriente alterna. 

Clases de interrupto res diferenciales  

CLASE AC: Son los dispositivos standard y los más habitualmente utilizados. 

CLASE A: Se diferencia de los AC en que utilizan un toroide mejorado e incluye un bloque 

electrónico de detección de corriente rectificado o pulsante, esto lo hace apto para disparar 

tanto con corriente de defecto alternas sinusoidales como con corriente pulsantes. 

Este tipo de corriente lo producen los aparatos electrodomésticos o industriales con 

componentes electrónicos, en caso de fallas de aislamiento de dichos aparatos. 

CLASE A SUPERINMUNIZADOS: Se diferencian de la clase A standard en que poseen aún, 

más mejorado y un bloque de filtrado electrónico muy enriquecido.  
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El filtrado electrónico se realiza para evitar: 

a) Disparos intempestivos en redes BT. 

En redes de alto contenido de armónicos y debido a las corrientes de fugas capacitivas 

permanentes (alta frecuencia) que estos armónicos producen en toda la red, se producen 

disparos intempestivos en los diferenciales tipo estándar clase AC. La alternación o filtrado de 

estas frecuencias superiores a los 50 Hz, pero menores a 1 KHz hacen que el diferencial no 

se dispare. 

b) Riesgo de no disparo o cegado del diferencial.  

Otro problema que trae aparejado las armónicas de alta frecuencia es que bloquean al relé 

de disparo, ya que la fuerza magnética creada por esta corriente de alta frecuencia varía de 

sentido con una rapidez tan alta que el mecanismo de disparo no la puede seguir debido a su 

propia inercia mecánica e histéresis magnética, quedando entonces pegada la paleta. De 

esta forma el equipo no puede responder ante defectos de alta frecuencia y tampoco a fallas 

simultáneas de corriente de 50 Hz que son peligrosas. Al colocarse el filtro de altas 

frecuencias se evita que estas lleguen al mecanismo de disparo. 

Figura Nº 140 

 

Poder de Corte  

Las corrientes de defecto son bajas y en ocasiones pueden alcanzar valores de corriente de 

corto circuito, Por ejemplo, cuando una fase es conectada directamente a tierra. Por ello a 
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pesar de que el interruptor diferencial no es un interruptor de potencia propiamente dicho y 

no posee capacidad de ruptura, debe tener el poder de corte suficiente como para poder 

interrumpir dicha corriente. El poder de corte de los interruptores diferenciales es de 800 A.  

Selectividad  

Normalmente, los interruptores diferenciales tienen unas características de desconexión 

instantáneas. Esto significa que los interruptores diferenciales no pueden conectarse en serie 

para conseguir la desconexión selectiva en el caso de corriente de fallas. 

Pautas  para  tener en cuenta:  

ǒ No se puede prescindir de la puesta a tierra de los aparatos, ya que es una protección 

complementaria a la del interruptor diferencial. De esta manera el interruptor 

desconectara a la carga antes que alguna persona sufra la desagradable experiencia 

de recibir la descarga. 

ǒ El interruptor diferencial puede ser utilizado en circuito alterno de 110 V.  

ǒ En circuitos con alto contenido de armónicas usar interruptores diferenciales súper 

inmunizados.  

 

Interruptor diferencial electrónico: no permitido su uso para protección de las personas 

con una sensibilidad de 30 mA o menor, debido a alguna o varias de las siguientes causas: 

ǒ Cuando se corta el neutro deja pasar la fase. 

ǒ Con baja tensión no actúa y puede pasar fase y neutro. 

 

3.4 -4.  Protectores de Sobretensión  

 

Los protectores de sobretensión protegen a las instalaciones contra las sobretensiones 

transitorias originas por rayos o por maniobras o defecto en las líneas de distribución. 

Los dispositivos de protección contra sobretensiones se basan en un varistor (resistencia 

variable en función de la tensión aplicada) conectado entre cada fase, neutro y tierra. 

Cuando se produce una sobretensión, el varistor reduce su resistencia interna y desvía la 

sobretensión a tierra. Posteriormente vuelve a su estado normal de funcionamiento, donde 

su resistencia es muy alta. Si el protector ha sufrido una sobrecarga superior a la que puede 
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soportar, es posible que salga de servicio e indica su cambio de estado con algún indicador 

luminoso, por lo cual debe ser reemplazado. 

El valor de tensión de trabajo se lo elije como mínimo un 40% de la tensión de fase. 

Comercialmente viene bipolares y tetrapolares. De valor de tensión de trabajo 275 VAC, 300 

VAC, 420 VAC, etc. 

Se debe instalar un protector por tablero y debe estar protegido por un PIA. Se recomienda 

instalarlo aguas arriba del interruptor diferencial.  

Protegen en modo común (polos respecto a tierra) y en modo diferencial (entre fases, y fase 

y neutro). Para su correcto funcionamiento requiere de una buena puesta a tierra.  

 

Figura Nº 141 

Los valores comerciales de 2 polos y de 4 polos son: 24 kA, 36 kA y 56 kA. 

 

3.4 -5. Puesta a Tierra  

 

ñConjunto de elementos, unidos el®ctricamente a la masa de tierra, con la finalidad de 

proteger personas, animales y bienes de los efectos dañinos de la corriente eléctrica, o de 

fijar un potencial de referencia o de conducir a tierra las corrientes de rayos u otras 

descargas el®ctricas atmosf®ricasò.   IRAM 2281-1 1996 

La puesta a tierra de una instalación comprende toda unión conductora ejecutada en forma 

directa, sin fusible ni protección alguna, y de sección suficiente entre las partes metálicas no 
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activas de la instalación y un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el terreno, con el 

fin de permitir el paso de corrientes de falla o descargas atmosféricas, evitando así tensiones 

peligrosas entre la instalación y superficies próximas del terreno. 

Puesta a tierra de protección:  es la puesta a tierra de uno o más puntos de una red, de 

una instalación o de un equipo o material por razones de seguridad eléctrica. Es decir, 

consiste en la puesta a tierra de elementos conductores que no pertenecen a la instalación 

eléctrica.  Brinda la protección necesaria contra los contactos indirectos (permite derivar las 

corrientes de falla peligrosas para personas y/o mascotas). 

Puesta a tierra de servicio o funcional:  es la puesta a tierra de uno o más puntos de 

una red, de una instalación o de un equipo o material por razones distintas a las de 

seguridad eléctrica. Sirve para mantener el potencial de tierra de los circuitos de 

alimentación, como los centros de estrella de transformadores y generadores.  

Puesta a tierra de referencia: es la destinada a brindar un potencial constante, el que 

puede emplearse para tener una referencia a tierra de algunos equipos garantizando así su 

funcionamiento correcto y seguro. 

Puesta a tierra de pararrayos: es la encargada de llevar a tierra sobre las tensiones 

producidas por las descargas atmosféricas sobre los descargadores y los pararrayos. 

Electrodos de puesta a tierra : Los electrodos de puesta a tierra o dispersores estarán 

constituidos por lanzas o jabalinas, flejes, cables o alambre de cobre, acero plaqueado con 

cobre con una sección eléctricamente equivalente a por lo menos 1,5 veces la sección del 

conductor de conexión a tierra. Se instalarán en el suelo desde una profundidad de 0,50 m y 

por lo menos a 1 m de distancia del poste y se deberán colocar preferentemente en dirección 

de la línea. Los dispersores de puesta a tierra independientes deberán estar separados entre, 

sí por 6 m como mínimo. 

Función:  

ṉ Derivar a tierra las corrientes de cualquier naturaleza que se pueden originar, ya sea 

debidas a descargas atmosféricas (corrientes de alta frecuencia, puesta a tierra de 

pararrayos) o se trate de corrientes de falla por contacto accidental con conductores 

de mayor tensión (corrientes de defecto a frecuencia industrial, puesta a tierra de 

referencia). 
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ṉ Limitar la tensión ante condiciones de operación normales, de manera que cualquier 

equipo conectado al sistema, sólo esté sujeto a un cierto nivel de tensión relativo a 

tierra. 

ṉ Facilitar la operación de los dispositivos de protección, tales como fusibles, 

interruptores automáticos, con actuación termomagnética o electrónica, interruptores 

diferenciales o similares cuando hay un defecto simple que derive corriente a tierra, 

puesta a tierra de protección. 

 

OBJETIVOS 

El objetivo es lograr una resistencia de puesta a tierra adecuada al uso de la instalación y 

que esté por debajo del valor normativo (40 Ohm).  

ṉ Limitar las diferencias de potencial que en un momento dado pueden presentarse 

entre las partes metálicas no activas y tierra. 

ṉ Limitar las sobretensiones internas que pueden aparecer en la red eléctrica en 

determinadas condiciones de servicio. 

ṉ Limitar las tensiones de paso en instalaciones de tensión superior a 1 kV. 

 

Está formada por un electrodo o varios, un tomacable, y una tapa de inspección. 

Figura Nº 142 
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Tipos de Electrodos Utilizables:  

a) Conductores:  

Å Colocados horizontalmente. 

Å Colocación en anillo. 

Å Colocación radial. 

b) Jabalina:  

Å Jabalina sencilla, de acero recubierta de cobre de 1500 mm hasta 3000mm de 

longitud y de 14 o 19 mm de diámetro . 

Å Jabalinas acopladas, mediante manguitos de empalme para conseguir mayor 

profundidad. 

c) Placas: 

Placas cuadradas o rectangulares de cobre o acero galvanizado. Enterradas 

verticalmente de superficie mayor a 0,5 m2. 

d) Jabalinas electroquímicas: 

La ventaja de este sistema de electrodos dinámicos permite llevar la resistencia de 

tierra a valores muy bajos. A esto debe sumársele la estabilidad (sin control alguno 

pueden garantizar su valor de resistencia hasta dos años). 

 

El valor de puesta a tierra solicitado por la reglamentación de la AEA es máximo 40 Ohm, 

dependiendo de la resistividad del suelo se puede lograr ese valor de resistencia de puesta a 

tierra con una o varias jabalinas como se indica en la figura. 

 

Figura Nº 143 
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Tabla Nº 25  

3.5. El Contactor  

 

Es el aparato de maniobra más utilizado en la industria. Es un aparato de maniobras que 

permite el arranque en directo de motores asincrónicos trifásicos soportando una corriente 

de arranque varias veces mayor a la asignada (7,2 veces mayor). 

El contactor electromagnético es un aparato de conexión comandado por una bobina que al 

ser excitada el contactor cierra estableciendo por medio de los polos (contactos) el circuito 

entre la red de alimentación y el receptor, es decir, no es más que un interruptor de varios 

polos accionado por la corriente que pasa por una bobina que acciona el electroimán y este 

al interruptor.  

                                 Figura Nº 144 

Funcionamiento de un contactor.  

1. Pieza fija del núcleo. 
2. Pieza móvil del núcleo. 
3. Bobina de accionamiento. 
4. Portacontactos. 
5. Contacto principal fijo. 
6. Contacto principal móvil. 
7. Cámara apagachispas. 
8. Contacto auxiliar NA. 
9. Contacto auxiliar NC. 

                 10, 11 y 12. Resortes. 
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Los contactos de maniobra se llaman contactos principales y realizan las tareas de cierre o 

apertura del circuito, son de ruptura doble porque interrumpen el arco en dos lugares, son 

normalmente abierto y el material usado en su construcción son de aleaciones de plata muy 

especiales.  

Los contactos hasta 25 A de corriente (11 KW = 15 HP) no requieren cámara apagachispa. 

Para corrientes mayores es difícil manejar el arco de desconexión y por eso, para apoyar la 

función de los contactos principales, los contactos tienen una cámara apagachispa, tanto 

más compleja cuanto mayor sea el contactor.  

El electroimán consta de dos partes, el paquete magnético o núcleo (parte móvil y parte fija) 

y la bobina. En la parte móvil del núcleo está montado el portacontacto en el cual está una 

parte de los contactos.  

En el momento que se alimenta la bobina la parte móvil del núcleo es atraída hacia la parte 

fija, y por lo tanto se cierran. Al interrumpirse la corriente por la bobina, la fuerza de 

atracción desaparece y los resortes abren la parte móvil de la parte fija del núcleo, y por 

ende se abren los contactos.  

Otro elemento constitutivo del contactor son los contactos auxiliares que también sujetan al 

portacontacto, se mueven cuando la bobina del contacto es activada. Como su nombre lo 

indica no sirven para maniobrar al motor sino para cumplir funciones en el circuito de 

comando. 

Estos pueden ser NA y NC y pueden estar incorporados al contactor o agregárselos en 

bloques de uno, dos o cuatro auxiliares combinados.  

La tensión de la bobina se debe elegir según la tensión disponible en el montaje.  

Figura Nº 145 
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Características Técnicas de los Contactores  

Las características técnicas que definen a un contactor son las siguientes: 

Corriente convencional térmica Ith: Esta es el valor máximo de corriente definida por el 

fabricante que resulta de un ensayo de calentamiento de 8 horas, donde la elaboración de la 

temperatura de los diferentes componentes del aparato no sobrepasa el límite definido por la 

norma que es de Ў— φυᴈ partiendo de la temperatura ambiente de 40°C, es decir no debe 

pasar los 105°C, superado este valor se ocasionan daños a los aislantes del conductor.  

Figura Nº 146 

Poder de cierre Pci: Es el máximo valor de corriente que puede establecerse en el 

contactor en forma satisfactoria sin riesgo de soldadura de sus contactos.  

Este valor depende de la categoría del contactor, para el caso más común de las categorías 

AC3, el valor que establece la norma es: 

ὖ

ρπ
Ὅ   έ    ὖ  ρπȢὍ 

Siendo Ὅ= corriente de empleo de trabajo.  

Esto nos dice que la corriente de cierre de un contactor debe ser igual o mayor a 10 veces a 

la de trabajo, un contactor de 25A debe tener una corriente de cierre de 250A.  

Poder de corte Pco: Es el máximo valor de corriente que el contactor puede interrumpi r en 

forma satisfactoria para una tensión de empleo dada sin emisión excesiva de llamas al 

exterior, sin riesgo de soldaduras de los contactos y del material aislante de la cámara de 

corte.  
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La norma IEC 947 establece para contactores de categoría AC3 el poder de corte debe ser: 

ὖ

ψ
  Ὅ    έ   ὖ ψȢὍ 

Esto nos dice que la corriente de corte debe ser mayor o igual a 8 veces la corriente de 

empleo. Ejemplo: si el contactor es de 16 A, la corriente de corte debe ser igual o mayor a 

128 A.  

Tensión de empleo Ue: es la tensión máxima asignada por el constructor para la cual 

puede ser utilizada. Esta depende de la distancia entre contactos y de las dimensiones de la 

cámara de corte del contactor. 

Tensión de aislamiento Ui: es una tensión de referencia para ensayos dieléctricos. El valor 

de esta no debe ser menores a la tensión de empleo.  

Durabilidad mecánica: es el número de ciclos de maniobras (cierre y apertura) que puede 

realizar al contactor sin corriente en los polos y con la bobina de comando alimentada a 

tensión nominal.  

Durabilidad eléctrica: es el número de ciclos de maniobras en carga, que los polos o 

contactos y del contactor pueden realizar.  

Categoría de empleo: La categoría de un contactor determina a qué tipo de aplicación 

puede utilizarse dicho contactor: 

 

AC_1   Cargas no inductivas, hornos a resistencia. 

AC_2   Motores de rotor bobinado. 

AC_3   Motores a jaula de ardilla. 

AC_5   Maniobras de lámparas incandescentes. 

AC_6   Maniobra de bancos de capacitares. 

DC_3   Motores de corriente continua. 
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Corriente de empleo Ie: es la máxima corriente a la que puede operar un contactor y está 

definida por la tensión nominal de empleo, la categoría de empleo, temperatura ambiente, 

etc.  

Tabla Nº 26  

3.6. Protección Contra Sobrecargas  

 

Un motor está en sobrecarga cuando la corriente que la circula es mayor que el valor 

nominal de su corriente.  

El daño que puede producir está ligado al valor de la corriente de más que circula y al tiempo 

de duración de dicho evento.  

Para evitar daños debe colocarse un dispositivo de protección que determina la sobrecarga y 

automáticamente abra el circuito de alimentación.  

El aparato de protección debe tener características técnicas que a continuación detallamos.  

Relé de Sobrecarga  

El relé de sobrecarga es el encargado de proteger al motor ya que él mida la corriente que el 

motor toma de la red.  
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Si la corriente del motor sobrepasa a valores admitidos, el relé de sobrecarga acciona en 

contacto auxiliar (abre) y desconecta la bobina del contactor, interrumpiendo éste la 

corriente del motor.  

El sistema de detección o mediciones puede ser térmico, basado en bimetálicos o 

electrónicos.  

El relé de sobrecarga tiene el inconveniente de no proteger al motor cuando la temperatura 

del mismo es por causas ajenas a la corriente que toma, por ejemplo, falta de agua en 

bombas sumergidas, ya que ésta es la encargada de refrigerarla.  

El relé de sobrecarga térmica, por cada polo o fase existen dos láminas metálicas 

yuxtapuestas denominadas bimetálicas sobre las cuales se arrolla el calefactor por el cual 

pasa la corriente que circula por el motor. Al ser de distintos materiales, cuando se eleva la 

temperatura se deforman de distinta manera provocando que se flexione el conjunto. 

Aprovechándose esa deflexión para producir el disparo del relé.  

Figura Nº 147 

 

El sistema de disparo consiste en dos reglitas R1 y R2 móviles que apoyan a ambos lados de 

los bimetálicos. Una leva E pivotea en la reglita R1 y a través de una perforación que posee 

la reglita R2 la arrastra con una saliente que entra en dicha perforación. Esta leva es la 

encargada de disparar el dispositivo.  
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Cuando las corrientes de las tres fases no sobrepasan el valor normal las reglas no se 

mueven y el dispositivo no dispara. Posición 1.  

Figura Nº 148 

Cuando las corrientes de las fases sobrepasan el valor normal, las reglitas son desplazadas 

por los bimetálicos produciéndose el disparo del dispositivo. Posición 2. 

Si se presenta una falta de una fase del motor aumentará la corriente en las dos fases que 

poseen alimentación. El bimetálico correspondiente a la fase que falta permanece fría y fija 

trabando la reglita 2 que permanece fija, mientras que los bimetálicos de las dos restantes 

fases se calentarán desplazando la reglita 2 arrastrando la leva E que producirá el disparo del 

dispositivo. Posición 3. 

Para compensar la temperatura ambiente que puede variar entre -20°C a + 60°C los relés de 

sobrecarga disponen de un bimetálico adicional compensador que evita que los bimetálicos 

anteriormente descriptos deflecten entre ambas temperaturas.  

El relé debe ajustarse al valor real de consuma que toma el motor que no siempre coincide 

con la indicación de la placa de característica del motor.  

Clase de disparo: se llama clase de disparo al tiempo que tarda en segundos, en actuar un 

relé de sobrecargas por el que circula una corriente 7,2 veces mayor que el valor gustado. 

Clase 10 significa que el relé tardará hasta diez segundos en actuar con una corriente 7,2 

veces mayor a su valor ajustado, es decir permite que el motor tarde 10 segundos en 

arrancar, es lo que se conoce como arranque normal.  

Los relés de sobrecarga pueden ser de clase 5 ï 10 ï 15 ï 20 ï 25 ï 30.  

 

 

 


































































































































































































































































































































